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Página 1 de 16

Contrato: 078/2023

8:53:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,094818

Latitud

HoraCódigo de muestra

Ensayos realizados

Temperatura ºC

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

< 1.0

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Standard Methods 23rd 9222 ABD

29,2

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

Espol.RAP.0226

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Método

MUCHO LOTE 1  4TA ETAPA MZ 2546 - SRA. BOLIVIA BARRETO

Sitio de recolección de muestra

Análisis microbiológico

Resultado

< 1.0

Cloro libre residual

Olor

Sabor

Coordenadas

0,54

-79,921015

0,90

134,20

7,78

No objetable

Longitud

Análisis Físico Químico

Método

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Turbiedad

Conductividad

pH

Ensayos realizados Resultado

No objetable

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

9:05:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Código de muestra

Olor

Cloro libre residual

pH

Sabor

< 1.0

Resultado

0,67

0,76

128,50

7,89

No objetable

No objetable

Standard Methods 23rd 9215 D

Latitud

-2,096472

Coordenadas

Longitud

-79,919354

Sitio de recolección de muestra

MUCHO LOTE 1 MZ 2606 SL 2 - SR. LEONARDO FAJARDO

Método

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Coliformes totales

Turbiedad

Conductividad

Ensayos realizados

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Espol.RAP.0227 27,6

Hora Temperatura ºC

Ensayos realizados

Análisis microbiológico

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Resultado

< 1.0

< 1.0

Análisis Físico Químico

Método

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

9:14:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Turbiedad

Bacterias Aerobias

pH

Conductividad

7,68

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

MUCHO LOTE 1  MZ 2625 SL 18 - SRA. MARJORIE CASTRO

Análisis microbiológico

Resultado

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Coliformes totales

Resultado Método

0,35 NTE INEN 977:1982

0,77

27,5

Sitio de recolección de muestra

-2,098656 -79,920566

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Espol.RAP.0228

Código de muestra Hora Temperatura ºC

NTE INEN-ISO 7027

127,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

9:21:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

Latitud Longitud

Bacterias Aerobias 1.3 x 10^2

127,60

Ensayos realizados

Ensayos realizados

pH

Código de muestra Hora

Espol.RAP.0229 27,6 MUCHO LOTE 1 MZ 0887 SL 4 - SR. JOSE SARANGO

Análisis microbiológico

Resultado

-2,097699 -79,917161

Cloro libre residual

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Olor

Turbiedad

Conductividad

< 1.0

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,58 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

0,65 NTE INEN 977:1982

0,85 NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

9:38:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Olor

Sabor

Conductividad

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,092379 -79,917781

Ensayos realizados

< 1.0

Código de muestra Hora Temperatura ºC

< 1.0

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Coliformes totales

Bacterias Aerobias

Coliformes Fecales Standard Methods 23rd 9222 ABD

Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0230 27,7 CDLA. ORQUIDEAS MZ 27 SL 33 - SRA. ROSA BELTRAN

Análisis microbiológico

Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

0,75 NTE INEN-ISO 7027

131,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,71 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,30 NTE INEN 977:1982

pH

Turbiedad

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

9:45:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

Temperatura ºC

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestra

Sabor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora

Conductividad

pH

127,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,65 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable SensorialOlor

Longitud

-2,089798 -79,915593

Latitud

Turbiedad

Cloro libre residual

Espol.RAP.0231 25,9 CDLA. ORQUIDEAS MZ 50 SL 1 - PICANTERIA "LOS DELGADO"

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

0,91

0,59 NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

9:51:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Ensayos realizados

Sabor

Conductividad

pH

Olor

CDLA. ORQUIDEAS MZ 60 SL 26 - SR. MARIO SOLORZANO

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Análisis Físico Químico

0,91 NTE INEN-ISO 7027Turbiedad

121,40

Resultado Método

Cloro libre residual 0,48 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0232 28,4

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,76 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,090828 79,913668

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

10:00:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0233 28 CDLA. ORQUIDEAS MZ 65 SL 59 - SR. SEGUNDO ROMERO

0,66

127,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,75 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Ensayos realizados

Turbiedad

NTE INEN 977:1982

0,88 NTE INEN-ISO 7027

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Coordenadas

Conductividad

Olor

Sabor

pH

Latitud Longitud

-2,08699 -79,913219

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

10:05:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual 0,46 NTE INEN 977:1982

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

2.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Ensayos realizados

Análisis microbiológico

Turbiedad

Conductividad

pH

Olor

Sabor

0,92 NTE INEN-ISO 7027

127,80

Ensayos realizados

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,63 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0234 27,4 CDLA. ORQUIDEAS MZ 69 - PICANTERIA DE "DON SEBAS"

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,085498 -79,911814

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

10:14:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0235 28,2 CDLA. ORQUIDEAS MZ 107 SL 45 - COMEDO "LA SAZON DE MI LEIDI"

Cloro libre residual 0,57 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,93 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 127,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,082564 -79,912635

pH 7,47 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 11 de 16

Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

10:27:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Sensorial

Espol.RAP.0236 30,2 LOS VERGELES MZ 204B SL 1 - SR. HECTOR ENRIQUE RUIZ

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 1.2 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,53 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,71 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 127,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,56 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,089562 -79,910978

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

10:33:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Espol.RAP.0237 27,6 LOS VERGELES MZ 153 SL1 - LAVADORA DE CARROS "MIS 3 AMORES"

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,46 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,69 NTE INEN-ISO 7027

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 3.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Conductividad 126,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,65 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,088811 -79,907196

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

10:46:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0238 29,1 LOS VERGELES MZ 137 SL 1A - SR. WILLIAN RIVERA (ASADERO "REY POLLO")

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,48 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,51 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 126,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,44 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,091309 -79,905531

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

10:55:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

LOS VERGELES MZ 73 SL 2 - SR. EDWIN CASTRO (POLLOS A LA BRASA" D´JOHAN")

Bacterias Aerobias 1.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0239 28,1

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

pH 7,61 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Cloro libre residual 0,61 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,88 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 162,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,090986 -79,899891

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

11:03:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºCHoraCódigo de muestra

pH 7,54 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0240 29,4 LOS VERGELES MZ 46 SL 14 - PICANTERIA

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,085294 -79,898315

Bacterias Aerobias 1.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,48 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,67 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 127,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 6/12/2023

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
pH Cumplimiento

134,2 0,54 < 1.0 < 1.0 7,78 SI

128,5 0,67 < 1.0 < 1.0 7,89 SI

127,7 0,35 < 1.0 < 1.0 7,68 SI

127,6 0,65 < 1.0 1.3 x 10^2 7,58 SI

131,8 0,3 < 1.0 < 1.0 7,71 SI

127,5 0,59 < 1.0 < 1.0 7,65 SI

121,4 0,48 < 1.0 < 1.0 7,76 SI

127,3 0,66 < 1.0 < 1.0 7,75 SI

127,8 0,46 < 1.0 2.0 x 10^0 7,63 SI

127,1 0,57 < 1.0 < 1.0 7,47 SI

127,7 0,53 < 1.0 1.2 x 10^1 7,56 SI

126,6 0,46 < 1.0 3.0 x 10^0 7,65 SI

126,6 0,48 < 1.0 < 1.0 7,44 SI

162,5 0,61 < 1.0 1.0 x 10^0 7,61 SI

127,6 0,48 < 1.0 1.0 x 10^0 7,54 SI

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0226

Espol.RAP.0227

Espol.RAP.0228

Espol.RAP.0229

Espol.RAP.0230

Espol.RAP.0231

Espol.RAP.0232

Espol.RAP.0233

Espol.RAP.0234

Espol.RAP.0235

Espol.RAP.0236

Espol.RAP.0237

Espol.RAP.0238

Espol.RAP.0239

Espol.RAP.0240

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

Observaciones

< 1.0

< 1.0

-0,40

0,60

1,60

Resultados Cloro Libre Residual
Resultad
os

Límite
min. 6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo


