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Contrato: 078/2023

9:16:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

0,53

-79,88466

0,90

208,00

7,31

No objetable

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Latitud Longitud

Cloro libre residual

Olor

Sabor

Análisis Físico Químico

Método

Sensorial

Sensorial

Turbiedad

Conductividad

pH

Ensayos realizados Resultado

No objetable

HoraCódigo de muestra

Ensayos realizados

Temperatura ºC

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

< 1.0

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Standard Methods 23rd 9222 ABD

27,4

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

Espol.RAP.0326

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Método

CDLA. FLORESTA 2 MZ 159F SL 10 - SR. CESAR CRESPO

Sitio de recolección de muestra

Análisis microbiológico

Resultado

< 1.0

-2,24962

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

9:24:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Código de muestra Hora Temperatura ºC

197,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Sensorial

Sabor

CDLA. FLORESTA 2 MZ 176 F SL 1 - SR. RAMON BAQUE

Análisis microbiológico

Resultado

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Espol.RAP.0327

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.4 x 10^3
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Coliformes totales

Resultado Método

0,32 NTE INEN 977:1982

0,80

27,2

Sitio de recolección de muestra

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Turbiedad

Bacterias Aerobias

pH

Conductividad

7,39

Olor No objetable

-2,24712 -79,88483

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

9:35:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis microbiológico

Resultado

Ensayos realizados

Ensayos realizados

Método

Cloro libre residual

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Olor

Turbiedad

Conductividad

< 1.0

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

-2,24723 -79,88796

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,61 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado

Hora

Espol.RAP.0328 25,2 CDLA. FLORESTA 2 MZ 174 F SL 3 - SRA. ARGENTINA VICTORIA LOZADA

Código de muestra

NTE INEN 977:1982

0,74 NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

pH

Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Bacterias Aerobias 4.8 x 10^1

158,30

Sabor No objetable

0,36

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

9:45:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

7,66 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,51 NTE INEN 977:1982

pH

Turbiedad 0,24 NTE INEN-ISO 7027

195,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Coliformes totales

Bacterias Aerobias

Coliformes Fecales

Ensayos realizados

< 1.0

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Espol.RAP.0329 27,6

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Olor

Sabor

Conductividad

No objetable Sensorial

No objetable

-2,25049 -79,88574

Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

COOP. LOS LAURELES MZ 755 SL 5 - SRA. MARTHA ZAMBRANO

Análisis microbiológico

Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

9:55:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

3.8 x 10^1

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias
Standard Methods 23rd 9215 D

Latitud

Turbiedad

Cloro libre residual

0,31

0,40 NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,65 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable SensorialOlor

Longitud

-2,24881 -79,88469

Coordenadas

Conductividad

No objetable Sensorial

Método

Sitio de recolección de muestraCódigo de muestra Hora

Espol.RAP.0330 28 CDLA. FLORESTA 2 MZ 178 F SL 12 - SR. JOHNNY WILSON LONDA (ASADERO "LEO-DANA")

Temperatura ºC

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado

pH

166,20

Sabor

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

10:01:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,41 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,24765 -79,88553

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0331 27,7

0,38 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

8.9 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Análisis Físico Químico

0,74 NTE INEN-ISO 7027Turbiedad

192,10

Resultado Método

Cloro libre residual

Sabor

Conductividad

pH

Olor

CDLA. FLORESTA 2 MZ 171 SL 12 - SRA. ESTEFANIA OLGUIN (CAFETERIA)

Ensayos realizados

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 7 de 14

Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

10:10:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

Conductividad

Olor

Sabor

pH

Latitud Longitud

-2,24445 -79,88453

No objetable Sensorial

Ensayos realizados

Turbiedad

NTE INEN 977:1982

0,26 NTE INEN-ISO 7027

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

2.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Espol.RAP.0332 27,7 GUASMO NORTE MZ 6 SL 9 - SRA. ROSA MORA

0,37

194,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,40 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Ensayos realizados

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

10:19:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Latitud Longitud

-2,24507 -79,88384

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0333 27,9 COOP. CASITAS DEL GUASMO MZ 120 SL 1 - SRA. AIDA ISABEL BAQUERIZO

Coordenadas

Turbiedad

Conductividad

pH

Olor

Sabor

0,20 NTE INEN-ISO 7027

192,70

Ensayos realizados

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,35 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Cloro libre residual 0,39 NTE INEN 977:1982

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Resultado

Análisis microbiológico

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Ensayos realizados

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

10:24:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

pH 7,15 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,24679 -79,88247

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 4.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,48 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,36 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 192,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0334 27,4 COOP. CASITAS DEL GUASMO MZ 24 SL 13- SRA. ISABEL CALDERON 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

10:31:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial AceptableSabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,24787 -79,88056

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,46 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,42 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 193,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,20 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0335 27,8 COOP. RIO GUAYAS MZ 39 SL 1 - SR. ANTONIO ALMEIDA 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 8.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

10:40:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Conductividad 192,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,18 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,25213 -79,87843

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,46 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,28 NTE INEN-ISO 7027

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0336 27,8 COOP. RIO GUAYAS MZ 61 SL 6 - SRA. INES GARCIA 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

10:47:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,25145 -79,87996

Bacterias Aerobias 3.6 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,44 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,76 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 129,90 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,18 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0337 28,3 COOP. RIO GUAYAS MZ 70 SL 4 - SR. PEDRO VASQUEZ 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

10:57:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,25145 -79,87937

Cloro libre residual 0,41 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,80 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 193,90 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,14 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0338 29,6 COOP. RIO GUAYAS MZ 73 SL 11 - SRA. ISABEL VIRGINIA CLAROS 

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 7/2/2024

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
pH Cumplimiento

208 0,53 < 1.0 < 1.0 7,31 SI

197,1 0,32 < 1.0 1.4 x 10^3 7,39 SI

158,3 0,36 < 1.0 4.8 x 10^1 7,61 SI

195,5 0,51 < 1.0 < 1.0 7,66 SI

166,2 0,4 < 1.0 3.8 x 10^1 7,65 SI

192,1 0,38 < 1.0 8.9 x 10^1 7,41 SI

194,2 0,37 < 1.0 2.0 x 10^0 7,4 SI

192,7 0,39 < 1.0 < 1.0 7,35 SI

192,5 0,48 < 1.0 4.0 x 10^0 7,15 SI

193 0,46 < 1.0 8.0 x 10^0 7,2 SI

192,6 0,46 < 1.0 < 1.0 7,18 SI

129,9 0,44 < 1.0 3.6 x 10^1 7,18 SI

193,9 0,41 < 1.0 < 1.0 7,14 SI

< 1.0

< 1.0

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0326

Espol.RAP.0327

Espol.RAP.0328

Espol.RAP.0329

Espol.RAP.0330

Espol.RAP.0331

Espol.RAP.0332

Espol.RAP.0333

Espol.RAP.0334

Espol.RAP.0335

Espol.RAP.0336

Espol.RAP.0337

Espol.RAP.0338

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

Observaciones

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

RESUMEN DE RESULTADOS

-0,40

0,60

1,60

Resultados Cloro Libre Residual
Resultad
os

Límite
min. 6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo


