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10H15

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,4 174,4 No objetable No objetable 8,10 27,1 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

10H26

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,4 171,4 No objetable No objetable 7,70 27,5 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,78

0,30 a 1,5                                     5

BOCA TOMA MONTE SINAI-  (SURTIDOR #2) - TANQUERO PLACA: BAC- 348 

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0454-109/2019 7/7/2020

BOCA TOMA MONTE SINAI-  SURTIDOR #2

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

SM 4500 H+B

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0453-109/2019 07/07/2020

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL

0,30 a 1,5                                     5

0,81

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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10H30

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,6 178,2 No objetable No objetable 7,90 27,7 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

10H40

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,6 176,8 No objetable No objetable 7,90 27,6 <1,1 <1,1 2,0X10^0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,77

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0456-109/2019

BOCA TOMA MONTE SINAI-  (SURTIDOR #3) - TANQUERO PLACA: GDY-890

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

7/7/2020

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0455-109/2019

BOCA TOMA MONTE SINAI-  SURTIDOR #3

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

7/7/2020

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,74

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 07/07/2020 Pág 3/7

10H50

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,5 172,4 No objetable No objetable 7,90 28,2 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

10H53

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,5 190,8 No objetable No objetable 7,90 27,8 <1,1 <1,1 2,0X10^0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,55

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0458-109/2019

BOCA TOMA MONTE SINAI-  (SURTIDOR #4) - TANQUERO PLACA: GEM-289

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

7/7/2020

0,63

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

BOCA TOMA MONTE SINAI-  SURTIDOR #4

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0457-109/2019 7/7/2020

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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10H58

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,8 179,2 No objetable No objetable 8,00 27,3 <1,1 <1,1 9,0X10^0

No objetable No objetable <1,1

11H00

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,9 181,5 No objetable No objetable 8,00 27,2 <1,1 <1,1 4,0X10^0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,57

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0460-109/2019 7/7/2020

BOCA TOMA MONTE SINAI-  (SURTIDOR #5) - TANQUERO PLACA: GH5-898

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,68

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0459-109/2019

BOCA TOMA MONTE SINAI-  SURTIDOR #5

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

7/7/2020

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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11H04

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,3 165,2 No objetable No objetable 7,90 28,3 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

11H24

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,3 167,2 No objetable No objetable 7,90 28,4 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,53

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0462-109/2019 7/7/2020

BOCA TOMA MONTE SINAI-  (SURTIDOR #1) - TANQUERO PLACA: XB5-502

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

0,61

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

BOCA TOMA MONTE SINAI-  SURTIDOR #1

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0461-109/2019 7/7/2020

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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11H36

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,6 175,9 No objetable No objetable 7,90 29,1 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

11H45

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

1,2 182,4 No objetable No objetable 7,90 28,9 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0463-109/2019 7/7/2020

BOCA TOMA MONTE SINAI-  SURTIDOR #6

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,60

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0464-109/2019 7/7/2020

BOCA TOMA MONTE SINAI-  (SURTIDOR #6) - TANQUERO PLACA: LBZ-416

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,52

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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12H08

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,4 175,6 No objetable No objetable 7,90 28,1 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

12H18

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,7 175,2 No objetable No objetable 7,90 27,8 <1,1 <1,1 9,0X10^0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,54

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0466-109/2019 7/7/2020

BOCA TOMA MONTE SINAI-  (SURTIDOR #7) - TANQUERO PLACA: GPF-001

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,63

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0465-109/2019 07/07/2020

BOCA TOMA MONTE SINAI-  SURTIDOR #7

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003


