
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 6

Contrato: 121/2021

Latitud Longitud

10:57:00 -2,20919 -79,93445

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:19:00 -2,20686 -79,93116

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

FECHA DE MUESTREO: 7/7/2022

Espol.RAP.0426

Espol.RAP.0427

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,89 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 168,30

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

<1,0

28,8

Método

36 AVA E/ ORIENTE Y CALLEJON PARRA - SR. JOSE 

VICENTE CAMPAÑA

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

7,66

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,60 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,64

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual

Turbiedad

Conductividad

pH

0,58

0,80

168,50

Sensorial

<1,0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

33 AVA #2321A E/ CHEMBERS Y ROSENDO AVILES - SRA. 

EDITA BARRERA

Análisis microbiológico

28,5

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 7/7/2022

Latitud Longitud

11:32:00 -2,20591 -79,92815

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:45:00 -2,20005 -79,92769

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0428

Espol.RAP.0429

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 0,58 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad

Coordenadas

31 AVA #1204 E/ COLOMBIA  Y VENEZUELA - SRA. ROSA 

ALCIRA PANTA

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 3,6 x 10^2 SM 9215 A

165,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,47

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

0,91 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

28,3

Método

Cloro libre residual 0,61

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,60

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor

Coordenadas

30 AVA #2117-A E/ MARACAIBO  Y AUGUSTO GONZALEZ 

- SR. JORGE MIELES BARBERAN

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Turbiedad 0,74 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 168,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

28,5

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 7/7/2022

Latitud Longitud

11:55:00 -2,20054 -79,93124

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

9:48:00 -2,20165 -79,93461

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0430

Espol.RAP.0431

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Turbiedad 0,65 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 169,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 6,68

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

39 AVA E/ BOLIVIA Y VACAS GALINDO - SR. ROBERTO 

DAVILA ALVAREZ

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,58 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

28,2

Coordenadas

35 AVA Y CAMILO DESTRUGE (ESQUINA) - SR. ENRIQUE 

FARIAS

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

28,2

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora

0,54 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,64 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 168,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,48

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Temperatura ºC

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 7/7/2022

Latitud Longitud

10:01:00 -2,20547 -79,93672

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:14:00 -2,20699 -79,94003

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0432

Espol.RAP.0433

Conductividad 169,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^0 SM 9215 A

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

28,3
44 AVA E/ ORIENTE Y SEDALANA - SR. CECILIO DELGADO 

QUIJIJE

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,62 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,79 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,48 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

28
CHEMBERS #6711 E/ 40 AVA Y 41 AVA - SR. JULIO CESAR 

ARNAO MOREIRA

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 168,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,42

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

7,42

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,59 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias 4,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 7/7/2022

Latitud Longitud

10:24:00 -2,2043 -79,94284

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:42:00 -2,20764 -79,93471

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0434

Espol.RAP.0435

Conductividad 167,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,53

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

37 AVA E/ SEDALANA Y FCO. SEGURA - SR. RICARDO 

SANCHEZ

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 2,0 x 10^2

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

28,6

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,49 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Coordenadas

47 AVA E/ FCO. SEGURA  Y CHEMBERS - SRA. ZOILA 

ESMERALDAS

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 0,48

pH 7,55

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias 8,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,80 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 167,40 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,94 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

<1,1 SM 9221 ABCE

28,4

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 7/7/2022

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

168,5 0,58 <1,1 <1,0 SI

168,3 0,6 <1,1 <1,0 SI

168,8 0,58 <1,1 <1,0 SI

165,5 0,61 <1,1 3,6 x 10^2 SI

168,3 0,54 <1,1 <1,0 SI

169,7 0,58 <1,1 <1,0 SI

168,7 0,59 <1,1 4,0 x 10^0 SI

169,3 0,62 <1,1 1,0 x 10^0 SI

167,4 0,48 <1,1 8,0 x 10^0 SI

167,7 0,49 <1,1 2,0 x 10^2 SI

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; pHmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0426

Espol.RAP.0427

Espol.RAP.0428

Espol.RAP.0429

Espol.RAP.0430

Espol.RAP.0431

Espol.RAP.0432

Espol.RAP.0433

Espol.RAP.0434

Espol.RAP.0435

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

<1,1

<1,1

0

Observaciones

RESUMEN DE RESULTADOS

0

0,00

1,00

2,00

Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.

6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

0,00 40,00 80,00 120,00 160,00 200,00 240,00

1

4

7

10

13

16

19 Conductividad

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 


