
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 8

Contrato: 032/2020

Latitud Longitud

10:55:00 -3,00647 -79,73895

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:16:00 -3,00538 -79,74191

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

FECHA DE MUESTREO: 7/9/2021

Espol.RPAP.0066

Espol.RPAP.0067

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,44 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 255,00

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

<1,0

29,6

Método

TENGUEL- RCTO. ESPERANZA DEL CARMEN MZ.815 2 - 

SR. FELIPE ILLESCAS

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

7,07

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,71 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,00

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual

Turbiedad

Conductividad

pH

0,85

0,37

223,00

Sensorial

1,0 x 10^0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

TENGUEL- RCTO. NUEVA ESPERANZA - SR. EDGAR 

ALFREDO QUINDE BAQUE

Análisis microbiológico

29,4

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 2 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 7/9/2021

Latitud Longitud

11:31:00 -2,99751 -79,78437

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:48:00 -2,99758 -79,78698

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0068

Espol.RPAP.0069

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 0,54 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad

Coordenadas

TENGUEL- CDLA. CARLOS MANTILLA  MZ.7 - SRA. MARIA 

GLADYS BERMEO

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 4,0 x 10^0 SM 9215 A

293,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,98

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

0,21 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

31

Método

Cloro libre residual 0,55

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,87

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor

Coordenadas

TENGUEL- CDLA. LAS VEGAS MZ.142 3 - SRA. JANICE 

NINFA SAMANIEGO

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias 1,4 x 10^1 SM 9215 A

Turbiedad 0,40 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 293,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

31,5

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 7/9/2021

Latitud Longitud

12:02:00 -2,99002 -79,78441

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:14:00 -2,99258 -79,79247

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0070

Espol.RPAP.0071

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Turbiedad 0,42 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 272,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,91

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

TENGUEL- CDLA. 10 DE AGOSTO   MZ.107-15 - SR. JUAN 

CIRILO PITA

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,56 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

30,6

Coordenadas

TENGUEL- CDLA. MIRAFLORES  MZ.116-7 - SR. MANUEL 

JESUS LOJA

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

30,8

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora

0,50 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 4,0 x 10^0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,41 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 304,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,78

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Temperatura ºC

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado
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Informe de Resultados

EMAPAG

Página 4 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 7/9/2021

Latitud Longitud

12:25:00 -2,99408 -79,79134

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:37:00 -2,99623 -79,7911

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0072

Espol.RPAP.0073

Conductividad 279,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

30,2
TENGUEL- CDLA.12 DE JULIO   MZ.008-3DP1 - SRA. 

DOLORES ERNESTINA PLASENCIO

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,57 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,18 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,17 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

30,2
TENGUEL- CDLA. 9 DE OCTUBRE   MZ.008-5 - SR. JORGE 

ENRIQUE RODRIGUEZ

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 275,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,92

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

7,80

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,51 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias 7,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 5 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 7/9/2021

Latitud Longitud

12:48:00 -2,99485 -79,7905

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

13:00:00 -2,99772 -79,79121

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0074

Espol.RPAP.0075

Conductividad 280,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,77

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

TENGUEL- CDLA. 5  DE DICIEMBRE   MZ.085-2DP2 - SRA. 

NICLER RITA RODRIGUEZ

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 1,3 x 10^1

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

30,6

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,46 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Coordenadas

TENGUEL- CDLA. 9 DE OCTUBRE   MZ.0018-3DP1 - SR. 

SIMON ALFREDO ARREAGA

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 0,57

pH 7,88

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias 8,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,29 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 273,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,48 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

<1,1 SM 9221 ABCE

30,5

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 6 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 7/9/2021

Latitud Longitud

13:10:00 -2,99864 -79,78992

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

13:20:00 -2,99917 -79,78842

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0076

Espol.RPAP.0077

12

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,95

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 2,0 x 10^2 SM 9215 A

Turbiedad

Análisis microbiológico

11

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

No objetable Sensorial

pH 7,93

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Resultado Método

Cloro libre residual 0,42 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Sabor

Conductividad

Coordenadas

TENGUEL- CDLA. LAS AMERICAS   MZ.095-12 - SR. JOSE 

ISRAEL COBEÑA

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

29,5

270,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes Fecales

0,85 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 267,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,56 NTE INEN 977:1982

<1,1

Ensayos realizados

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

0,23 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

31,6
TENGUEL- CDLA. NUEVO TENGUEL   MZ.33 SL.13 - SRA. 

ZAHIRA SOLORZANO

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

<1,1 SM 9221 ABC

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 7 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 7/9/2021

Latitud Longitud

13:30:00 -2,99999 -79,79053

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0078

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

13

Conductividad 273,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,79

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual 0,46 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,29 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 9,9 x 10^1 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

31
TENGUEL- CDLA. NUEVO TENGUEL   MZ.004 SL.10 - SRA. 

GRACIELA DOLORES CRESPO

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 8 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 7/9/2021

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

223 0,85 <1,1 <1,0 SI

255 0,71 <1,1 1,0 x 10^0 SI

293 0,54 <1,1 1,4 x 10^1 SI

293 0,55 <1,1 4,0 x 10^0 SI

304 0,5 <1,1 4,0 x 10^0 SI

272 0,56 <1,1 <1,0 SI

275 0,51 <1,1 7,0 x 10^0 SI

279 0,57 <1,1 <1,0 SI

273 0,57 <1,1 8,0 x 10^0 SI

280 0,46 <1,1 1,3 x 10^1 SI

270 0,42 <1,1 <1,0 SI

267 0,56 <1,1 2,0 x 10^2 SI

273 0,46 <1,1 9,9 x 10^1 SI

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RPAP.0066

Espol.RPAP.0067

Espol.RPAP.0068

Espol.RPAP.0069

Espol.RPAP.0070

Espol.RPAP.0071

Espol.RPAP.0072

Espol.RPAP.0073

Espol.RPAP.0074

Espol.RPAP.0075

Espol.RPAP.0076

Espol.RPAP.0077

Espol.RPAP.0078

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

<1,1

<1,1

0

Observaciones

RESUMEN DE RESULTADOS

0

0,00

1,00

2,00

Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.

6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

0,00 60,00 120,00 180,00 240,00 300,00

1
3
5
7
9

11
13 Conductividad

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 


