LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0201-109/2019

07/11/2019 | 10Hs0

|COOP. NACIONES UNIDAS - MZ.0018 SL.4 - SRA. IDA LUZ

TOMA DE MUESTRA 7/11/2019 Pég 1/4

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em 0 NMP/100m| NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DFD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H4B S 9221 ABC SMA271 ARCE 5N 52154
0,3 0,43 126,8 No objetable | No objetable | 7,80 | 26,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0202-109/2019 07/11/2019 11HO5

COOP. VENCER O MORIR - MZ.177 5L.02 - SRA. DIGNA MARTINEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobi
mg/| NTU uS/em oc NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml | 4 | h
4
WETODD COLRIMETRICO OFD | TURRIGUANT 11001R SENSORIAL 5N Q500 HeE 5% 8221 ABC S 8221 ANCE SN BI1SA | __
0,3 0,48 116,2 No objetable | No objetable | 7,50 | 27,1 <1,1 <1,1 3,1x1071 'L
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1 & 211
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién —
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53 )
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales 2
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes L £ .
UFC: Unidades formadoras de colonias T :
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente & =

UUYy
Dra: aJurado
Directora General y Gerente Técnico

& > i f o (&
" Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N® OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 7/11/2019 Pag 2/4

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0203-109/2019

07/11/2019

COOP. EL DIAMANTE - MZ. "J" 5L.10 - SRA. REYNA RIOS

CEIELT T

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ||
mg/l NTU uS/em oc NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO TPG | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 Helt 8121 AR M 9221 ABCE Sh 52154 |
0,3 0,52 117,5 No objetable | No objetable | 7,50 _ 27,2 <1,1 <1,1 2,0x10"0 i
j0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1 i
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formatao y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0204-109/2019 07/11/2019 _ 11H35

COOP. CAMINO AL SOL - MZ.3 5L.8 - SRA. JANETH PAREDES

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU HS/em eC NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODD COURIMETRICD DFD | TURBICILANT 11008 SENSORIAL SN 4500 HeB ML ABE SN 8221 ABCE V92154
0,4 0,30 148,2 No objetable | Mo objetable | 7,40 _ 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
fo.30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidon

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tefesa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0205-109/2019

07/11/2019

12H20

COOP. DESARROLLO COMUNAL - MZ.216 SL.14 - SRA. LUISA CASTRO

TOMA DE MUESTRA 7/11/2019 Pég 3/4

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em 2 NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLMMETRICO DPD | TURBIQUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 HeB M 9221 ABC M 9221 ABCE M 9215A
0,4 0,51 1216 No objetable | No objetable | 7,10 | 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0206-109/2019 07/11/2019 ﬁ 13H05
COOP. JACOBO BUCARAM - MZ.295 SL.3 - SRA. ANA DELGADO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Oior Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerobias
mg/l NTU uS/cm eC NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIKIMETRICO DRD | TURRBIQUANT 11001R SENSORIAL 51 4500 e SAAB221 ABC M 9221 ABCE SMS21SA
0,3 0,65 129,2 No objetable | No objetable | 7,10 _ 27,4 <1,1 <1,1 4,4x10M1
0,30a1,5 5 No objetable Mo objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

afia Jurado

neral y Gerente Técnico

\__._m. Maria Te

esa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0207-109/2019

07/11/2019

13H20

COOP. ANGEL DUARTE - MZ."N" SL."C" - SRA. YELENA TENETANA

3

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METEDE COLKIMETRICO P | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL NS00 HIE SN 9221 ABC SM 5221 ABCE SM 52154

0,3 0,29 130,5 No objetable | No objetable | 7,10 _ 27,7 <1,1 <1,1 4,0x10"0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes |
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0208-109/2019 07/11/2019 _ 13H35

COOP. BRISAS DEL SALADO - MZ.8 SL.12 - SR. NELSON CHAVEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH E Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobijas
mg/l NTU uS/em ag NME/100m| NMP/100m] UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DD | TUREIDUANT 1100 SENSORIAL SN 400 HeR 0221 ABC M 9221 ABCE SMIZ154
0,3 0,74 124,2 No objetable | No objetable | 7,10 | 28,3 <1,1 <1,1 2,0x100
f030a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 7/11/2019 Pag 4/4

Dra. ia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

\ N”N\m == ¢

Ing. Maria Téresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



