
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 7

Contrato: 032/2020

Latitud Longitud

9:46:00 -2,08057 -79,93107

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:00:00 -2,08074 -79,93294

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

BASTION POPULAR - BL#11  MZ.979 SL.89 - SR. 

TEODORO FERNANDEZ

Análisis microbiológico

28,8

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Turbiedad

Conductividad

pH

0,76

0,82

140,90

Sensorial

<1,0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

BASTION POPULAR - BL#9  MZ.1059 SL.4 - SR. OBTULIO 

CORREA

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

7,28

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,80 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,39

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

<1,0

29,6

Método

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,76 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 127,30

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

FECHA DE MUESTREO: 8/7/2021

Espol.RAP.0427

Espol.RAP.0428

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 8/7/2021

Latitud Longitud

10:12:00 -2,08202 -79,93534

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:28:00 -2,08174 -79,92938

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

29

Coordenadas

BASTION POPULAR - BL#11  MZ.913 SL.14 - SRA. 

MERCEDES BAQUE

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Turbiedad 0,94 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 137,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Ensayos realizados

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,12

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor

0,54 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

29,5

Método

Cloro libre residual 0,73

Coordenadas

BASTION POPULAR - BL#10A  MZ.1131 SL.4 - SR. 

ERIBERTO SUAREZ

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

127,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,32

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Espol.RAP.0429

Espol.RAP.0430

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 0,70 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 8/7/2021

Latitud Longitud

10:40:00 -2,085063 -79,926482

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:57:00 -2,08608 -79,92841

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora

1,08 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,90 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 135,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,05

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Temperatura ºC

Coordenadas

BASTION POPULAR - BL#10  MZ.1921 SL.20 - SRA. MIRNA 

NEGRIN

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

29,3

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Coordenadas

BASTION POPULAR - BL#9  MZ.1146 SL.1 - SRA. PATRICIA 

LEON VELASQUEZ

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,96 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias 4,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

28,8

Sensorial

Turbiedad 0,60 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 138,40 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,06

Sabor No objetable Sensorial

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Espol.RAP.0431

Espol.RAP.0432

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 8/7/2021

Latitud Longitud

11:06:00 -2,08707 -79,93145

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:16:00 -2,08891 -79,93327

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

6,96

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 1,08 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

Sabor No objetable Sensorial

pH 6,97

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,81 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

29,5
BASTION POPULAR - BL#8  MZ.1066 SL.13 - SRA. INGRID 

CARDENAS

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 133,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

28,5
BASTION POPULAR - BL#7A  MZ.1007 SL.2 - FLIA. 

GONZALES JAIME

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 1,04 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,82 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Conductividad 132,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Espol.RAP.0434

Espol.RAP.0433
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 8/7/2021

Latitud Longitud

11:27:00 -2,08947 -79,9369

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:48:00 -2,08548 -79,93573

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

<1,1 SM 9221 ABCE

28,9

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,84 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,70 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 132,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

BASTION POPULAR - BL#6  MZ.902 SL.24 - SRA. LETICIA 

NUÑEZ

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 1,10

pH 7,03

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Coordenadas

BASTION POPULAR - BL#6  MZ.931 SL.2 - SRA. SUSANA 

PIONCE

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

29,3

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 1,22 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Conductividad 133,40 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,09

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0435

Espol.RAP.0436
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 8/7/2021

Latitud Longitud

11:51:00 -2,08804 -79,93228

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

131,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

0,94 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

BASTION POPULAR - BL#7B  MZ.1042 SL.5 - SR. SANTO 

ESPINOZA

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

29,1

Análisis microbiológico

11

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

No objetable Sensorial

pH 7,04

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Resultado Método

Cloro libre residual 1,18 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Sabor

Conductividad

Espol.RAP.0437
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 8/7/2021

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

140,9 0,76 <1,1 <1,0 SI

127,3 0,8 <1,1 <1,0 SI

137,7 0,7 <1,1 <1,0 SI

127,8 0,73 <1,1 <1,0 SI

135,0 1,08 <1,1 1,0 x 10^0 SI

138,4 0,96 <1,1 4,0 x 10^0 SI

133,1 1,08 <1,1 <1,0 SI

132,2 1,04 <1,1 <1,0 SI

132,5 1,1 <1,1 1,0 x 10^0 SI

133,4 1,22 <1,1 <1,0 SI

131,3 1,18 <1,1 <1,0 SI

0 0 0 0 0

0 0 0 0 00

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0427

Espol.RAP.0428

Espol.RAP.0429

Espol.RAP.0430

Espol.RAP.0431

Espol.RAP.0432

Espol.RAP.0433

Espol.RAP.0434

Espol.RAP.0435

Espol.RAP.0436

Espol.RAP.0437

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

<1,1

<1,1

0

Observaciones

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

0,00

1,00

2,00

Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.

6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

50,00 90,00 130,00 170,00

1

4

7

10

13

16

19 Conductividad
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