
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 8

Contrato: 121/2021

Latitud Longitud

9:50:00 -2,10216 -79,94857

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:02:00 -2,1007 -79,9499

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

FECHA DE MUESTREO: 9/12/2021

Espol.RAP.0075

Espol.RAP.0076

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,88 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 100,50

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

1,0 x 10^0

30,6

Método

COOP. PARAISO DE LA FLOR -  MZ.245 SL.14 - SR. 

ALBERTO GUAMAN 

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

7,50

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,80 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,61

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual

Turbiedad

Conductividad

pH

0,90

0,91

122,50

Sensorial

<1,0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

COOP. PARAISO DE LA FLOR -  BLOQUE #5 MZ.279 SL.18 - 

SRA. ORALIA VELIZ

Análisis microbiológico

30,8

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 9/12/2021

Latitud Longitud

10:07:00 -2,10161 -79,95073

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:13:00 -2,10213 -79,95287

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0077

Espol.RAP.0078

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 0,70 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad

Coordenadas

COOP. PARAISO DE LA FLOR -  BLOQUE #3 MZ.235 SL.3 - 

SRA. EDITH BAJAÑA

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 2,0 x 10^0 SM 9215 A

113,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,38

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

0,70 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

31,3

Método

Cloro libre residual 0,80

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,40

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor

Coordenadas

COOP. PARAISO DE LA FLOR -  BLOQUE #4 MZ.251 SL.14 - 

SRA. SANTA EUFEMIA CEDEÑO

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Turbiedad 0,90 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 105,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

30,9

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 9/12/2021

Latitud Longitud

10:21:00 -2,1028 -79,95471

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:30:00 -2,0987 -79,95455

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0079

Espol.RAP.0080

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Turbiedad 0,86 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 101,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,36

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

COOP. PARAISO DE LA FLOR -  BLOQUE #7 MZ.254 SL.20 - 

SRA. ANA MORA

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,75 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

31,2

Coordenadas

COOP. PARAISO DE LA FLOR -  BLOQUE #3 MZ.240 SL.13 - 

SRA. ANGELA PEREZ

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

31,1

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora

0,80 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,98 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 101,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,27

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Temperatura ºC
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Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 9/12/2021

Latitud Longitud

10:44:00 -2,09918 -79,95708

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:58:00 -2,10484 -79,95743

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0081

Espol.RAP.0082

Conductividad 109,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

31,4
COOP. PARAISO DE LA FLOR -  BLOQUE #10 MZ.416 SL.6 - 

SRA. MA. LUISA NARANJO

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,80 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,79 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,86 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

30,9
COOP. PARAISO DE LA FLOR -  BLOQUE #6 MZ.335 SL.8 - 

FLIA. DIAZ ARRIAGA

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 100,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,13

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

7,33

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,78 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias 1,1 x 10^1 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 9/12/2021

Latitud Longitud

11:08:00 -2,10864 -79,95689

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:22:00 -2,10723 -79,95441

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0083

Espol.RAP.0084

Conductividad 112,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,30

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

COOP. MAYAICU - MZ.493 SL.19 - SR. GEOVANNY RIVAS

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^0

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

31,1

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,67 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Coordenadas

COOP. CORDILLERA DEL CONDOR - MZ.540 SL.13 - SR. 

MARCO SUAREZ

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 0,70

pH 6,89

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,83 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 120,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,89 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

<1,1 SM 9221 ABCE

31,8

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 6 de 8

Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 9/12/2021

Latitud Longitud

11:31:00 -2,1053 -79,95355

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:39:00 -2,10532 -79,95107

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0085

Espol.RAP.0086

12

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,25

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Turbiedad

Análisis microbiológico

11

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

No objetable Sensorial

pH 7,28

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Resultado Método

Cloro libre residual 0,87 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Sabor

Conductividad

Coordenadas

COOP. LINCONL SALCEDO - MZ.465 SL.2 - SRA. MARIA 

GUASQUI

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

30,9

114,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes Fecales

0,95 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 115,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,76 NTE INEN 977:1982

<1,1

Ensayos realizados

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

0,99 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

30,6
COOP. BELLA VISION - MZ.448 SL.17 - SRA. MARIA 

MONSERRATE GUERRERO

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

<1,1 SM 9221 ABC
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Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Informe de Resultados

EMAPAG

Página 7 de 8

Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 9/12/2021

Latitud Longitud

11:50:00 -2,10439 -79,94922

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0087

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

13

Conductividad 116,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,22

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual 0,81 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,91 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 2,0 x 10^0 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

31,5
COOP. BELLA VISION - MZ.436 SL.13 - SRA. CARMEN 

ALAVA
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Informe de Resultados

EMAPAG

Página 8 de 8

Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 9/12/2021

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

122,5 0,9 <1,1 1,0 x 10^0 SI

100,5 0,8 <1,1 <1,0 SI

105,7 0,7 <1,1 <1,0 SI

113,7 0,8 <1,1 2,0 x 10^0 SI

101,8 0,8 <1,1 <1,0 SI

101,7 0,75 <1,1 <1,0 SI

100,8 0,78 <1,1 1,1 x 10^1 SI

109,1 0,8 <1,1 <1,0 SI

120,5 0,7 <1,1 <1,0 SI

112,2 0,67 <1,1 1,0 x 10^0 SI

114,8 0,87 <1,1 <1,0 SI

115,7 0,76 <1,1 <1,0 SI

116,2 0,81 <1,1 2,0 x 10^0 SI

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0075

Espol.RAP.0076

Espol.RAP.0077

Espol.RAP.0078

Espol.RAP.0079

Espol.RAP.0080

Espol.RAP.0081

Espol.RAP.0082

Espol.RAP.0083

Espol.RAP.0084

Espol.RAP.0085

Espol.RAP.0086

Espol.RAP.0087

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

<1,1

<1,1

0

Observaciones

RESUMEN DE RESULTADOS

0

0,00

1,00

2,00

Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.

6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

0,00 40,00 80,00 120,00 160,00 200,00

1

4

7

10

13

16

19 Conductividad
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