LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 10/05/2018 Pag 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0495-059/2017 10/05/2018 _ 09H45
CDLA. ALBORADA 10MA ETAPA - 1 PASAJE 8 NO Y 7MA HERRADURA MZ.208 VILLA.2 - FLIA. CARCHI AVILES
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uSfem eC NME/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICD DPD TURBICLMANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB SM 5221 ABC SN2 ARCE SMBZISA

0,4 0,46 362,0 No objetable | No objetable | 7,28 _ 28,1 <11 <1,1 1,8x10°2

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JE! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0496-059/2017 10/05/2018 | 10H00 5 :
CDLA. ALBORADA 10MA ETAPA - 2 CALLEJON 18K NO Y AV. 8 NO- MZ.2304 VILLA.12 - FLIA. GONZALEZ ZAMBRANO .. j A ¥
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ‘—.w

mg/| NTU psfem eC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO Lo TRICO DR TURRHILIANT 11001R SENSORIAL SR ASO0 HeB SM 5221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154

0,5 0,42 365,0 No objetable | No objetable | 7,32 _ 28,3 <1,1 <1,1 3,0x10%0
0,30a 1,5 5 No ohjetabl No objetabl <1,1 ._
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

L¥

Dra. Gloria Bajafia Jurado Ing. Maria Teresd Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0497-059/2017 10/05/2018 _ 10H15
URB. ALAMOS NORTE - MZ.8 VILLA.10 - FLIA ORTIZ LEDESMA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU uSfem °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi
METO00 COLIRIMETRICD DPD TUREKILIANT 110008 SENSORIAL S 4500 Helt SM 9771 ABC SM 9221 ABCE SMO2158
0,3 0,49 391,0 No objetable | No objetable | 7,38 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0498-059/2017 10/05/2018 _ 10H30
URB. ALAMOS NORTE - MZ.3 - COMPLEJO DE LOS ALAMOS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH Y Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU Hsfem o NMP{100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETIICODPD | TURBICLANT 1100k SENSORIAL SMAS00HYE SM 221 ABC 519221 ABCE ShBIISA
0,8 0,33 390,0 No objetable | No objetable | 7,42 _ 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0499-059/2017 10/05/2018 10H45

CDLA. ALBORADA 11AVA ETAPA - 4TO PASAIE 2A NE- MZ.41 VILLA.1 - FLIA. VEGA MARTINEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU wSfem eC NMP/100ml NMP/100m] UFC/ml
METODO COLRMETRICO DPD | TURBIGUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SMS221 ABC SM 22 ABCE SMarisa
0,9 0,37 306,0 No objetable | No objetable | 7,35 _ 29,1 <1,1 <1,1 6,5x1071
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0500-059/2017 10/05/2018 _ 11HOO0

CDLA. ALBORADA 11AVA ETAPA - 6TO PASAJE 2 NE'Y 7MO CALLEJON- MZ.16 VILLA.26 - FLIA. RODRIGUEZ FLORES

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMAETRICODPD | TURBIOLANT 13001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM5221 480 SM9221 ABCE SM 2154
0,9 0,27 308,0 No objetable | No objetable | 7,41 _ 28,8 <1,1 <11 <1,0
0,30a15 5 No objetabl Mo objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Dra. Gloria Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0501-059/2017

10/05/2018

11H15

CDLA. SAUCES 8 - AV. 1D NE Y 8 PASEO 19NE - MZ.467 VILLA.19 - FLIA. PENA VERA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |
mg/l NTU HSfem oc NMP/100mi NMP/100ml| UFC/ml
METO0O COLIRIMETRICD DPD TURBICILIANT 11008 SENSORIAL SMASD0 Hel SMA221 ABC SM 5221 ABCE SMB215A
0,8 0,41 312,0 No objetable | No objetable | 7,38 _ 29,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes g
UFC: Unidades formadoras de colonias A FTRRE T S E - i
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente e -1 2§ ¥
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0502-059/2017 10/05/2018 11H30
CDLA. ALBORADA 12AVA ETAPA - MZ.19-20 - PARQUE
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICO BPD TURBICILIANT 110058 SENSORIAL M 4500 H4B 5M8221 ABC 5M 9221 ABCE SMSZ15A
0,5 0,52 318,0 No objetable | No objetable | 7,45 _ 29,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

e Y \.o...,,.u

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0503-059/2017 10/05/2018 11H45
CDLA. ALBORADA 12AVA ETAPA - MZ.7 VILLA.10 - FLIA. BRAVO FRANCO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/| NTU pS/em eC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METOOO COURIMETRICO DFD TURBITUANT 110088 SENSORIAL 51 8500 H+ls 5M8221 ABC M 0221 ABCE SMB2154
0,8 0,35 311,0 No objetable | No objetable | 7,30 _ 29,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 Ne objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

[El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Teresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



