LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra

FECHAY HORA

Espol.RPAP.066-097/2018

10/05/2019

09H15

RECINTO CERECITA - CALLE PRINCIPAL {COMEDOR) - SR. HENRY APOLINARIO

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A-15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l © NTU ps/en °c NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HB 509221 ABC SM9221 ABCE SM9215A
1,1 0,41 167,3 No objetable | No objetable | 6,97 [ 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun-Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias B
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RPAP.067-097/2018 10/5/2019 _ 0SH30 £
RECINTO CERECITA - MZ.12 SL.07 (KM.50 VIA A LA COSTA-LADO IZQUIERDO) - SR. HENRY APOLINARIO
Resultados
Claro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC $SM9221 ABCE SMI2ISA
11 0,51 154,8 No objetable | No objetable | 7,12 _ 291 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 10/05/2019 Pag 1/7

d "m:.mmm Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Marfa Teresd Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N*° QAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.068-097/2018 10/5/2019 10HO0

PARROQUIA PROGRESO - JUAN GOMEZ RENDON (VIA A'LA COSTA) - MZ.24 SL.14 - SR. LUIS PEZO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ps/em °c NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIGUANT 11001% SENSORIAL M 4500 HeB SM9221A8C SM9221ABCE SM92158
1,1 0,15 148,5 No objetable | No objetable | 7,00 | 30,4 <11 <1,1 <1,0
030215 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son propercionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.069-097/2018 10/5/2019 10H15
PARROQUIA PROGRESO - JUAN GOMEZ RENDON - MZ.48 SL.37 - SR. LUIS CACERES
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em o¢ NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 H+B SM5221A8C $M9221ABCE SMS215A
0,8 0,17 146,7 No objetable | No objetable 7,00 _ 31,2 <1,1 <1,1 <1,0
030a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerébias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias colifarmes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

TOMA DE MUESTRA 10/05/2019 Pag 3/7

Espol.RPAP.070-097/2018

10/5/2019

10H30

PARROQUIA PROGRESO - JUAN GOMEZ RENDON - MZ.55 SL.14 - SR. MAXIMILIANO REYES

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU pS/em °c NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODO COLIRIMETRICODFD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB 5M9221 A8C SM9221 ABCE SM 92154

0,5 0,18 141,6 No objetable | No objetable | 6,93 _ 30,2 <1,1 <1,1 2,0x1070
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observadones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHAY HORA of =

Espol.RPAP.071-097/2018

10/5/2019

11H10

DATA DE POSORJA - BARRIO NUESTRA SENORA DE LOURDES - SRA. MERCEDES LEDESMA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Colifarmes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeR $M 9221 ABC 5M9221ABCE SM 32154
0,3 0,20 291,0 No objetable | No objetable 7,27 _ 28,6 <1,1 <1,1 2,6x1071
030a1l5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Condu ctimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Tu rbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerdhias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

P24

Ing. Marfa Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmuorva_u.cww-omu\Ncum 10/5/2019 11H30
PARROQUIA POSORIA - MZ.317 SL.19 - SR. CARLOS CEDENO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes facales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL 50 4500 He 509221 ABC SM3221ABCE 5M9215
1,5 0,21 286,0 No objetable | No objetable 7,41 _ 28,5 <1,1 <11 1,0x10M0
0,30a1,5 5 Na objetable No objetable <11
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mwno_.mvbv.ouw-omﬂ\Non 10/5/2019 11H40
PARROQUIA POSQRIJA - BARRIO BRISAS DEL MAR (PICANTERIA JAVIER) - SR. FREDDY MAGALLANES
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oc NMP/100m| NMP/100m!| UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 Hep SM 9221 ABC SMIZ21ABCE SM8215A
1,0 0,19 279,0 No objetable | No objetable | 7,44 [ 29,7 <11 <11 2,061010
0,30a1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1

Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. GRS¥ar Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° QAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 10/05/2019 Pag 5/7
Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RPAP.074-097/2018 10/5/2019 11H55
PARROQUIA POSORIA - BARRIO 6 DE ABRIL (CALLE ELIANA ESPINEL) - SRA. EUGENIA CANTOS
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem oC NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100R SENSORIAL SM 4500 HeB $M5221 ABC SM3221ABCE SMgz15A
1,5 0,22 282,0 No objetable | No objetable 7,38 _ 30,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.075-097/2018 10/5/2019 12H10
PARROQUIA POSORIA - MZ.0053 SL.45 - SRA. XIOMARA MUJICA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRMETRICO0PD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM8221A8C SM9221ABCE SM92158
0,4 0,26 276,0 No objetable | No objetable 7,53 _ 30,7 <1,1 <1,1 6,0x10%0
030215 5 No objetable No objetable <1,1

Segdn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observadiones: Colorimetro; LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausenda de bacterias Aerdhbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente

§
n_:m. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003

AT AL
Dra. GertaBajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 10/05/2019 P4g 6/7

Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RPAP.076-097/2018 10/5/2019 12H25
PARROQUIA POSORIA - CALLE TEODORO WOLF Y ENTRADA A JAMBELI - SR. MANUEL GONZALEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad uS/em Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU 0 °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIMETRICODRD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB $M 9221 ABC $M9221ABCE SM215A
0,7 0,38 281,0 No objetable | No objetable | 7,56 [ 295 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Condu ctimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro: LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeréhias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.077-097/2018 10/5/2019 12H40
PARROQUIA POSORIJA - AV. QUITO #33 Y REY DAVID - SR. GEOVANNY CHIMBA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad uS/em Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU 0 o¢ NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSQRIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM 92154
0,3 0,17 276,0 No objetable | No objetable | 7,49 _ 30,2 <1,1 <1,1 1,0x1070
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colarimetro:

LP

-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

&

Dra. f

e

na Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente’'de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RPAP.078-097/2018 10/05/2019 _

13H00

PARROQUIA POSORJA - BARRIO LAS PENAS - CALLE REGIDOR TREJO Y 29 DE ABRIL {SALCHICHA ESMEALDENA) - SRA. ANTONIA ZAMORA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad 146,7 Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/! NTU 0 oc NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DFD TURBIQUANT 11001 SENSCRIAL SM 4500 HeB $M5221 ABC 5M9221ABCE SM92154
1% 0,24 272,0 No objetable | No objetable | 7,38 | 30,1 <11 <11 <1,0 s
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 L i
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision T

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ot i 7
DraxGtorta Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amiador M.
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



