
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 5

Contrato: 032/2020

Latitud Longitud

9:55:00 -2,33341 -80,27213

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:14:00 -2,33394 -80,2692

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

FECHA DE MUESTREO: 11/3/2021

Espol.RPAP.0021

Espol.RPAP.0022

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,40 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 232,00

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

<1,0

26,6

Método

RECINTO CERECITA - BARRIO BELLAVISTA - A DOS 

CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL - SR. JOSÉ CHUYA 

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

6,63

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,45 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 6,60

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual

Turbiedad

Conductividad

pH

1,03

0,88

280,00

Sensorial

<1,0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

RECINTO CERECITA – BARRIO SANTA MARIANITA FRENTE 

A ESCUELA MARÍA PIEDAD CASTILLO DE LEVÍ – SRA. 

EMÉLIDA CIRINO

Análisis microbiológico

26,2

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 11/3/2021

Latitud Longitud

10:33:00 -2,40676 -80,3662

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:50:00 -2,40913 -80,36457

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0023

Espol.RPAP.0024

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 0,67 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad

Coordenadas

PARROQUIA PROGRESO - BARRIO CARIBE – MZ.11 

SOLAR.16 – SR. LUIS ALFREDO GONZABAY

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^0 SM 9215 A

204,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 6,70

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

0,85 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

26

Método

Cloro libre residual 0,85

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

6,80

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor

Coordenadas

PARROQUIA PROGRESO - BARRIO DEL CONTROL – MZ.01 

GRUPO. “J” DIAGONAL A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO – 

SRA. BLANCA RAMÍREZ 

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Turbiedad 0,76 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 206,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

26,2

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 11/3/2021

Latitud Longitud

11:37:00 -2,63316 -80,32782

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:52:00 -2,61113 -80,30402

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0025

Espol.RPAP.0026

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Turbiedad 0,90 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 209,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,51

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

RECINTO PUERTO MORRO - BARRIO CENTRAL (CALLE 

PRINCIPAL TIENDA) – SRA. PETRA MORALES ÁVILA

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,36 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias 2,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

27,4

Coordenadas

RECINTO EL MORRO - BARRIO CENTRAL – AV. 16 DE 

AGOSTO (A LADO DE LA IGLESIA CATÓLICA) -  SRA. HILDA 

DE LA TORRE

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

27

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora

0,44 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,22 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 209,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,42

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Temperatura ºC
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 11/3/2021

Latitud Longitud

12:03:00 -2,61062 -80,3007

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:43:00 -2,703 -80,24865

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0027

Espol.RPAP.0028

Conductividad 218,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 3,0 x 10^0 SM 9215 A

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

28,4
PARROQUIA POSORJA - BARRIO MARTHA DE ROLDÓS - 

CALLE JUAN COLÁN Y NERI CHALÉN – SRA.  CARMEN 

GÁLVEZ

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,40 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,18 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,33 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

27,7
RECINTO PUERTO EL MORRO - BARRIO CRUZ DEL 

PUERTO MZ.0908-2 – SR. OSWALDO DANIEL RAMÍREZ 

FLORES

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 214,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,50

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

7,90

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,32 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 11/3/2021

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

280,0 1,03 <1,1 <1,0 SI

232,0 0,45 <1,1 <1,0 SI

206,0 0,67 <1,1 <1,0 SI

204,0 0,85 <1,1 1,0 x 10^0 SI

209,0 0,44 <1,1 1,0 x 10^0 SI

209,0 0,36 <1,1 2,0 x 10^0 SI

214,0 0,32 <1,1 1,0 x 10^0 SI

218,0 0,40 <1,1 3,0 x 10^0 SI

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RPAP.0021

Espol.RPAP.0022

Espol.RPAP.0023

Espol.RPAP.0024

Espol.RPAP.0025

Espol.RPAP.0026

Espol.RPAP.0027

Espol.RPAP.0028

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

<1,1

<1,1

0

Observaciones

RESUMEN DE RESULTADOS

0

0,00

1,00

2,00

Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.

6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

0 40 80 120 160 200 240 280

1

4

7

10

13

16

19 Conductividad
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