LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0213-109/2019 11/11/2019 09H45
COOP. NUEVO ECUADOR #3 - MZ."E" SL.8 - SR. AGUINO BORBOR
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em oc NME/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODD COURBMETRICODPD | TURBIILANT 11008, SENSORIAL SN 4500 HeB SM3271 ABC SN 8271 ABCE sMIzISA
0,3 0,50 117,8 No objetable | No objetable | 7,40 | 25,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 11/11/2019 Pag 1/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0214-109/2019 11/11/2019

10HO00

COOP. AMERICO VESPUCIO #2 - MZ."B" 5L.18 - SRA. TOMASA JAIME

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU HS/fcm e NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METGOD COLRIMETRICD D | TURSIQLANT 110018 SENSORIAL 5N 4500 HaB SME2I1 ABE SM 9221 ABCE M 02154
0,6 0,65 104,2 No objetable | No objetable | 7,10 [ 26,0 <11 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

AA \m .
Dra. §lorfa Bajafia Jurado “Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 11/11/2019 P3g 2/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA | R
Espol.RAP.0215-109/2019 11/11/2019 _ 10H15 !
COOP. PATRIA NUEVA - MZ."G" SL.5 - SR. PATRICIO ANGULO
Resultados P

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uSfem oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COURIMETRICO £60 | TUREIGUANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 Ko 59371 ARC 591 5771 ABCE LR LTS

0,6 0,71 107,4 No objetable | No objetable | 6,90 [ 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30al5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Ohbservaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53 - 1
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales S Pty
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes o5 et
UFC: Unidades formadoras de colonias e
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente . ,.(...f — J

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0216-109/2019 11/11/2019 10H30

COOP. ANTONIO NEUMANE - MZ.6 SL.11 - SR. PEDRO VILLAMAR

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODC COURMETRICD DPD | TURBICILANT 11000 SENSORIAL S Q500 Ho B SM8323 ABC 5M 9221 ABCE SN 2154
0,7 0,34 108,6 No objetable | No objetable | 7,30 _ 26,6 <1,1 <1,1 <1,0
030a15 5 No objetable No objetable <]1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente f

"Ing. Maria Terésa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 11/11/2019 P4g 3/6

Directora General y Gerente Técnico

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0217-109/2019 11/11/2019 10H45
COOP. NUEVO GUAYAQUIL - MZ."F" SL.8 - SRA. JULIETA ALVAREZ (GABINETE"GENESIS")
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em oc NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICO 0P | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SN 4500 Hel NE221 ABC £M 9271 ARCE SM 02154
0,5 0,42 106,4 No objetable | No objetable | 7,00 | 26,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a31,5 5 No objetabie No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0218-109/2019 11/11/2019 11H00
COOP. LOS ANGELES #1 - MZ.488 SL.9 - FLIA. BONILLA BERMEJO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad QOlor Sabor pH T Califarmes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU HS/fem oc NME/100mi NME/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DFD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 Hell SME221 ABC M 5221 ABCE SME218A
0,6 0,46 103,8 No objetable | No objetable | 6,80 | 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
lo30a1s 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 108/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0219-109/2019

11/11/2019

11H15

COOP. 12 DE OCTUBRE - MZ."D" SL.2 - FLIA. QUINONEZ CORDERO

TOMA DE MUESTRA 11/11/2019 Pag 4/6

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem ac NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICO DFD | TURBIILANT 11001 SENSORIAL M 4500 Kl 5M8221 ABC M 8221 ABCE 5h 82158
0,7 0,61 102,1 No objetable | No objetable | 7,10 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No ohjetable <%
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0220-109/2019 11/11/2019 11H30
COOP. COSTA DE MARFIL - MZ."O" 5L.12 - FLIA, CASTILLO RIVERA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU wSfem eC NMP/100mI NMP/100mli UFC/ml
METODO COURIMETRICD DPD | TURBIIUANT 110016 SENSORIAL SN ASD0 H4B SAISZ71 ABL S0 G231 ABLE SME154
0,6 0,74 102,2 No objetable | No objetable | 7,00 | 27,3 1,1 <1,1 <1,0
0,30al15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

Directora General y Gerente Técnico

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

A o -
ia Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

TOMA DE MUESTRA 11/11/2019 Pag 5/6

Espol.RAP.0221-109/2019

11/11/2019

11H45

COOP. PARAISO - MZ.4 SL.10 - FLIA. SAREZ MARTILLO

Resultados
Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METGDO COURMETRIED 0P | TURBIDUANT 1100k SENSORIAL SH 4500 HeB M9221 ABC 5M19221 ABCE SN 92154
0,7 0,55 105,6 No objetable | No objetable | 6,80 _ 27,2 <1,1 <1,1 3,5x1071
0,30a1,5 5 No objetable No objetable %1:1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
-m Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente 3
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0222-109/2019 11/11/2019 12H00

COQP. POLO SUR - MZ.W2 5L.16 - FLIA. MENDEZ POROZO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |
mg/l NTU WS5/em oC NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METDLO COURIMETRICO DPD | TURBIDAANT 11001R SENSORIAL SH 4500 HiE Sh1 8221 ABC SM 9771 ABLCE M 82154
0,6 0,60 104,0 No objetable | No objetable | 6,90 | 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Dr

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

P

.ﬂdm. Maria Terésa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 11/11/2019 Pag 6/6

COOP. ANDRES QUINONEZ - MZ."C" SL.11 - FLIA. ZAPATA VILLON

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em ar NME/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODD COURIMETRICD DFD TURBIOLANT 11001K SENSORIAL SN LS00 HeB SME221 ABC SV 8271 ABCE SMa2154
0,6 0,39 102,7 No objetable | No objetable | 6,80 _ 271 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetra: LP-EQ-A -14; Conductimetra/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA i '
Espol.RAP.0223-109/2019 11/11/2019 | 12H15
3 .o
COOP. FUERZA DE LOS POBRES - MZ."G" 5L.20 - FLIA. MARTINEZ ESPINOZA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em oC NMB/100m] NMP/L100m] UFC/mil
METDDO COURIMETRICO DPD TURBIIUANT 1100 SENSORIAL 5 AS00 HeE S\ 0221 ABC SM 9221 ABCE SM92154
0,5 0,44 102,9 No objetable | No objetable | 6,90 _ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0224-109/2019 11/11/2019 | 12H40

-

AN / - .«.\ > L.N\N.Nw,
Dra a Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



