
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 15

Contrato: 078/2023

8:58:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis Físico Químico

Método

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Turbiedad

Conductividad

pH

Ensayos realizados Resultado

No objetable

Cloro libre residual

Olor

Sabor

Coordenadas

0,53

-79,90479

0,58

156,60

7,82

No objetable

HoraCódigo de muestra

Ensayos realizados

Temperatura ºC

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

< 1.0

3.8 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Standard Methods 23rd 9222 ABD

28,4

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

Espol.RAP.0241

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Método

SANTA ADRIANA  MZ 0001 SL 15 - SR. ANTONIO EMILIO SARMIENTO

Sitio de recolección de muestra

Análisis microbiológico

Resultado

< 1.0

Latitud Longitud

-2,146231

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

9:12:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

154,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Espol.RAP.0242

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

SANTA ADRIANA CALLE SEXTA MZ 6 SL 5 - SUKER S.A.

Análisis microbiológico

Resultado

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

8.0 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Coliformes totales

Resultado Método

0,36 NTE INEN 977:1982

0,86

28,8

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Turbiedad

Bacterias Aerobias

pH

Conductividad

7,69

Olor No objetable

-2,129513 -79,92789

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

9:22:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

0,38 NTE INEN 977:1982

0,50 NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado

Código de muestra

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,51 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Cloro libre residual

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Olor

Turbiedad

Conductividad

< 1.0

Espol.RAP.0243 28,8
CDLA. MARTHA DE ROLDOS MZ 603 SL 1 - SR. LUIS CRESPO ROMERO (COMEDOR "EL REY 

DEL BOLLO")

Análisis microbiológico

Resultado

-2,133663 -79,92929

Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Bacterias Aerobias 1.1 x 10^1

163,60

Sabor No objetable

Ensayos realizados

Ensayos realizados

pH

Hora

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

9:28:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

0,73 NTE INEN-ISO 7027

165,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,30 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,31 NTE INEN 977:1982

pH

Turbiedad

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Coliformes totales

Bacterias Aerobias

Coliformes Fecales

Ensayos realizados

< 1.0

Código de muestra Hora Temperatura ºC

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0244 28,8 CDLA. MARTHA DE ROLDOS MZ 611 SL 25 - SRA. MARTHA MOREIRA (PICANTERIA KEVIN)

Análisis microbiológico

Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Olor

Sabor

Conductividad

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,132777 -79,92863

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

9:36:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.6 x 10^2

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Standard Methods 23rd 9215 D

Latitud

Turbiedad

Cloro libre residual

0,55

0,32 NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,42 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable SensorialOlor

Longitud

-2,146814 -79,9222

Coordenadas

Conductividad

Sabor No objetable Sensorial

Temperatura ºC

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraCódigo de muestra Hora

Espol.RAP.0245 28 CDLA. MARTHA DE ROLDOS MZ 319 - BOLONES "EL PRIMO"

pH

164,30

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

9:45:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,31 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,146858 -79,91972

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0246 29,3

Análisis Físico Químico

0,60 NTE INEN-ISO 7027Turbiedad

161,80

Resultado Método

Cloro libre residual 0,36 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.0 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Ensayos realizados

Sabor

Conductividad

pH

Olor

CDLA. MARTHA DE ROLDOS MZ 209 SL 3 - PICANTERIA "SAZON MANABA"

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

9:49:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

Conductividad

Olor

Sabor

pH

Latitud Longitud

-2,14453 -79,91859

No objetable Sensorial

Ensayos realizados

Turbiedad

NTE INEN 977:1982

0,81 NTE INEN-ISO 7027

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Espol.RAP.0247 28,5 CDLA. MARTHA DE ROLDOS MZ 0001 SL 6B - COMEDOR "TU RICA SAZON"

0,38

189,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,34 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Ensayos realizados

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

9:57:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Latitud Longitud

-2,148869 -79,90869

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0248 26,8 URDENOR 2 MZ 225 SL 13 - EL ARTE DEL CAFÉ 

Coordenadas

Turbiedad

Conductividad

pH

Olor

Sabor

0,80 NTE INEN-ISO 7027

191,10

Ensayos realizados

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,25 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Análisis microbiológico

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

3.5 x 10^2
Standard Methods 23rd 9215 D

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual 0,40 NTE INEN 977:1982

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

10:08:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

pH 7,22 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,149509 -79,90931

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 2.0 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,38 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,76 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 191,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0249 28,4 URDENOR 2 MZ 219 SL 14 - POLLOS A LA BRASA "CHICKEN TO GO"

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

10:18:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial AceptableSabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,141529 -79,93138

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,37 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,69 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 157,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,25 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0250 28,3 URDENOR MZ 118 SL 19 - TALLER FRIO KENNEDY 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 4.3 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 11 de 15

Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

10:24:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Conductividad 183,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,23 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,143019 -79,93146

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,41 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,72 NTE INEN-ISO 7027

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0251 28,5 URDENOR MZ 121 SL 18 - CAFETERIA "POEMA CAFÉ"

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

10:46:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,142088 -79,92784

Bacterias Aerobias 2.5 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,59 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,78 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 187,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,35 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0252 28,1 CENTRO COMERCIAL SAN FELIPE - LOCA MARUCHIN EL BUEN COMER 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

10:51:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,142828 -79,92363

Cloro libre residual 0,83 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,71 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 128,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,38 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 6.2 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0253 28,5 SAN FELIPE MZ 135 SL 2 - LAS DELICIAS DE EDELIA LA MANABA 

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

10:58:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial AceptableSabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,143864 -79,92479

Bacterias Aerobias 2.4 x 10^3
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,61 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,91 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 184,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0254 28,6 SAN FELIPE MZ 172 SL 5 - COMEDOR 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºCHoraCódigo de muestra

pH 7,42

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 11/12/2023

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
pH Cumplimiento

156,6 0,53 < 1.0 3.8 x 10^1 7,82 SI

154,3 0,36 < 1.0 8.0 x 10^1 7,69 SI

163,6 0,38 < 1.0 1.1 x 10^1 7,51 SI

165,8 0,31 < 1.0 < 1.0 7,3 SI

164,3 0,32 < 1.0 1.6 x 10^2 7,42 SI

161,8 0,36 < 1.0 1.0 x 10^1 7,31 SI

189,2 0,38 < 1.0 1.0 x 10^0 7,34 SI

191,1 0,4 < 1.0 3.5 x 10^2 7,25 SI

191,6 0,38 < 1.0 2.0 x 10^1 7,22 SI

157,7 0,37 < 1.0 4.3 x 10^1 7,25 SI

183,3 0,41 < 1.0 < 1.0 7,23 SI

187,3 0,59 < 1.0 2.5 x 10^1 7,35 SI

128,3 0,83 < 1.0 6.2 x 10^1 7,38 SI

184,3 0,61 < 1.0 2.4 x 10^3 7,42 SI

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0241

Espol.RAP.0242

Espol.RAP.0243

Espol.RAP.0244

Espol.RAP.0245

Espol.RAP.0246

Espol.RAP.0247

Espol.RAP.0248

Espol.RAP.0249

Espol.RAP.0250

Espol.RAP.0251

Espol.RAP.0252

Espol.RAP.0253

Espol.RAP.0254

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

Observaciones

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

RESUMEN DE RESULTADOS

< 1.0

-0,40

0,60

1,60

Resultados Cloro Libre Residual
Resultad
os

Límite
min. 6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo


