LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 12/12/2019 Pag 1/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0304-109/2019 12/12/2019 10H10
GUASMO CENTRAL - COOP. NUEVA GRANADA - MZ.31 S5L.2 - SRA. BRAVO VALENCIA MARIA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SN 4500 HeB. SV 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,5 0,64 123,8 No objetable | No objetable | 6,90 [ 25,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbhias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
E_"D Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Mwuo_.xb_u.owom-ncmxmcmo 12/12/2019 _ 10H25
GUASMO CENTRAL - COOP. NUEVA IDEAL - MZ.4 SL.11 - SRA. ROSA SALGUERO BOLANOS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
WMETODD COURIMETRICODPD |  TUREIQUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 H+8 SW 8221 ABC i1 9221 ABCE smez1sA
05 0,68 117,0 No objetable | No objetable | 7,10 [ 25,8 <1,1 <1,1 <1,0 _
030a15 5 No objetable No objetable <1,1 :
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria-B3jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria“Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0306-109/2019 12/12/2019 10H40
GUASMO CENTRAL - COOP. NUEVA GRANADA - MZ.12 SL.4 - SR. MARCOS LASCANO SANCHEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabar pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL $M 4500 HeB SM 8221 ABC SM 9221 ABCE sMe21sA
0,3 0,64 114,1 No objetable | No objetable | 7,20 _ 25,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0307-109/2019 12/12/2019 10H56

GUASMO NORTE - COOP. LOS ANGELES - MZ."E" SL.8-2 - SR. WILSON ORTEGA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em o NMP/100m! NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 Hel 5M 5221 ABC M 5221 ABCE SM 82154
0,5 0,58 118,6 No objetable | No objetable | 6,90 | 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro:

LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterizs Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m’_mo_._.:mﬁo y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Marfa Tefesa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA
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Espol.RAP.0308-109/2019

12/12/2019

11H15

GUASMO NORTE - COOP. CENTRO CIVICO - MZ.520 5L.20 - PELUQUERIA ASHLEY

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HSfem oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001% SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMS215A

0,4 0,86 112,5 No objetable | No objetable | 7,00 _ 27,2 1,6x1071 <1,1 1,7x1073
0,30a15 5 No objetable Na objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proparcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0309-109/2019 12/12/2019 11H30

GUASMO NORTE - COOP. CENTRO CIVICO SECTOR 2- MZ.10B SL.15 - SRA. SILVIA PALACIOS MORALES

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerohias
mg/| NTU us/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE sMe2134
0,6 0,69 110,6 No objetable | No objetable | 5,90 | 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tefesa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0310-109/2019 12/12/2019 11H45
GUASMO NORTE - COOP. 25 DE ENERO- MZ.98 SL.2 - SR. JOSE MONTEVERDE
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/I NTU HSfem oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIVETRICO DED | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H4B SMIS221 ABC SM 8221 ABCE. SM 2154
0,6 0,61 110,1 No objetable | No objetable | 7,00 _ 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 Nao objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0311-109/2019 12/12/2019 12H00

GUASMO NORTE - COOP. 1 DE MAYO- MZ.41 SL.5 -

SRA. ANA PLUAS RUIZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem ec NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H4B. SM 3221 ABC SM 9221 ABCE. SM 92154
0,6 0,60 111,3 No objetable | No objetable | 7,00 _ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
f030a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

S
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Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. GlorigBajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 12/12/2019 Pag 5/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0312-109/2019

12/12/2019

12H15

GUASMO CENTRAL - COOP. NUEVO HORIZONTE - MZ."A" S5L.12 - SR. BOLIVAR BORBOR
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+E SM 9221 ABC 5M 9221 ABCE SM 92154

0,5 0,72 1111 No objetable | No objetable | 7,10 _ 26,7 <1, <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias 3
El Formato y los Requisitos son proporcienados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0313-109/2019 12/12/2019 12H30

GUASMO CENTRAL - COOP. UNIDOS PARA VENCER - MZ.139 SL.13 - CASA COMUNAL

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 8215A
0,5 0,68 113,0 No objetable | No objetable | 7,00 _ 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. a Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

7~
Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0314-109/2019 12/12/2019 12H4S5
GUASMO NORTE - COOP. 25 DE ENERO- MZ.86 SL.1 - SRA. JENNY ANDRADE
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU us/cm oc NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD |  TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SN 4500 H4B: $M$221 ABC SN 8221 ABCE SM 52154
0,5 0,63 110,0 No objetable | No objetable | 7,10 _ 26,3 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colarimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0315-109/2019 12/12/2019 13H0O
GUASMO NORTE - COOP. LOS VERGELES- MZ.71 PARQUE
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
IMETODO COLRIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001R SENSQORIAL SM 4500 H+B SM 5221 ABC SM 9221 ABCE SMS215A
0,5 0,68 109,6 No objetable | No abjetable | 7,10 | 26,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorfmetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-853
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Dra. a Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Féresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



