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10H20

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,5 122,4 No objetable No objetable 7,62 27,2 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

10H38

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,5 121,4 No objetable No objetable 7,60 27,5 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL

0,30 a 1,5                                     5

0,84

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

CDLA. ACUARELA DEL RIO - MZ.10 SL.8 - SR. EGDA MUÑOZ MENDOZA 

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

SM 4500 H+B

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0512-109/2019 13/08/2020

CDLA. ACUARELA DEL RIO - MZ.5 VILLA.13 - SR. CARLOS PEREZ 

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0513-109/2019 13/8/2020

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,98

0,30 a 1,5                                     5

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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10H50

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,3 128,5 No objetable No objetable 7,66 28,3 <1,1 <1,1 1,5X10^1

No objetable No objetable <1,1

12H47

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,5 126,7 No objetable No objetable 7,35 28,9 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,88

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0514-109/2019

PARQUE DE CDLA. ACUARELA DEL RIO - MZ.18 VILLA.12 

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

13/8/2020

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0515-109/2019

SAUCES #2 - MZ.80 VILLA.2 - SRA LUISA MARIA FARIAS GUAGUA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

13/8/2020

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,86

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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13H00

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,5 119,9 No objetable No objetable 7,63 27,9 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

13H15

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,3 61,3 No objetable No objetable 7,92 27,9 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0516-109/2019 13/8/2020

SAUCES #2 - MZ.48 VILLA.8 - SRA. OHANA ALVAREZ QUIJIJE

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,90

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0517-109/2019

SAUCES #7 - MZ.438 VILLA.1 - SR. FERNANDO EDGAR MACIAS ALVARADO

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

13/8/2020

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,64

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 13/08/2020 Pág 4/5

13H30

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,8 121,3 No objetable No objetable 7,50 28,4 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

13H45

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,6 122,2 No objetable No objetable 7,45 27,1 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0518-109/2019

SAUCES #7 - MZ.383 VILLA.1 - SR. JOSE RAUL BARBERAN VERA "TALLER DE TAPICERIA"

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

13/8/2020

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,70

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0519-109/2019 13/8/2020

SAUCES #9 - MZ.L8 VILLA.18 - SR. EDITH FERNANDO ERMENEJILDO VENEZUELA "TALLER HERMANOS EN CRISTO"

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,62

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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14H00

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,5 123,0 No objetable No objetable 7,59 27,4 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

14H15

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,5 122,6 No objetable No objetable 7,42 27,7 <1,1 <1,1 1,9X10^1

No objetable No objetable <1,1

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0520-109/2019 13/8/2020

SAUCES #9 - MZ.R10 VILLA.6 - SRA. AMERICA ERMELINA CAMPUZANO SANCHEZ

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,70

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0521-109/2020 13/8/2020

SAUCES #5 - MZ.231 VILLA.36 - SRA. ANA PATRICIA TOMALA VILLAO

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,76

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003


