LABORATORIO PROTAL-ESPOL

Dral
Directora

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 14/11/2019 Pég 1/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0225-109/2019

14/11/2019

10H00

|COOP. ESMERALDAS CHIQUITO - MZ.C9 5L.32 - SRA CARMEN RODRIGUEZ MACIAS

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad

Conductividad

Olor

Sabor

pH T

Coliformes totales

Coliformes fecales

Bacterias Aerobias

mgy/! NTU uSfem eC NMP/100mI NMP/100ml UFC/mil

METEDE COLIK TURBHIUANT 11001 SENSORIAL SN 4500 Hebh 9221 ABC S0 5271 ABCE sMEz1sa
0,3 0,55 115,4 No objetable | No objetable | 7,30 | 25,9 <11 <1,1 8,8x10M
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0226-109/2019 14/11/2019 10H20

COOP. ESMERALDAS CHIQUITO - MZ.B3 SL.33 - SR. SEGUNDO FREIRE LARA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em ec NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIKIMETRICO 0FD | TURRIQAANT 31008 SENSORIAL S AS00 Hel SM9271 ABC 54 5271 ABCE sM37158
0,5 0,63 104,2 No objetable | No objetable | 7,50 _ 26,0 <1,1 <1,1 2,0x10"0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oria Bajafia Jurado
¥ Gerente Técnico

\ .
“Ing. Maria Téresa Amador M.

Gerente de Calidad
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<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria

#

Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0227-109/2019 14/11/2019 10H40
- ———
COOP. LOS CLAVELES #1 - MZ.11 5L.4 - SRA. MARTHA SANCHEZ " B —
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabar pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU WS/fem oC NMP/100ml NMP/100mi UFC/mi
WETODD COURMETRICO DPD | TURBMILANT 1108iR SENSORIAL S 4500 HeE 5M19211 ABC SV 5221 ARCE SME2154
0,5 0,81 107,1 No objetable | Mo objetable | 7,10 _ 26,6 <1,1 <1,1 2,3x10"1
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-R53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes e
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente s,
Codigo de muestra FECHA Y HORA = S
Espol.RAP.0228-109/2019 14/11/2019 10H55 ] _
COOP. LUIS VARGAS TORRES - MZ.F1 SL.5 - SR. RAUL HUMBERTO HARO _ i
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU HS/em ac NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METDOD COLRIVETRICD D | TURBIGLANT 1100 SENSORIAL SM ASD0 Hel SMB22T ABD 5119721 ABCE EREREY
0,5 0,80 100,8 No objetable [ No objetable | 7,00 | 27,1 <1,1 <1,1 <1,0 3
Jo.30a 15 5 No objetable No objetable <1,1 : '
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16: Turbidimetro:LP-EQ-BS3 . ;
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales G uhl . -
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0229-109/2019

14/11/2019 11H10

CDLA. GUANGALA - MZ.32 VILLA.10 - SR. JOSE LUIS GALLARDO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU WS/fem aC NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
WETODO COURIMETRICO DFD | TURBXILANT 11001K SENSORIAL 5N 4500 HR SM9221 ABC SM 9221 ABCE At 8215
0,3 0,57 103,5 No objetable | No objetable | 7,10 [ 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
f0.30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetra: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

AJE

e

',

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0230-103/2019

14/11/2019 | 11H2s5

CDLA. HUANCAVILCA SUR - MZ.D46 VILLA.6 - SR. HUGO MOAHAUAD

Resultados
Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTL us/em oC NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODD COURIMETRICD DPD TURBSQUANT 11001K SENSORIAL SN 4500 He B SME271 ABC SM 9221 ABCE SA182754
0,5 0,06 101,2 No objetable | No objetable | 7,10 _ 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
030a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

M mwg\ﬁu\
Dra: ta-Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

4
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0231-109/2019

14/11/2019

11H40

CDLA. HUANCAVILCA SUR - MZ.D10 VILLA.6 - SRA. GABRIELA VALDIVIEZO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/l NTU uS/em eC NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRMETRICO DFD | TURESUANT 11008 SENSORIAL 5 4500 Het SAB271 ABC M B221 ABCE M ET154
0,5 0,77 104,2 No objetable | No objetable | 7,00 | 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
|0.30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0232-109/2019 14/11/2019 11H55

CDLA. GUANGALA - MZ.E36 VILLA.31 - SR. GERMAN PENAFIEL

Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH - Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU HS/em ac NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODC COURKAETRED DPD | TURBIOUANT 11008 SENSORIAL SN 4SO HYR SN 3221 ABE SM 9221 ABCE SwE218A
0,3 0,63 106,7 No objetable | No objetable | 7,00 _ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
f0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

L

-

Dra. GloriaB3jafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

” Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 14/11/2019 Pag 5/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0233-109/2019

14/11/2019

|

12H10

CDLA. GUANGALA - MZ.2 VILLA.14 - SRA. PATRICIA SUAREZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em ac NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METOOO COURIMETRICO BPD | TURBSILANT 110018 SENSORIAL AN 4500 -8 SM3221 ABE SNS221 ARCE M 92158
0,4 0,58 104,7 No objetable | No objetable | 7,00 | 26,3 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colarimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausenc

ia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Farmato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0234-109/2019

14/11/2019

12H25

CDLA. DEL MAESTRO - MZ.E2 VILLA.16

- SRA. CARMITA MONTERO DE AGUILERA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfcm o NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICODFD | TURBIGUANT 130018 SENSORIAL SM 500 Hett SMI9221 ABE S0 8221 ABCE 57158
0,4 0,82 101,2 No objetable | No objetable | 6,90 % 26,1 <1,1 <11 4,0x10%0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetra: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

e

Gerente de Calidad

Ing. Maria Teresa Amador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0235-109/2019

14/11/2019

12H40

CDLA. LAS ACACIAS - MZ.B1 VILLA.14 - FLIA. VASQUEZ BOLANOS

TOMA DE MUESTRA 14/11/2018 Pag 6/6

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |

mg/l NTU uS/cm oC NME/100ml NMP/100ml UFC/ml y '3
METORO COLRIMETRICC BFD | TURBIGLANT 11001 SENSORIAL I AS00 Ha SM 5221 ABC A 2271 ABCE S B215A

0,4 0,58 105,1 No objetable | No objetable | 7,00 | 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes h
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0236-109/2019 14/11/2019 _ 12H55
CDLA. LAS ACACIAS - MZ.C12 VILLA.4 - SR. JULIO HUERTA
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales | Bacterias Aerobias

mg/l NTU Hs/cm ec NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODO COUMIMETRCO DD | TURBIOUANT 1100IR SENSORIAL SN 4500 Helh TN 8221 ABC M 221 ABCE $Maz15A

0,6 0,71 101,9 No objetable | No objetable | 7,00 | 26,0 <11 <11 <1,0

0,30a 1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. .@Mv lurado

Directora General y Gerel

nte Técnico

‘Ing. Maria Tefesa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



