
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 16

Contrato: 078/2023

9:02:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis Físico Químico

Método

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Turbiedad

Conductividad

pH

Ensayos realizados Resultado

Latitud

-2,242871

Cloro libre residual

Olor

Sabor

Coordenadas

0,46

Longitud

-79,900395

0,71

117,20

7,80

No objetable

No objetable

HoraCódigo de muestra

Ensayos realizados

Temperatura ºC

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

27,7

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

Espol.RAP.0166

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Método

LOS ESTEROS MZ. 7A - SR. GUSTAVO RAMIREZ (VULCANIZADORA "SU AMIGO")

Sitio de recolección de muestra

Análisis microbiológico

Resultado

< 1.0

< 1.0

2.5 x 10^2
Standard Methods 23rd 9215 D

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

9:10:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Resultado

< 1.0

< 1.0

3.4 x 10^1

Resultado

28,1

7,55

Hora Temperatura ºC

Ensayos realizados

Análisis microbiológico

Latitud

-2,244587

Coordenadas

Longitud

-79,901932

Sitio de recolección de muestra

LOS ESTEROS MZ. 16 A1 - SR. JAVIER BOHORQUEZ 

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Método

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales

Código de muestra

Turbiedad

Conductividad

Ensayos realizados

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Espol.RAP.0167

0,83

0,51

117,80

No objetable

No objetable

Método

Olor

Cloro libre residual

pH

Sabor

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

9:16:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Sitio de recolección de muestra

NTE INEN-ISO 7027

-2,244988 -79,903603

120,40 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Espol.RAP.0168

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Coordenadas

Latitud Longitud

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Turbiedad

Bacterias Aerobias

pH

Conductividad

7,77

2.2 x 10^1

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,31 NTE INEN 977:1982

0,51

28,8

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

LOS ESTEROS MZ. 21 SL. 41 - SRA. MARIA AYALA 

Análisis microbiológico

Resultado

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd 9215 D

Ensayos realizados

Coliformes totales

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

9:27:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Bacterias Aerobias 1.9 x 10^2
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado

Código de muestra Hora

Espol.RAP.0169 29,9 CALLE DOCTOR JOSE TOMAS AGUIRRE - POLLO A LA BRASA "DON GOYO"

Análisis microbiológico

Sabor No objetable Sensorial

Resultado

0,57

Olor

Turbiedad

Conductividad

< 1.0

Ensayos realizados

Ensayos realizados

pH

No objetable Sensorial

NTE INEN 977:1982

0,56 NTE INEN-ISO 7027

118,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,51 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

Cloro libre residual

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,250917 -79,904486

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

9:34:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

0,76 NTE INEN-ISO 7027

118,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,58 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,56 NTE INEN 977:1982

pH

Turbiedad

8.7 x 10^1

27,8 COOP. SANTIAGUITO DE ROLDOS - SRA. GLORIA SANCHEZ 

Análisis microbiológico

Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Ensayos realizados

Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0170

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Coliformes totales

Bacterias Aerobias

Coliformes Fecales

Olor

Sabor

Conductividad

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,250112 -79,906766

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

9:42:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Conductividad

pH

118,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,79 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable SensorialOlor

Longitud

-2,251514 -79,904771

Turbiedad

Cloro libre residual

Espol.RAP.0171 29,1 COOP. SANTIAGUITO DE ROLDOS MZ. 215 SL.1217 - SR. RAMON GONZALEZ

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

2.1 x 10^1

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

0,56

Latitud

Sitio de recolección de muestra

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

0,90 NTE INEN 977:1982

Coordenadas

NTE INEN-ISO 7027

Sabor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

9:50:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,253723 -79,900324

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,83 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Resultado Método

Cloro libre residual 0,82 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0172 27,4

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Sabor

Conductividad

pH

Olor

FERTISA MZ. 16 SL. 289 - SR. RAMON CHAVEZ - SR. RAMON CHAVEZ 

Análisis microbiológico

Resultado

0,66 NTE INEN-ISO 7027Turbiedad

117,00

Ensayos realizados Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

9:57:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Latitud Longitud

-2,256321 -79,89935

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual

Coordenadas

Conductividad

Olor

Sabor

pH

117,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,77 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Ensayos realizados

Turbiedad

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

3.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0173 28,5 COOP. SANTIAGO DE ROLDOS MZ. 1352 V 5 - SR. RICHARD SAENZ 

0,82

Ensayos realizados

NTE INEN 977:1982

0,82 NTE INEN-ISO 7027

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

10:12:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Latitud Longitud

-2,249677 -79,893023

Coordenadas

Turbiedad

Conductividad

pH

Olor

Sabor

0,60 NTE INEN-ISO 7027

133,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,68 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0174 30,9 COOP. 7 LAGOS MZ. 17 SL. 14 - SRA. RAMONA JAIME 

Cloro libre residual 0,34 NTE INEN 977:1982

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.8 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado MétodoEnsayos realizados

Sensorial

Ensayos realizados

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Resultado Método

Coliformes totales

Análisis microbiológico

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

10:21:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,249917 -79,892748

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Turbiedad 0,56 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 135,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,66 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,35 NTE INEN 977:1982

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0175 26,6 COOP. 7 LAGOS MZ. 16 V 18 - SR. DARIO MARTINEZ MUÑOZ

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

10:30:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,248702 -79,89316

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Turbiedad 0,72 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 129,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,59 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Bacterias Aerobias 2.4 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,71 NTE INEN 977:1982

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0176 28,4 COOP. 7 LAGOS MZ. 21 SL. 5 - SRA. ESTRELLA CASTRO

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

10:43:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,250967 -79,884702

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Turbiedad 0,60 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 135,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,60 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,75 NTE INEN 977:1982

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0177 30,6 COOP. LOS LAURELES - SRA. NANCY ALVAREZ (RESTAURANTE "CARMITA")

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

10:51:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,250764 -79,887468

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Turbiedad 0,68 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 134,40 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,70 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,41 NTE INEN 977:1982

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0178 27,9
COOP. LOS LAURELES MZ. 757 SL.16 - SR. FRANCISCO ANCHUNDIA (POLLOS A LA BRASA 

"D´SAMMY")

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

11:04:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,245696 -79,890649

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Turbiedad 0,90 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 127,90 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,69 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Bacterias Aerobias 7.8 x 10^2
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,60 NTE INEN 977:1982

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0179 28,7 COOP. JUSTICIA Y LIBERTAD AV. DOMINGO COMIN - POLLOS A LA BRASA "D´SAMMY"

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 15 de 16

Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

11:15:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial AceptableSabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,246175 -79,891708

Conductividad 127,90 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,74 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,68 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,74 NTE INEN-ISO 7027

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 1.2 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Espol.RAP.0180 27,9 LIBERTAD Y CONCIENCIA MZ. 3 SL. 22 - SRA. EMILIA VILLACRECES 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºCHoraCódigo de muestra

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 14/11/2023

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
pH Cumplimiento

117,2 0,46 < 1.0 2.5 x 10^2 7,80 SI

117,8 0,83 < 1.0 3.4 x 10^1 7,55 SI

120,4 0,31 < 1.0 2.2 x 10^1 7,77 SI

118,5 0,57 < 1.0 1.9 x 10^2 7,51 SI

118,2 0,56 < 1.0 8.7 x 10^1 7,58 SI

118,2 0,9 < 1.0 2.1 x 10^1 7,79 SI

117 0,82 < 1.0 < 1.0 7,83 SI

117,2 0,82 < 1.0 3.0 x 10^0 7,77 SI

133 0,34 < 1.0 1.8 x 10^1 7,68 SI

135,1 0,35 < 1.0 < 1.0 7,66 SI

129,3 0,71 < 1.0 2.4 x 10^1 7,59 SI

135,7 0,75 < 1.0 < 1.0 7,6 SI

134,4 0,41 < 1.0 < 1.0 7,7 SI

127,9 0,6 < 1.0 7.8 x 10^2 7,69 SI

127,9 0,68 < 1.0 1.2 x 10^1 7,74 SI

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0166

Espol.RAP.0167

Espol.RAP.0168

Espol.RAP.0169

Espol.RAP.0170

Espol.RAP.0171

Espol.RAP.0172

Espol.RAP.0173

Espol.RAP.0174

Espol.RAP.0175

Espol.RAP.0176

Espol.RAP.0177

Espol.RAP.0178

Espol.RAP.0179

Espol.RAP.0180

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.
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