
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 7

Contrato: 032/2020

Latitud Longitud

9:48:00 -2,16296 -79,92104

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:05:00 -2,16647 -79,91793

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

FECHA DE MUESTREO: 15/7/2021

Espol.RAP.0438

Espol.RAP.0439

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,91 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 157,00

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

<1,0

30,2

Método

CDLA. MIRAFLORES - AV. LINDEROS Y CALLE 6TA - SRA. 

ANGELA CUEVA

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

7,26

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,57 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,37

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual

Turbiedad

Conductividad

pH

0,83

0,69

235,00

Sensorial

6,4 x 10^1 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

CDLA. MIRAFLORES - CALLE 5TA #109 Y AV. LAS PALMAS - 

SRA. ROSA RODRIGUEZ

Análisis microbiológico

28,3

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 2 de 7

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/7/2021

Latitud Longitud

10:38:00 -2,16515 -79,91647

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:48:00 -2,16524 -79,91263

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0440

Espol.RAP.0441

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 0,90 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad

Coordenadas

URDESA CENTRAL - ACACIAS #811 E/ HIGUERA Y 

GUAYACANES - SR. TEOFILO COELLO

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

150,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,57

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

0,88 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

29,8

Método

Cloro libre residual 0,63

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,55

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor

Coordenadas

URDESA CENTRAL - CALLE  MALECON DEL SALADO #222 - 

SR. EDMUNDO DURAN

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Turbiedad 0,56 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 167,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

30,3

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/7/2021

Latitud Longitud

11:22:00 -2,16843 -79,91431

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:33:00 -2,17087 -79,91206

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0442

Espol.RAP.0443

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Turbiedad 0,81 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 155,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,51

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

URDESA CENTRAL - CALLE MIRTO   Y  MANUEL RENDON- 

SECTOR.35 MZ.198 - GARITA

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,88 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

29,3

Coordenadas

URDESA CENTRAL - COSTANERA DEL SALADO  #8713  Y 

FICUS - SR. MEDARDO BLUM

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

28,5

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora

0,52 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 5,0 x 10^0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,66 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 176,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,56

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Temperatura ºC

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/7/2021

Latitud Longitud

11:45:00 -2,16637 -79,91003

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:00:00 -2,17303 -79,90984

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0444

Espol.RAP.0445

Conductividad 153,90 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^1 SM 9215 A

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

28,6
URDESA CENTRAL - CIRCUNVALACION SUR #405   E/ 

EVANOS Y DIAGONAL (POP UP)- INMOBILIARIA ELICEFA

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,77 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,60 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,79 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

29,5
URDESA CENTRAL - CALLE SEGUNDA #717   E/ 

GUAYACANES Y FICUS - SR. CARLOS POLIT

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 154,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,54

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

7,39

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,65 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias 2,3 x 10^1 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Certificado de equipos 
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/7/2021

Latitud Longitud

12:10:00 -2,17694 -79,90706

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:16:00 -2,17342 -79,9054

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0446

Espol.RAP.0447

Conductividad 153,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,59

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

URDESA CENTRAL - CEDROS #211  E/  VICTOR EMILIO E. 

Y AV. PRIMERA -  SRA. LAURA MOSQUERA JARA

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

29,2

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,32 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Coordenadas

URDESA CENTRAL - JORGE PEREZ CONCHA #201  Y CALLE 

UNICA -  SR. SUCRE PEREZ BAQUERIZO

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 0,79

pH 7,50

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,80 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 153,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,81 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

<1,1 SM 9221 ABCE

30,8

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Certificado de equipos 
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/7/2021

Latitud Longitud

12:39:00 -2,17082 -79,9028

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0448

Análisis microbiológico

11

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

No objetable Sensorial

pH 7,54

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Resultado Método

Cloro libre residual 0,52 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Sabor

Conductividad

Coordenadas

URDESA CENTRAL - OTTO AROSEMENA GOMEZ #320  E/  

CALLE QUINTA  Y CALLE TERCERA -  SRA. DAYRA REYES L.

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

30,9

152,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^0 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

0,92 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/7/2021

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

235,0 0,83 <1,1 <1,0 SI

157,0 0,57 <1,1 6,4 x 10^1 SI

167,1 0,9 <1,1 <1,0 SI

150,6 0,63 <1,1 <1,0 SI

176,6 0,52 <1,1 5,0 x 10^0 SI

155,1 0,88 <1,1 <1,0 SI

154,6 0,65 <1,1 2,3 x 10^1 SI

153,9 0,77 <1,1 1,0 x 10^1 SI

153,7 0,79 <1,1 <1,0 SI

153,3 0,32 <1,1 <1,0 SI

152,6 0,52 <1,1 1,0 x 10^0 SI

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0438

Espol.RAP.0439

Espol.RAP.0440

Espol.RAP.0441

Espol.RAP.0442

Espol.RAP.0443

Espol.RAP.0444

Espol.RAP.0445

Espol.RAP.0446

Espol.RAP.0447

Espol.RAP.0448

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

<1,1

<1,1

0

Observaciones

RESUMEN DE RESULTADOS

0

0,00

1,00

2,00

Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.

6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

50,00 90,00 130,00 170,00 210,00

1

4

7

10

13

16

19 Conductividad

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 


