LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 15/08/2019 Pag 1/5

Codigo de muestra

FECHAY HORA

Espol.RAP.0061-109/2019

15/8/2019

08H55

COOP. SAN NICOLAS - MZ.473 SL.9 ESQUINA - FLIA. HERMENEJILDO ONTOMEDA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis
mg/l NTU uSfem Elel NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODE COURIMETRICG DPD TURBICILIANT 11001k SENSORIAL SMAAS00 HeB SM 8221 ABC SM 8211 ABCE SME2IEA
0,5 0,36 645,0 No objetable | No objetable | 7,90 _ 30,4 <1,1 <1,1 2,3x10"1
0,30a 1,5 5 No objetable Mo objetable <11
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0062-109/2019 15/8/2019 10H10

COOP. SAN NICOLAS - MZ.459 SL.3 - SRA. SHIRLEY RUGEL

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU us/em oc NMP/100m NMP/100mI UEC/ml
METODO COURIMETRED 08D | TURBIGILANT 11001R SENSORIAL SM 4500 Hel SHa221 ABC SH9221 ABCE SMEZI5A
0,5 0,26 605,0 No objetable No objetable | 7,80 _ 311 <1,1 <11 2,0x100
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetra:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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ria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa’Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 15/08/2019 Pag 2/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP,0063-109/2019 15/8/2019 10H25
COOQP. VILCABAMBA- MZ.151 SL.4 - SRA. DORIS ORELLANA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem eC NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
WETODND COURIMETRICO DPD TURBICIUANT 1300IR SENSORIAL SM 4500 M4l SAI927] ABC SMA221 ABCE SMA2154
0,4 0,15 579,0 No objetable | No objetable | 7,70 _ 30,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Mo objetable No abjetable <11
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0064-109/2019 15/8/2019 10H40
COOP. SAN FRANCISCO- MZ.521 SL.12 - SRA. PAULINA MORA u_.u.v....
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU usfem ec NMP/100m| NMP/100mI UFC/ml
ETHICD DPD TURBKILANT 110068 SENSCRIAL SM 4500 H+B SMB221 ABC 448221 ABCE SMa2154
0,6 0,48 609,0 No objetable | No objetable | 7,50 _ 31,1 <11 <1,1 2,0x10"0
0,30a1,5 5 Nao objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 15/08/2019 Pag 3/5
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0065-109/2019 15/8/2019 _ 10H55
COOP. ASSAD BUCARAM- MZ.342 SL.21 - SRA. PRISCILLA BENAVIDEZ BUSTAMANTE
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/! NTU ps/fem oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO Ben | TURBICUANT 11001k SENSORIAL M 4500 H4B SMI221 ABE SM 9271 ARCE SM 92154

0,9 0,39 622,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 31,6 <1,1 <1,1 4,3x1071

0,30a15 5 No ohjetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

[El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0066-109/2019 15/8/2019 _ 11H10
COOP. ASSAD BUCARAM- MZ."BM" SL.1 Y 2 - SRA. PATRICIA CHILA
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia

mg/l NTU ps/em 8c NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METO0G COLIRIMETRICD DPD | TURBKILANT 110017 SENSORIAL SMAS00 HeB SMIIZT ABC M 221 ABCE SMA215A

0,9 0,29 677,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 31,8 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetable Mo objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
(Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 15/08/2019 Pag 4/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0067-109/2019 15/8/2019 _ 11H25
COOP. ASSAD BUCARAM- MZ.208 SL.19 - SRA. ROSA CASTRO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/| NTU uSfem °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRICD DPD. TURBICILANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+8 SM972] ABC SM 8221 ABCE SME715A
1,0 0,31 631,0 No objetable | No objetable | 7,30 _ 31,4 <1,1 <1,1 2,0x10"0
0,30a15 5 No cbjetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0068-109/2019 15/8/2019 11H40
COOP. EN PIE DE LUCHA - MZ.88 SL.11- SR. ALFONSO TOMALA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfcm LT NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO coLmiMETRICD D | TuRBicuenT 11000 SENSORIAL SMAS00 H4B SM3221 ABC M8271 ABCE S 1154
0,6 0,20 615,0 No objetable | No objetable | 7,30 _ 32,0 <1, <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No ohjetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-BS3
= 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

JEl Formata y los Requisitos son proporcionados por el cliente

L

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 15/08/2019 Pag 5/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0069-109/2019 15/8/2019 _ 11H55

PASCUALES AV. COLIMES Y LEONIDAS PLAZA - SRA. AIDA VIOLETA SORROSA DE LA ROSA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem eC NMP/100mi NMP/100m] UFC/ml
METONO COURIMETRICO DPD | TUHBILUANT 11001 SENSORIAL SMASI0 el SAALEL AT SM 9221 ABCE sMazISA
0,4 0,51 658,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 31,7 <1,1 <1,1 3,6x1073
0,30a 1,5 5 No objetable No ohjetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0070-109/2019 15/8/2019 — 12H10

COOP. JUAN EL BAUTISTA - MZ.140 SL.9 - SR. JORGE ENRIQUE CEVALLOS SUAREZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
mg/l NTU us/cm ar NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBSIUANT 110018 SENSORIAL M 2500 HeB SMU2IE AR SM G221 ABCE SMAT154
0,4 0,61 623,0 No objetable | No objetable | 7,30 _ 324 <1,1 <1,1 8,0x10"0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



