
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 8

Contrato: 032/2020

Latitud Longitud

10:00:00 -2,21964 -79,92849

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:15:00 -2,220617 -79,92397

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

CALLE 17 AVA Y CALLE "E" - FLIA. TARCO VICTOR

Análisis microbiológico

24,3

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Turbiedad

Conductividad

pH

0,70

0,53

156,40

Sensorial

<1,0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

CALLE "F" E/ CALLES 25 AVA Y 26 AVA - FLIA. 

ZAMBRANO HERNANDEZ

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

6,96

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,70 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,14

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Cloro libre residual

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

9,0 x 10^0

26,5

Método

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,34 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 141,40

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

FECHA DE MUESTREO: 15/12/2020

Espol.RAP.0133

Espol.RAP.0134

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 2 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/12/2020

Latitud Longitud

10:30:00 -2,221001 -79,921704

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:40:00 -2,224144 -79,920097

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

25,3

Coordenadas

CALLE 15 AVA Y CALLE "D" - FLIA. SALAZAR 

HERRERA

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Turbiedad 0,90 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 143,40

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH

Ensayos realizados

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,00

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor

Resultado Método

Cloro libre residual 1,00 NTE INEN 977:1982

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad 0,50 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

27,9

Método

Cloro libre residual 0,79 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Coordenadas

CALLE 11 AVA Y CALLE "E" - FLIA. MORA COELLO

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

140,10

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,06

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0135

Espol.RAP.0136

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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EMAPAG

Página 3 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/12/2020

Latitud Longitud

11:00:00 -2,217838 -79,921975

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:15:00 -2,215557 -79,924366

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

26,7

Código de muestra Hora

0,70 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,30 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 141,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,11

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Temperatura ºC

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

CALLE 17 AVA E/ CALLEJON PARRA Y CALLE "B" - 

FLIA. GONZALEZ MUJICA

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

26,1

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

CALLE 21 AVA Y CALLEJON PARRA - FLIA. FARIAS 

PINCAY

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,60 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias 7,8 x 10^1 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor No objetable Sensorial

Turbiedad 0,52 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 149,90

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,06

Sabor No objetable Sensorial

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Espol.RAP.0137

Espol.RAP.0138

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 4 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/12/2020

Latitud Longitud

11:30:00 -2,22111 -79,9201916

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:40:00 -2,217294 -79,919341

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

7,07

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,70 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias 5,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,13

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,54 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

27,6
CALLE 13 AVA Y CALLE "CH" - FLIA. GORDILLO 

CONTRERAS

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 142,40

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

26,6
CALLE 15 AVA Y SEDALANA - FLIA. CASTRO 

RAMIREZ

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,70 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,38 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Conductividad 141,90

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 9,0 x 10^0 SM 9215 A

Espol.RAP.0139

Espol.RAP.0140

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 5 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/12/2020

Latitud Longitud

11:55:00 -2,216986 -79,917885

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:00:00 -2,214017 -79,9196

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

<1,1 SM 9221 ABCE

27

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,66 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,39 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 142,90

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

CALLE 14 AVA Y 1 ER CALLEJON SEGURA - FLIA. 

CHONILLO PACHAI

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 0,70

pH 7,20

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Coordenadas

CALLE 18 AVA Y 2DO  CALLEJON SEGURA - FLIA. 

MUÑOZ RIVERA

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

27,6

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,70 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Conductividad 142,40

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,08

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0141

Espol.RAP.0142

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 6 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/12/2020

Latitud Longitud

12:05:00 -2,215963 -79,920612

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:15:00 -2,214446 -79,922206

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Coordenadas

27,5
CALLE 20 AVA E/ FCO. SEGURA Y SEDALANA - 

FLIA. MITE ALEJANDRO

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

<1,1 SM 9221 ABC

143,20

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Coliformes Fecales

0,52 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 140,40

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,70 NTE INEN 977:1982

<1,1

Ensayos realizados

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 4,0 x 10^0 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

0,43 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

CALLE 17 AVA E/ FCO. SEGURA Y SEDALANA - 

FLIA. PUEBLA MORALES

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

28,4

Análisis microbiológico

11

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

No objetable Sensorial

pH 7,07

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Resultado Método

Cloro libre residual 0,60 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Sabor

Conductividad

12

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,16

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Turbiedad

Espol.RAP.0143

Espol.RAP.0144

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 7 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/12/2020

Latitud Longitud

12:20:00 -2,211209 -79,923491

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

26,5
CALLE 23 AVA Y CRISTOBAL COLON - FLIA. 

RODRIGUEZ SALTOS

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

13

Conductividad 141,20

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,13

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Cloro libre residual 0,70 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,33 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

Espol.RAP.0145

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 8 de 8

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 15/12/2020

Muestra CL Conductividad
Coliformes 

fecales
B. aerobias

Espol.RAP.0133 0,7 156,4 <1,1 9,0 x 10^0
Espol.RAP.0134 0,7 141,4 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0135 1,0 143,4 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0136 0,8 140,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0137 0,7 141,0 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0138 0,6 149,9 <1,1 7,8 x 10^1
Espol.RAP.0139 0,7 142,4 <1,1 5,0 x 10^0
Espol.RAP.0140 0,7 141,9 <1,1 9,0 x 10^0
Espol.RAP.0141 0,7 142,9 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0142 0,7 142,4 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0143 0,6 143,2 <1,1 4,0 x 10^0
Espol.RAP.0144 0,7 140,4 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0145 0,7 141,2 <1,1 <1,0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta 

revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Observaciones
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Coliformes 
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0

RESUMEN DE RESULTADOS
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Cloro Libre Residual

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 


