
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 6

Contrato: 121/2021

Latitud Longitud

10:20:00 -2,20018 -79,89772

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:34:00 -2,20324 -79,89882

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

FECHA DE MUESTREO: 17/3/2022

Espol.RAP.0246

Espol.RAP.0247

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,85 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 210,00

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

<1,0

31,1

Método

LOS RIOS E/ BRASIL Y CUENCA - MZ.069-7 - SRA. TANIA 

MUÑOZ 

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

7,29

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,58 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,34

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual

Turbiedad

Conductividad

pH

0,39

0,82

221,00

Sensorial

4,0 x 10^0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

FCO. DE MARCO #2902 Y LOS RIOS - SRA. JACQUELINE 

PARRA

Análisis microbiológico

30,4

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 17/3/2022

Latitud Longitud

10:43:00 -2,20202 -79,89617

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:53:00 -2,20363 -79,89609

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0248

Espol.RAP.0249

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 0,31 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad

Coordenadas

GARCIA MORENO #2908 E/ FCO. DE MARCO Y 

CALICUCHIMA - SRA. TERESA FLORES 

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

211,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,42

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

0,81 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

30,7

Método

Cloro libre residual 0,73

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,20

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor

Coordenadas

AV. DEL EJERCITO #2413 E/ GOMEZ RENDON Y 

MALDONADO - MZ.71 SL.07 - SOCIEDAD DE TIPOGRAFOS 

DEL GUAYAS 

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias 1,1 x 10^1 SM 9215 A

Turbiedad 0,89 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 213,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

30,5

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 17/3/2022

Latitud Longitud

11:03:00 -2,20464 -79,89835

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:12:00 -2,20167 -79,89986

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0250

Espol.RAP.0251

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Turbiedad 0,73 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 199,90 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,38

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

MALDONADO #1925 E/ CARCHI Y ESMERALDAS - SR. 

GUSTAVO FIALLOS 

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,30 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias 1,4 x 10^2 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

31,2

Coordenadas

SAN MARTIN #1925 E/ ESMERALDAS Y JOSE MASCOTE - 

SRA. BLANCA MACAS RUIZ 

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

29,9

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora

0,58 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 7,7 x 10^2 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,83 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 209,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,34

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Temperatura ºC

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 17/3/2022

Latitud Longitud

11:21:00 -2,20542 -79,90147

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:32:00 -2,2061 -79,89627

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0252

Espol.RAP.0253

Conductividad 227,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 6,5 x 10^3 SM 9215 A

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

30,5
ARGENTINA #1511 E/ GARCIA MORENO Y JOSE DE 

ANTEPARA - SR. EDUARDO QUIMÍ

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,30 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,90 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,83 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

32
GENERAL GOMEZ E/ CARCHI Y TUNGURAHUA - SR. 

MAURICIO SEVILLA 

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 210,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,36

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

7,30

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,63 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias 2,1 x 10^1 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 17/3/2022

Latitud Longitud

11:41:00 -2,20808 -79,89854

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:01:00 -2,20992 -79,89756

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0254

Espol.RAP.0255

Conductividad 208,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,44

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

GARCIA GOYENA #1413 E/ GARCIA MORENO Y JOSE DE 

ANTEPARA - SR. JORGE PEREZ VEINTIMILLA 

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

32,4

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,66 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Coordenadas

COLOMBIA #1531 E/ JOSE MASCOTE Y AV. DEL EJERCITO - 

SR. VICENTE SOLANO 

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 0,55

pH 7,38

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias 2,2 x 10^1 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,89 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 209,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,91 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

<1,1 SM 9221 ABCE

31,6

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 17/3/2022

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

221 0,39 <1,1 <1,0 SI

210 0,58 <1,1 4,0 x 10^0 SI

213 0,31 <1,1 1,1 x 10^1 SI

211 0,73 <1,1 <1,0 SI

209 0,58 <1,1 7,7 x 10^2 SI

199,9 0,3 <1,1 1,4 x 10^2 SI

210 0,63 <1,1 2,1 x 10^1 SI

227 0,3 <1,1 6,5 x 10^3 SI

209 0,55 <1,1 2,2 x 10^1 SI

208 0,66 <1,1 <1,0 SI

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0246

Espol.RAP.0247

Espol.RAP.0248

Espol.RAP.0249

Espol.RAP.0250

Espol.RAP.0251

Espol.RAP.0252

Espol.RAP.0253

Espol.RAP.0254

Espol.RAP.0255

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

<1,1

<1,1

0

Observaciones

RESUMEN DE RESULTADOS

0

0,00

1,00

2,00

Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.

6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

0,00 40,00 80,00 120,00 160,00 200,00

1

4

7

10

13

16

19 Conductividad

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 


