LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 17/10/2019 Pag 1/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0165-109,/2019

17/10/2019

09H45

JLA CHALA - CALLE 3ERA VILLA #82A - SR. CARLOS MENDOZA

LA CHALA - CALLEJON ASSAD BUCARAM VILLA #413 E/ 2DA Y 3ERA - SRA. AMELIA ALVARADO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em L'd NMP/100m| NMP/100m1 UFC/ml
METODO CRURMETRICODPD | TURBIILANT 11008 SENSORIAL SM4500 b M1 ARE SM3771 ABCE SMB2158
0,6 0,43 621,0 No objetable | No objetable | 7,60 [ 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetra:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teres@ Amador M.

Gerente de Calidad

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias | = §
mg/l NTU HS/em oC NMP/100mi| NMP/100mi UFC/mi
METODO COLIAMETRICD OFD TURBIDUANT 130018 SENSORIAL S 4500 HeB. S 5221 ARC S\ 9121 ABCE A G184
0,8 0,28 648,0 No objetable | No objetable | 7,80 [ 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
f030a15 5 No objetabie No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA £, B
Espol.RAP.0166-109/2019 17/10/2019 | 10HOO
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0167-108/2019 17/10/2019 10H15

CALLE 8VA #324 Y AZUAY - SRA. MARIA DEL PILAR NAVARRETE

Resultados
Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem ac NMB/100m! NMP/100ml UFC/ml
MLTODO COLIKIMETRICD OFD | TURBIGLANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM5221 AHC SNE2T1ABCE SN E215A
0,8 0,19 641,0 No objetable | No objetable | 7,50 | 26,5 <1,1 <1,1 3,7X107
0,30a15 5 No objetable No objetable <1.1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0168-109/2019 17/10/2019 10H30

CAMILO DESTRUGE #2901 Y CALLE 7MA - SR. JAIME

Resultados
Claro libre residual  Turbiedad Conductividad Glor Sabor pH T Coliformes tatales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU WS/em oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METOOO COUMMETRICODPD | TURBRILANT 11001k SENSORIAL M 4300 Heb SM 171 ABC SN 5221 ABCE s sa1a
0,8 0,51 628,0 No ohjetable | Mo objetable | 7,20 I 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30al15 5 Nao objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadaoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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“Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC D5-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0169-109/2019 17/10/2019 10H45

ABEL CASTILLO #1423 Y GARCIA GOYENA - SR. FERNANDO RODRIGUEZ

Resultados
Clorolibre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerobias
mg/l NTU HS/em Tl NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODD COURMAETRICO OPD | TURBKILANT 11000R SENSORIAL 5 4500 HeE SMBI21ABC 309721 ABCE Sha2168
0,8 0,62 612,0 No objetable | No objetable | 7,20 [ 27,6 <1,1 <1,1 7,0x10°0 |
1030515 5 No objetable Nao objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0170-109/2019 17/10/2019 11H0O0

|CRISTOBAL COLON #4811 Y TULCAN - SRA. MANUELA REINOSO SANCHEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU HS/cm ac NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODD COURIMETRICO OPD | TURHIQUANT 11001 SENSORIAL SN 4500 He 4201 ABE M 8221 ABCE M 87154
0,6 0,68 429,0 No objetable | No objetable | 7,40 I 27,1 <1,1 <1,1 4,0X1070
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro; LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra
Espol.RAP.0171-109/2019

FECHA Y HORA
17/10/2019 |

11H15

AZUAY Y CARCHI (ESQUINA) TALLER DE INYECCION Y DIESEL

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Dlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerohias
mg/l NTU uS/em ac NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODC COURMETRICO DPD | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL ARSI HeB SNHITT AR S0 8221 ABCE SMazIsa
0,6 0,21 240,0 No objetable | No objetable | 7,20 | 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
l0.30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0172-109/2019 17/10/2019 11H30 5
DOMINGO SAVIO #700 Y BABAHOYO - SR. RAMIRO SANCHEZ PAREDES :
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uSfem ac NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METCDO COLRIMETRICD 0PD | TURBILANT 11001R SENSORIAL SMAS00 st 08221 ABC SM S1I1ABCE S S2I5A

0,8 0,33 244,0 No objetable | No objetable | 6,90 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Na objetabl No objetabl <1,1 H_'
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision |

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes ¥
UFC: Unidades formadoras de colonias ————
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente Pl i " = i .

% i —_
Dra. Glofia Bajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N® OAE LE IiC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0173-109/2019

17/10/2019

11H45

VENEZUELA #3606 Y LA CALLE 10MA - MARIA EUGENIA ESPINOZA

Resultados
Cloro libre residual - Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/cm eC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETNICO 9D TURBIOUANT 1100 SENSORIAL M AS00 HeB SMB221 ABC SMEI21 ABCE M 9r154
0,8 0,70 233,0 No objetable | No objetable | 7,30 | 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
j0.30a1s 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

TOMA DE MUESTRA 17/10/2019 Pag 5/6

Espol.RAP.0174-109/2019

17/10/2019

LETAMENDI #3331 Y CALLE 8VA - SR. FELIX LEGARDA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |5
mg/l NTU uSfem B NME/100ml NMP/100mi UFC/ml
METONO COURMETRICE DFD | TURSIGUANT 110018 SENSORIAL S5O0 HeR SMU221 ABL 54 5271 ABCE M O115A
0,8 0,31 229,0 No objetable | No objetable | 7,10 ] 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Nao obj i Mo objetabl <1.1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresd Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 108/2019 TOMA DE MUESTRA 17/10/2019 Pag 6/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0175-109/2019 17/10/2019 12H15
|MALDONADO Y CALLE 9NA - LUBRICADORA FREDDY
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HS/em ac NME/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICE DFD | TURBIGLANT 1310018 SENSORIAL SMABLO Hatl S271 ASE M 9221 ABCE Y

0,7 0,24 229,0 No objetable | No objetable | 7,10 | 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30al5 5 Mo obj No objetabl <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Teresa’Amador M.

Dr. jafia Jurado
Gerente de Calidad

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



