LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 18/02/2020 Pag 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0040-109/2019 18/02/2020 i 11H30
PARROQUIA TENGUEL - CDLA. LAS VEGAS MZ.142-1 DP2 - SR. ROLANDO HONORES
Resultados
Clora libre residual - Turbiedad Conductividad Olr Sabor pH T Coliformestotales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU usfem sC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
P TR0 COURIMETRICS [P0 TURBHIANT 1100R SENSORIAL S ASO0H PR S BT A M 9371 ANCE SEILTY
0,3 0,22 299,0 No objitable | Noobjetable | 8,10 I 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No obitable No objetable <1,1
SeglinNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colerimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0041-109/2019 18/2/2020 I 11H45

|PARROQUIA TENGUEL - CDLA. NUEVO TENGUEL ML4 SL.5 - FLIA. RIVAS ZAMBRANO

Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Ohr Sabar pH T: Colifarmes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerobias
me/| NTL psfem aC NMP/100m] NMP/100m| UFC/ml
METEICN £OLIRETHIZE BRL TURROUANT 13 SENSORIAL A A5 Hil AN UIT1 ABE N 5221 ABCE M
04 0,33 296,0 No objtable | Noobjetable | 7,90 | 27,5 <1,1 <1,1 7,2X1072
0,30a15 5 No objtable No objetable <11

SeglinNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phnetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerohbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formatao y los Requisitos son proporcionades por el cliente

Jaﬁé lurado

General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RPAP.0042-109/2019

18/2/2020

| 12H00

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 5 DE DICIEMBRE - CALLES 12 DE JULIO Y ROLDOS AGUILERA - SRA. JOFFANIA QUIMI SOSORANGA

|PARROQUIA TENGUEL - CDLA. FLORESTA CALLE AZUAY Y PEATONAL#4 - SRA. ROSA ROMAN

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Ol Sabor eH T Colifarmes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mgfl NTU MSfem e NMP/100m| NMP/100m| UEC/ml
METODG COLMMETMES pen | TURSIGLANT 1100A SENSORIAL R ABO0H M 11121 ABC M 9221 ABCE M A
0,4 0,21 3010 No objstable | No objetable | 7,80 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No abjtable No objetable <1.1

SeglnNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phnretro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oria Bajafia Jurad

[¢]

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Colifs tatales Califor fecales Bacterias Aerobias
mgfl NTU uSfem o NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODE COURMETRICO TRD | TURBIUANT f 10 SENSORIAL AT Sh et A e w3 A PN
0.3 0,13 2950 No objetable | Mo objetable | 7,90 | 28,9 <1,1 <11 <1,0
0,308 1,5 5 No ohjtable No objetable <1,1
SegnNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Canductimetro/Fhratro/ Termometra: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|El Farmato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA —
Espol.RPAP.0043-109/2019 18/2/2020 I— 12H15
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Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RPAP.0044-109/2019 18/2/2020 ] 12H30

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 7 DE SEPTIEMBRE - fLIA. PANCHANA LIMONES

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. FLORESTA CALLE #SSARAGURO - FLIA. MONTESDEQCA LOOR

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Oy Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mgfl NTU wS/cm ag NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
WETCDG COURIMETRICE CPey | TURBIGIANT 13000 SENSORIAL SM 4SO HE 4 9271 ABT M HLIE ABCE ETLELTY
0.4 0,28 305,0 No objttable | No objetable | 7,80 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 Noobgable No objetable <1,1
SegunNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetra/ Termédmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
JEl Formato y las Requisitos son propercionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0045-109/2019 18/2/2020 | 12Ha5 e

Resultados
Cloro Hbre residual - Turbiedad Conductividad Oir Sabor pH T Coliformes totales Collformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU nSfem eC NMF/100m| NMP/100mi UFC/mi
METODN COLRMET MED DR TURBIOUANT LIC0R SENSORIAL AN ML A 1 3071 ABCE G L LT
0,4 0,31 295,0 No objitable | No objetable | 7,90 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No ohisable No objetable <11

SeglnNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phretro/ Termometra: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JE! Formata y los Requisitos son proporcionados por el cliente

= : . ‘:; --4:2

Ing. Marfa Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RPAP.0046-109/2019

18/2/2020

I

12H55

PARROQUIA TENGUEL - CALLE 9 DE OCTUBRE - FLI. LAGOS BAQUERIZO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad O Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ps/em o NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
Mt coumvETRCO DD | TRMGLRNT 1imA SENSORIAL A 4 w8 a2 A SAN BT dhce ciivtin
04 0,19 292,0 No objstable | No objetable | 7,90 | 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No abgtable Nao objetable <1,1
SegUrNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Canductimetro/Phmetro/ Termémetro: LP-EQ-A -15: Turbidimetro:L P-EC-B53
= 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias tatales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
mmam y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0047-109/2019 18/2/2020 | 13H30

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. GUAYAQUIL MZ.59-15 / DP1 - SR. LORENZO GABINO

Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Ol Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem Ll NMP/100m] NMP/100mi UFC/ml
METEEG couniEtns en | TUSSIGUANT 1300k SENSORIAL 45 HeE he 9331 g g A T
0,4 0,19 2910 No objttable | Noobjetable | 7,80 | 31,6 <1,1 <11 4,7%10"1
0,30al5 5 No objtable No objetable <11

SeglinNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phretro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

<

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 18/02/2020 Pag 5/5

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 10 DE AGOSTO CALLE 3ERA Y LEON FEBRES CORDERO - FLIA. MERA ZHINGRI

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Ol Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU wsfem oC NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METONS COURMERICD 0rD | TURBIANT 1300w SENSORIAL M 4500 e A 9271 Al M2 A EFETIErY
0,3 0,24 290,0 No objetable | No objetable | 7,90 l 30,7 <1,1 <1,1 <1,0 )\
030a15 5 No objeable No objetable <1,1 | g

SeglnNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetra/Phmetro/Termémetra: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el clients

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0048-109/2019 18/2/2020 [ 13H40
B o
PARROQUIA TENGUEL - CDLA. GUAYAQUIL / A LALO DEL COLEGIO 01 DE JUNIO - SRA. PILAR RODRIGUEZ | |
Resultados h .
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Ohr Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 3
mg/l NTU usfem eC NMP/100m! NMP/100mi UFC/ml
METODO (CUMASETRID DR TURBIAIANT 110008 SENSORIAL A A4S0 M 3328 ABC EM 5021 ABCE R LTY
0,6 0,37 293,0 No objtable | No objetable | 7,80 | 31,5 <1,1 <1,1 <1,0
030al5 s No abjtable No objetable <1,1
SeginNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Canductimetro/Phrnetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadaoras de colonias
|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0049-109/2019 18/2/2020 [ 13ms0

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



