LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 19/02/2020 Pig 1/6

D

Codigo de muestra FECHA Y HORA T 3
Espol.RAP.0364-109/2019 19/02/2020 09H40
(
CDLA. SAN FELIPE - MZ.135 VILLA.18 - SR. JULIO MURA
Resultados A A
Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Ol Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias . o
{ .
mg/l NTU ws/em T NMFP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METOOO COUNMMETRICS [P0 TURBILIANT 130000 SENSORIAL M AN HAE M 5071 ABC M 8121 ABCE {YLFICTY
0,3 0,76 187.5 Mo objetable | No objetable | 7,00 | 28,4 <1,1 =11 <1,0
030215 5 No objdable No objetable <1,1
SeglnNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B-53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes o
UFC: Unidades formadoras de colonias .
El Formato y los Requisitos son proparcionados por el cliente o ) - -
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0365-109/2019 19/02/2020 l 09H55
CDLA. 5AN FELIPE - MZ.128 VILLA.10 - FLIA. PINCAYRODRIGUEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olee Sabor pH T Colif totales Cali fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem oC NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRCD TRD | TURBIGLANT L100R SENSORIAL SN 500 KR M 91 A M F211 ABCE M 2154
0,5 0,87 206,0 No objetable | No cbjetable | 6,90 I 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No obitable No ohjetable fosi %
SeglnNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Temametro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B-53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerchbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
IEI Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Jafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003




LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0366-109/2019

19/02/2020

10H10

COOP. JULIO CARTAGENA - MZ.4 SL.9 - FLIA. ROMERO BUCAY

TOMA DE MUESTRA 19/02/2020 Pig 2/6

Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem ac NMP/100m! NMP/100ml UFC/mi
METODD COURIMETRICS CPt | TLRBISUAKT 31o0m SENSORIAL AN N 5211 ABC i 201 A MaIEA
0,4 0,31 164,6 Mo cbjstable | No objetable | 6,80 | 215 <1,1 <1,1 <1,0
030al5 5 No obgtable No objetable <1,1
SeglinNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EC-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B-53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
Ei Fermato y los Requisitos son proporcionados por el clisnte
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0367-109/2019 19/02/2020 10H25
COOP. FICOA MONTALVO - MZ.408 SL.16- SR. REYESORTIZ
Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad [s113 Sabor pH T Califormes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTLE psfom L NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
MEIPG ousineETen oPp | TUSEIDUANT 1400 SENSORIAL ETEar M2 Al a3 A M5
0.8 0,55 167,8 No objetable | No objetable | 6,80 I 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0.30a15 5 N obijetable No objetable <1,1

SegunNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colarimetro; LP-EQ-A -14; Conductimetro/Ti

ro: LP-EQ-B -47; Phmetra: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formatao y los Requisitas son proporcionados por el cliente

Dra-

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

TOMA DE MUESTRA 19/02/2020 Pag 3/6

Espol.RAP.0368-109/2019

19/02/2020

10H40

COOP. 8 DE MAYO - MZ.2188 5L.01 (COMEDOR LA [HINITA)- SR. PEDRO TUMBACO

Resultados
Cloro libre residual - Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Colifarmes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ps/em LTa NMP/100m] NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRIDD TR0 | TURRCAIANT L1oo SENSORIAL S 4500 e M 221 AHL M ABCE SRET LY
0,7 0,59 171,4 No objstable | No objetable | 6,80 ] 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No obptable No objetable <1,1
SegunNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termametra: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B-53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
lEI Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0369-109/2019 19/02/2020 | 10H55
COOP. 4 DE MARZO - MZ.605 SL.12 - SR. JESUS REYES
Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerohias
mg/| NTU nS/cm oC NMP/100m| NMP/100ml LFC/mi
METOR (DURIMETRICG (90 | TURBSGUANT L100R SENSORIAL A A5 el A 1121 Al M 9331 AHCE M 97854
0,6 0,66 1738 Mo cbjstable | No objetable | 7,00 I 27,2 <11 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No obptable No objetable <1,1

SeglnNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Farmato y los Requisitas son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

v

e TR0

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N°* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 19/02/2020 Pdg 4/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0370-109/2019

19/02/2020

11H10

CDLA. ALEGRIA - MZ.1539 VILLA.2 - SR. FRANCISCOMORA

Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Olor Sahor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias
mg/! NTU us/em or NMP/100mI NMP/100mI UFC/mi
METODD COURIMETICD DRD | TUSBIGLANT 1100R SENSORIAL Mg ShBI2LABC M 9221 ABCE 1 B3 HEA
0,7 0,58 165,5 No objstable | Noobjetable | 6,90 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No obgtable No objetable <1,1
SeganNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Temometro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B-53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente "
Codigo de muestra FECHA Y HORA h
Espol.RAP.0371-109/2019 19/02/2020 11H25 ’ §11
P
CDLA. ALEGRIA - MZ.213 VILLA.2 - SR. EDUARDO MARMOL
Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad O Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerohias
mg/| NTL us/em 2C NMP/100m NMP/100m1 UFC/mi
METOEED CCLRMETHCE 0D | TLMBILANT 110000 SENSORIAL e S——— M 221 amcE smtzIsa
0,7 0,69 166,0 No objetable | No objetable | 6,80 | 28,4 <1,1 <1,1 <1,0 ]
03Da1s 5 No objztable No objetable <1,1 1

SeglnNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Temametro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro: LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias colifaormes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

fia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

I
Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0372-109/2019

19/02/2020 | 11H40

COOP. JUAN MONTALVO - MZ.1724 5L.5 - SRA. IRISHERRERA

TOMA DE MUESTRA 19/02/2020 Pag 5/6

Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerohias
mg/l NTU usfem o NMP/100ml NMP/100rm] UrC/ml
METOOD COLRMETAICD b | TURBIGUAKT 1008 SENSORIAL S0 A A ETL A SN 9071 ABLE LTEFELTS
0,6 0,58 170,6 No objstable | No objetable | 6,90 [ 25,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Mo obitable Mo objetable <1,1
SegunNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
(Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Temometro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B-53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionadaos por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0373-109/2019 19/02/2020 [ 11Hss
COOP. JUAN MONTALVO - MZ.1753 SL.23 - SR. ANGEL CEDENO
Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Califormes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
NTL! psfem aC NMP/100m] MMP/100m] UFC/ml
TURBSILIANT 110007 SENSORIAL AN RSO0 M 9731 ARC SM 9771 ASCE ATETITYY
0,6 0,47 164,8 No objetable | No objetable | 6,80 I 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetsble Mo objetable <1,1

SegunNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-8 -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|EI Formato y los Requisitos son proporcicnados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

{Ing‘ Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 19/02/2020 Pag 6/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0374-109/2019 19/02/2020 | 12H10

COOP. JUAN MONTALVO - MZ.1784 5L.2 - SR. DOMNGO YANDUN MINA

Resultados
Clore libre residual - Turbiedad Conductividad Cir Sabor pH T Colif totales Colifs fecales Bacterias Aerobias
mgl NTU psfem ec NMP/100m] NMP/100m| UFC/mi
METOOG COLINMETRILS Bir FLMICLANT 1300K SENSORIAL 400 Hel N AL ABC N LT AHLE M BILTA
0,3 0,49 2110 Nookjetable | No objetable | 6,80 J 29,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No obstable Mo objetable <1,1

SegunNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro,/Temémetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetra:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JE! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



