
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 6

Contrato: 121/2021

Latitud Longitud

9:58:00 -2,19584 -79,91109

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:13:00 -2,19474 -79,90911

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

MEDARDO ANGEL SILVA #1605 E/ 11 AVA Y 12 AVA - SR. 

JOSE MERCHAN DOMENECH

Análisis microbiológico

27,4

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Turbiedad

Conductividad

pH

0,32

0,90

153,50

Sensorial

2,0 x 10^0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

FEBRES CORDERO E/ 13 AVA Y 14 AVA - SRA. MARIA 

MATILDE DIAZ

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

7,20

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,59 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,16

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

2,0 x 10^0

27,4

Método

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,81 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 150,50

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

FECHA DE MUESTREO: 19/7/2022

Espol.RAP.0446

Espol.RAP.0447
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 19/7/2022

Latitud Longitud

10:26:00 -2,19141 -79,90744

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:37:00 -2,19601 -79,9055

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

27,7

Coordenadas

CALLEJON 10MO E/ COLON Y SUCRE - SR. HUMBERTO 

CARDENAS

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias 8,0 x 10^0 SM 9215 A

Turbiedad 0,74 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 145,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Ensayos realizados

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,22

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor

0,76 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

27,2

Método

Cloro libre residual 0,58

Coordenadas

7 MA #908 E/ CPTAN. NAJERA Y MEDARDO ANGEL SILVA 

- SRA. GLORIA TORO

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 8,0 x 10^0 SM 9215 A

147,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,35

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Espol.RAP.0448

Espol.RAP.0449

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 0,64 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 19/7/2022

Latitud Longitud

10:59:00 -2,19177 -79,90349

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:21:00 -2,1978 -79,90378

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora

0,53 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 5,0 x 10^3 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,44 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 146,90 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,26

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Temperatura ºC

Coordenadas

SUCRE #614 Y GUERRERO MARTINEZ - JAIME LAMA

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

27,4

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Coordenadas

GALLEGOS LARA #1102 Y LEON FEBRES CORDERO (ESQ) - 

FLIA. OCHOA MARISCAL

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,44 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias 3,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

27,8

Sensorial

Turbiedad 0,66 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 166,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,30

Sabor No objetable Sensorial

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Espol.RAP.0450

Espol.RAP.0451

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 19/7/2022

Latitud Longitud

11:39:00 -2,19384 -79,90157

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:58:00 -2,19078 -79,90025

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

7,33

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,43 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias 2,8 x 10^1 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,31

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,90 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

28,2
ISMAEL PEREZ PAZMIÑO #604 Y ALCEDO - FLIA. 

CHAMORRO CASTRO

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 159,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

28,5
CLEMENTE BALLEN #305 Y ASISCLO GARAY 

PORTOCARRERO - SR. RAFAEL FREIRE

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,63 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,92 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Conductividad 147,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Espol.RAP.0453

Espol.RAP.0452
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Informe de Resultados
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 19/7/2022

Latitud Longitud

12:04:00 -2,19185 -79,8977

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:12:00 -2,19598 -79,9003

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

<1,1 SM 9221 ABCE

28,8

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,46 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,34 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 156,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

TUNGURAHUA #1014 E/ CLEMENTE BALLEN Y 10 DE 

AGOSTO (TECNICENTRO CAMBA) - SR. HECTOR PEÑAFIEL

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 0,66

pH 7,32

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Coordenadas

BABAHOYO #827  E/ HUANCAVILCA Y AYACUCHO - SR. 

GUILLERMO GUILLADE

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

28,5

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,74 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Conductividad 148,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,36

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0454

Espol.RAP.0455

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 6 de 6

Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 19/7/2022

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

153,5 0,32 <1,1 2,0 x 10^0 SI

150,5 0,59 <1,1 2,0 x 10^0 SI

145,7 0,64 <1,1 8,0 x 10^0 SI

147,8 0,58 <1,1 8,0 x 10^0 SI

146,9 0,53 <1,1 5,0 x 10^3 SI

166,6 0,44 <1,1 3,0 x 10^0 SI

159,6 0,43 <1,1 2,8 x 10^1 SI

147,1 0,63 <1,1 <1,0 SI

156,2 0,66 <1,1 <1,0 SI

148,5 0,74 <1,1 <1,0 SI

0 0 0 0 0

0 0 0 0 00

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; pHmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0446

Espol.RAP.0447

Espol.RAP.0448

Espol.RAP.0449

Espol.RAP.0450

Espol.RAP.0451

Espol.RAP.0452

Espol.RAP.0453

Espol.RAP.0454

Espol.RAP.0455

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

<1,1

<1,1

0

Observaciones

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

0,00

1,00

2,00

Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.

6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

0,00 40,00 80,00 120,00 160,00 200,00 240,00

1

4

7

10

13

16

19 Conductividad
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