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Contrato: 032/2020

Latitud Longitud

9:22:00 -2,19807 -79,93399

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

9:40:00 -2,20119 -79,93871

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

FECHA DE MUESTREO: 19/8/2021

Espol.RAP.0483

Espol.RAP.0484

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,90 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 162,30

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

<1,0

29,1

Método

CALLE 39 AVA Y VENEZUELA - SRA. SONIA CABAL 

ZAMBRANO

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

7,57

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,66 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,47

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual

Turbiedad

Conductividad

pH

0,42

0,74

201,00

Sensorial

1,0 x 10^0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

VACAS GALINDO #4923 Y CALLEJON 44 - SRA. CRUZ 

MARIA ANCHUNDIA

Análisis microbiológico

30,1

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 19/8/2021

Latitud Longitud

9:50:00 -2,20254 -79,94617

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:03:00 -2,20613 -79,9448

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0485

Espol.RAP.0486

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 0,72 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad

Coordenadas

ORIENTE Y LA 48 AVA - SR. JOSE ECUADOR GOMEZ 

ORMEÑO

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 6.6 x 10^2 SM 9215 A

152,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,33

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

0,73 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

30,9

Método

Cloro libre residual 0,65

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,39

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor

Coordenadas

 CALLE 50 AVA Y CHEMBERS - SRA. MERCEDES ULLOA

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Turbiedad 0,82 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 169,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

30,3

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 19/8/2021

Latitud Longitud

10:17:00 -2,20618 -79,93832

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:27:00 -2,20899 -79,94359

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0487

Espol.RAP.0488

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Turbiedad 0,72 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 150,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,34

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

CALLE 47 AVA Y CALLE "B" - SR. HUGO BAQUE

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,47 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

30,3

Coordenadas

CALLE 42 AVA Y FRANCISCO SEGURA - SRA. ROSA RIVAS

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

31,4

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora

0,69 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,50 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 164,90 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,40

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Temperatura ºC
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 19/8/2021

Latitud Longitud

10:39:00 -2,21364 -79,94337

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:52:00 -2,21439 -79,93805

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0489

Espol.RAP.0490

Conductividad 152,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

30,8 CALLE 39 AVA E/ CALLES "E" Y "F" - SRA. LUISA ARANA

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,59 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,78 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,41 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

30,4 CALLE "F" Y CALLE 44 AVA - SRA. AMERICA CERVANTES

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 144,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,42

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

7,35

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,64 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 19/8/2021

Latitud Longitud

11:03:00 -2,2088 -79,93656

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:22:00 -2,20232 -79,93417

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0491

Espol.RAP.0492

Conductividad 161,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,43

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

CALLE 38 AVA Y VACAS GALINDO - SRA. ESTRABERTA 

RUGEL PITA

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

30,3

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,64 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Coordenadas

CALLE 39 AVA E/ CALLEJON PARRA Y ORIENTE- SR. 

DOMINGO BORBOR

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 0,59

pH 7,36

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,52 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 158,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,61 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

<1,1 SM 9221 ABCE

30,7
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Gloria Bajaña Jurado
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 19/8/2021

Latitud Longitud

11:35:00 -2,19923 -79,93293

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0493

Análisis microbiológico

11

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

No objetable Sensorial

pH 7,44

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Resultado Método

Cloro libre residual 0,59 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Sabor

Conductividad

Coordenadas

COLOMBIA E/ CALLES 37 AVA Y 38 AVA - SR. JOSE M. 

HERMEREGILDO

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

30,5

165,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

0,90 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)
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Gloria Bajaña Jurado
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 19/8/2021

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

201,0 0,42 <1,1 <1,0 SI

162,3 0,66 <1,1 1,0 x 10^0 SI

169,7 0,72 <1,1 <1,0 SI

152,5 0,65 <1,1 6.6 x 10^2 SI

164,9 0,69 <1,1 <1,0 SI

150,8 0,47 <1,1 <1,0 SI

144,8 0,64 <1,1 <1,0 SI

152,7 0,59 <1,1 <1,0 SI

158,3 0,59 <1,1 <1,0 SI

161,8 0,64 <1,1 <1,0 SI

165,0 0,59 <1,1 <1,0 SI

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0483

Espol.RAP.0484

Espol.RAP.0485

Espol.RAP.0486

Espol.RAP.0487

Espol.RAP.0488

Espol.RAP.0489

Espol.RAP.0490

Espol.RAP.0491

Espol.RAP.0492

Espol.RAP.0493

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

<1,1

<1,1

0

Observaciones

RESUMEN DE RESULTADOS

0

0,00

1,00

2,00

Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.

6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

50,00 90,00 130,00 170,00 210,00

1

4

7

10

13

16

19 Conductividad
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