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EMAPAG

Página 1 de 10

Contrato: 078/2023

10:01:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

mg/L -

Hz ~ Pt-Co Max 15

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Solidos totales 0,00

Color 0,00

HoraCódigo de muestra

Ensayos realizados

Temperatura ºC

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

29,6

FECHA DE MUESTREO: 19/10/2023

Espol.RPAP.0130

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Método

CALLEJON PARRA Y GUERRERO VALENZUELA - SRA. LOURDES ROMERO (CAFETERIA "FAMILY 

COFFEE")

Sitio de recolección de muestra

Análisis microbiológico

Resultado

< 1.0

< 1.0

3.0 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Olor

Sabor

Coordenadas

LongitudLatitud

-2,218322 -79,907447

Análisis Físico Químico

Método

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Turbiedad

Conductividad

pH

Ensayos realizados Resultado

7,89

No objetable

No objetable

0,80

139,80

Cloro libre residual 0,84

Standard Methods 23rd Edition 2540-C

NTE INEN-ISO 7887:2013

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 19/10/2023

10:19:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

mg/L -

Hz ~ Pt-Co Max 15

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Olor

Cloro libre residual

pH

Sabor

Solidos totales 0,00

Color 0,00

Resultado

< 1.0

< 1.0

Método

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd Edition 2540-C

NTE INEN-ISO 7887:2013

Coordenadas

Longitud

-79,901331

Coliformes totales

Turbiedad

Conductividad

Ensayos realizados

Coliformes Fecales

Espol.RPAP.0131

Latitud

-2,2208498

Sitio de recolección de muestra

GARCIA MORENO  Y CALLEJON A MZ 30 - PICANTERIA LA PROMESA DE DIOS 

Código de muestra

Método

NTE INEN 977:1982

2.0 x 10^0

Resultado

0,53

0,81

126,70

7,97

No objetable

No objetable

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Bacterias Aerobias

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

28,9

Hora Temperatura ºC

Ensayos realizados

Análisis microbiológico

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 19/10/2023

10:25:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

mg/L -

Hz ~ Pt-Co Max 15

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Solidos totales 0,00 Standard Methods 23rd Edition 2540-C

Color 0,00 NTE INEN-ISO 7887:2013

28,8

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Turbiedad

Coordenadas

Latitud Longitud

Bacterias Aerobias

pH

Conductividad

7,93

Coliformes totales

Resultado Método

0,61

130,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Sitio de recolección de muestra

LOS RIOS ENTRE CHARLES FRANCO Y AUGUSTO GONZALEZ - SRA. ANA YEPEZ

Análisis microbiológico

Resultado

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.2 x 10^2
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

NTE INEN-ISO 7027

-2,2129194 -79,901647

NTE INEN 977:1982

0,92

Espol.RPAP.0132

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Método

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 19/10/2023

10:37:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

mg/L -

Hz ~ Pt-Co Max 15

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

NTE INEN-ISO 7887:2013

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,216469 -79,896108

Ensayos realizados

Ensayos realizados

pH

Código de muestra

Bacterias Aerobias

Análisis Físico Químico

Resultado

Solidos totales 0,00 Standard Methods 23rd Edition 2540-C

Color

Cloro libre residual

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Olor

Turbiedad

Conductividad

< 1.0

0,00

128,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,86 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

0,35 NTE INEN 977:1982

0,94 NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

29 ASUNCION Y SAN SALVADOR - SRA. MARIA CEVALLOZ

Análisis microbiológico

Resultado

1.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Hora

Espol.RPAP.0133

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 19/10/2023

10:47:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0
 UFC (unidades 

formadoras de 
-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

mg/L -

Hz ~ Pt-Co Max 15

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Solidos totales 0,00 Standard Methods 23rd Edition 2540-C

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Color 0,00 NTE INEN-ISO 7887:2013

-79,8972

Sabor

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,220195

Olor

Sitio de recolección de muestra

Espol.RPAP.0134 29,2

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Coliformes totales

Bacterias Aerobias

Coliformes Fecales

127,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,86 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,39 NTE INEN 977:1982

pH

Turbiedad

7.0 x 10^1

Conductividad

WASHINGTON ENTRE ORIENTE Y SEDALANA - SRA. CONSUELO MONTERO

Análisis microbiológico

Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

0,94 NTE INEN-ISO 7027

Ensayos realizados

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 19/10/2023

10:55:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

mg/L -

Hz ~ Pt-Co Max 15

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Solidos totales 0,00

Color 0,00

Standard Methods 23rd Edition 2540-C

NTE INEN-ISO 7887:2013

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

NTE INEN-ISO 7027

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Latitud Longitud

-2,219147 -79,89345

Conductividad

pH

126,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,81 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable SensorialOlor

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Turbiedad

Cloro libre residual

Espol.RPAP.0135 29,4 BOGOTA 615 Y CHEMBERS - SR. ALFONSO OVIEDO

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

4.1 x 10^2

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

0,96

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Método

0,36 NTE INEN 977:1982

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 19/10/2023

11:14:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

mg/L -

Hz ~ Pt-Co Max 15

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Ensayos realizados

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Ensayos realizados

Coordenadas

Standard Methods 23rd 9222 ABD

9.0 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

0,76 NTE INEN-ISO 7027Turbiedad

128,20

Sabor

Conductividad

pH

Olor

7,77 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Color 0,00 NTE INEN-ISO 7887:2013

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RPAP.0136 30,5

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Solidos totales 0,00 Standard Methods 23rd Edition 2540-C

Resultado Método

Cloro libre residual 0,31 NTE INEN 977:1982

AGUSTIN ARGUELLO Y VICENTE TRUJILLO - UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE NUEVA SEMILLA

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0

Latitud Longitud

-2,224232 -79,89095

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 19/10/2023

11:26:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

mg/L -

Hz ~ Pt-Co Max 15

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RPAP.0137 30,1 AVENIDA 25 DE JULIO Y VICENTE TRUJILLO - SRA. EVELYN TARIRA (ESCUELA GASTRONOMICA)

Standard Methods 23rd Edition 2540-C

Color 0,00 NTE INEN-ISO 7887:2013

0,32 NTE INEN 977:1982

0,79 NTE INEN-ISO 7027

136,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,93 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Ensayos realizados

Turbiedad

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.3 x 10^4
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual

Solidos totales 0,00

Coordenadas

Conductividad

Olor

Sabor

pH

Latitud Longitud

-2,222149 -79,89806

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 19/10/2023

11:35:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

mg/L -

Hz ~ Pt-Co Max 15

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis microbiológico

Análisis Físico Químico

Turbiedad

Conductividad

pH

Ensayos realizados

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.2 x 10^4
Standard Methods 23rd 9215 D

Olor

Sabor

0,90 NTE INEN-ISO 7027

127,10

Ensayos realizados

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,84 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Color 0,00 NTE INEN-ISO 7887:2013

Resultado Método

Cloro libre residual 0,34 NTE INEN 977:1982

Solidos totales 0,00 Standard Methods 23rd Edition 2540-C

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RPAP.0138 30,1 CUARTA PEATONAL ENTRE MEXICO Y WASHINGTON - SRA. RITA GONZALEZ

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,221329 -79,89734

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 19/10/2023

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

Coliformes 

fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

139,8 0,84 < 1.0 < 1.0 3.0 x 10^1 SI

126,7 0,53 < 1.0 < 1.0 2.0 x 10^0 SI

130 0,61 < 1.0 < 1.0 1.2 x 10^2 SI

128,2 0,35 < 1.0 < 1.0 1.0 x 10^0 SI

127,3 0,39 < 1.0 < 1.0 7.0 x 10^1 SI

126,5 0,36 < 1.0 < 1.0 4.1 x 10^2 SI

128,2 0,31 < 1.0 < 1.0 9.0 x 10^1 SI

136,6 0,32 < 1.0 < 1.0 1.3 x 10^4 SI

127,1 0,34 < 1.0 < 1.0 1.2 x 10^4 SI

7,93

7,84

7,89

7,97

7,93

7,86

7,86

7,81

7,77

Observaciones

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RPAP.0130

Espol.RPAP.0131

Espol.RPAP.0132

Espol.RPAP.0133

Espol.RPAP.0134

Espol.RPAP.0135

Espol.RPAP.0136

Espol.RPAP.0137

Espol.RPAP.0138

pH

-0,40

0,60

1,60

Resultados Cloro Libre Residual
Resultad
os

Límite
min. 6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo


