LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0375-109/2019

20/02/2020

l

09H30

COOP. LUZ DEL GUAYAS - MZ.13 SL.13 - SR. JORG EVARGAS

TOMA DE MUESTRA 20/02/2020 Pég 1/6

COOP. BASTION POPULAR - BLOQUE 1B MZ.555 $L16 - SR. DARWIN AGUAYO

Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Oy Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/t NTU us/em ac MMP/100m NMP/100m| UFC/mi
WETO00 COURMETNIE LoD | TLAGLINNY Ticcak SENSORIAL s — Snesi A i
08 0,80 175,3 No objtable | No objetable | 7,00 [ 27,3 <11 <11 <1,0
0,30al5 5 No objtable No objetable <1,1

SegunNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Te mametra: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:L P-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionades por el cliente

Dr jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

. Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

Resultados . A
Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Clx Sabar pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerohias
mg/l NTL pSfcm Ll NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi T iy
METODD COURIMETRCO Bee | TURRGUANT $100R SENSORIAL M 450 His s 2231 A 15331 ABcs Spe
0,6 0,80 174,8 No obtable | No objetable | 6,90 | 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No o bstable No objetable <1,1
SegUnNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro,/Temometra: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; TurbidimetroLP-EQ-B53 -’
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes -
UFC: Unidades formadoras de colonias , . "
JE! Formato y las Requisitos son proporcionados por el cliente = "
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0376-109/2019 20/02/2020 | 09H45

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 20/02/2020 Pég 2/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0377-109/2019 20/02/2020 10HOOD
COOP. BASTION POPULAR - BLOQUE 1B MZ.672 5114 - SR. JUAN MINAHIPO
Resultados
Cloro fibre residual  Turbiedad Conductividad Cer Sabor pH T Coliformes totales. Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU nsfem ac NMP/100m| NMP/100ml UFC/mil
METE00 ComiMEraID pen | TURBIGLIANT 1100 SENSORIAL A 50 Hi Y] B M 1 ABEE M IEEA
04 0,98 179,5 No objtable | No objetable | 6,90 | 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 Noobitable No objetable <1,1
SegtnNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones; Colorimetra: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Temdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-4 -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerchias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|EI Formato y los Requisitos son proporcionades por el cliente .
Codigo de muestra FECHA Y HORA 1
Espol.RAP.0378-109/2019 20/02/2020 10H15 —
COOP. BASTION POPULAR - BLOQUE 1A MZ.637 SLL6A - SR. SEGUNDO YAMBAY
Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Okt Sabor pH T Califormes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU us/em o NMP/100m NMP/100m| UFC/mi
METCOD COURIMETRICO DR TURRCLANT 11000 SENSORIAL TR 4500 HeB 59771 ARC IM 4211 ABCE W 32154
0,9 0,90 172,6 No cbigtable | No objetable | 6,80 I 274 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 Noob#able No objetable <11

SeglinNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetra; LP-EQ-A -14; Conductimetro/Temdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EC-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerabias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formato y los Requisitas son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

s

.

o (v

,/. a

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0379-109/2019 20/02/2020 10H30
COOP. BASTION POPULAR - BLOQUE 1A MZ.585 S22 - SRA. LUCIA IBARBO
Resultados
Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Qi Sabor pH T Califormes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem BC NMP/100m| NMP/100m] UFC/mi
NETOO0. COURMETNED ks | TLRBIGUANT 100K SENSORIAL M 400 HaB SAI9G1E ABE AN a1 AT ETTPITTY
0,7 0,88 173,1 No obgtable | No objetable | 7,00 | 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Noobgtable No objetable <L1

SegunNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetra: LP-EC-A -14; Conductimetro/Temdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 20/02/2020 Pég 3/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0380-109/2019 20/02/2020 10H45
COOP. BASTION POPULAR - BLOQUE 2 MZ.755 5L.10 - SR. JOSE MOREIRA
Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Chr Sabor pH T Colif totales Coli fecales Bacterias Aerobias
g/l NTU uS/em e NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODG COURMETAILG (o0 | TURBSGUIANT 1500 SENSORIAL AN AR MR N 121 A AN 9738 ABCE M B715a
0,3 0,88 197,3 No objitable | No objetable | 6,80 | 27,1 <11 <1,1 <1,0
030al15 5 Neo okbtable No objetable <1,1

SegtnNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Temémetro: LP-EQL-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16: Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidad

formadcras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra—G1OT1a Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

-

Ing. Maria Ter

Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 20/02/2020 Pag 4/6

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0381-109/2019 20/02/2020 11HOO0
COOP, BASTION POPULAR - BLOQUE 2 MZ.816 SL4-SR. MACARIO MENDIETA
Resultados
Clora fibre residual - Turbiedad Conductividad Qbr Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mefl NTU us/cm o NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODS COURMETRIE Bop | TURBGUANT Loan SENSORIAL A HeE N33 A Sha 4303 ANCE A EA
0,6 0,98 173,8 Noobjgtable | No objetable | 6,90 | 27,4 <11 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No obgtable Mo objetable <1,1
SegUnNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Temémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EC-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFLC: Unidades formadoras de calonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0382-109/2019 20/02/2020 11H15
COOP. BASTION POPULAR - BLOQUE 3 MZ.809 SL.7- SR. RAFAEL QUINDE
Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH 1 Colif tatales Colifs fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU uS/em ac NMP/100mi NMP/100mI UFE/mi ;- .
METODO COLRMETRE BPD | TURBIGUANT L1oan SENSORIAL A HaE W7 R ML AeCE A
08 0,80 172,1 No objeable | No objetable | 6,80 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Ne ohjtable Na objetable <11
SeganNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién l
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Temametra: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53 i
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales
<1,1 significa ausencia de bacterias coliformes “ - 5,
UFC: Unidades formadoras de colonias <, - i
o - U,

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0383-109/2019

20/02/2020

11H30

TOMA DE MUESTRA 20/02/2020 Pig 5/6

COOP. BASTION POPULAR - BLOQUE 4 MZ.700 SL.4- SRA. ANA MARIA MEDINA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Ol Sabor pH T Califormes totales Colifarmes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem o NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METOEO CONRMETRID [P | TURBAGUANT L100R SENSORIAL A bR 5M 8221 ABC M T MCE AN 7L
06 0,72 167,2 No objtable | No objetable | 7,00 | 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objtable No objetable <1,1

SegunNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Te mdmetro: LP-EC-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-853

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades farmadoras de colonias

|EI Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

LOTIZACION STA. TERESA 2 - MZ.2714 5L.11 - SRA.MARGARITA RENDON - e::
Resultados « ?,"ﬁ ¥
-t
Cloro libre residual - Turbiedad Canductividad Olr Sabor pH T Colliformes totales Califormes fecales Bacterias Aerobias ﬁ..- I
il
me/l NTU uSfem oC NMP/100m]| NMP/100ml UFC/ml = .
METODG COLINMETRICT ton | TLRBIGUANT 1100 SENSORIAL M A H M L A M HLTLABCE waaISA
0,6 0,73 169,1 No objgtable | No objetable | 6,90 [ 28,0 <11 <1,1 <1,0 = W -
030a15 5 No obptable Mo objetable <1,1
SegtinNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Temémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0384-109/2019 20/02/2020 11H45

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0385-109/2019

20/02/2020

I

12H00

COOP. BASTION POPULAR - BLOQUE 4 MZ.660 518 - SR. FRANCISCO CHILAN

TOMA DE MUESTRA 20/02/2020 Pig 6/6

Resultados
Clara libre residual  Turbiedad Conductividad for Sabor pH T Colifarmes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mgfl NTU uSjem oC NMP/100m| NMP/100m! UFC/ml
METOOG COUMMETRICE en | TURBRAIANT 1100R SENSORIAL M 4500 Heg VLS M 21 ABE YL
0,7 0,80 171,1 Noofietable | No objetable | 6,80 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
030a1,5 5 No chetable No objetable <11
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colarimetro: LP-ECQ-A -14; Conductimetro/Temametro: LP-EC-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1.0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1.1Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0386-109/2019 20/02/2020 | 12H15
COOP. BASTION POPULAR - BLOQUE 5 MZ.883 SL.11 - SR. PLUTARCO MUNOZ
Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Ohr Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem Ll MMP/100m| NMP/100m] UFC/mi
METODO COURMETSED fPD | TUASIUANT 13000 SENSORIAL S A5 M SM 8371 kBE SM 3721 ABEE A
0,5 0,69 169,5 No objitable | No objetable | 6,50 [ 27,8 <13 <11 <1,0
030a15 5 No obigable No ohjetable <1,1

SeglinNorma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Te mametro: LP-EC-4

-15; Phmetro: LP-EQ-A -16: Tu rbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

iEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

: a Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Sl

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



