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10H40

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,5 200,0 No objetable No objetable 7,52 31,5 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

10H55

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,7 234,0 No objetable No objetable 7,38 30,3 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL

0,30 a 1,5                                     5

0,63

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

URB. JARDINES DEL SALADO - MZ.216C VILLA.3 - SRA. ELIZABETH ANDRADE

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

SM 4500 H+B

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0522-109/2019 20/08/2020

URB. JARDINES DEL SALADO - MZ.209 VILLA.23 - SRA. ALEXANDRA BURGOS

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0523-109/2019 20/8/2020

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,56

0,30 a 1,5                                     5

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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11H10

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,8 198,2 No objetable No objetable 7,43 30,1 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

11H25

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,6 168,1 No objetable No objetable 7,31 31,6 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,62

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0524-109/2019

URB. JARDINES DEL SALADO - MZ.198 VILLA.10 - SR. LUIS MONCAYO

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

20/8/2020

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0525-109/2019

URB. RENACER - MZ.141 SL.1 - SRA. IMELDA NAULA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

20/8/2020

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,70

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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11H40

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,8 143,0 No objetable No objetable 7,29 30,8 <1,1 <1,1 3,0X10^0

No objetable No objetable <1,1

11H55

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,7 140,7 No objetable No objetable 7,35 27,7 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0526-109/2019 20/8/2020

URB. RENACER - MZ.33 VILLA.16 - SR. JORGE CALVA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,75

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0527-109/2019

URB. GIRASOL - MZ.109 VILLA.7 - SRA. KATTY MORAN

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

20/8/2020

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,69

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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12H10

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,7 139,7 No objetable No objetable 7,32 27,8 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

12H25

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,9 145,5 No objetable No objetable 7,36 28,3 <1,1 <1,1 3,0X10^0

No objetable No objetable <1,1

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0528-109/2019

URB. GIRASOL - MZ.130 VILLA.24 - SRA. JACQUELINE BUENO

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

20/8/2020

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,76

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0529-109/2019 20/8/2020

CDLA. FERROVIARIA - MZ.09 (ESQUINA) - DR. EDUARDO OÑAQUE

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,62

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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12H40

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,9 146,7 No objetable No objetable 7,31 27,4 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

12H55

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,8 151,5 No objetable No objetable 7,27 27,8 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0530-109/2019 20/8/2020

CDLA. SAN PEDRO - MZ."B" VILLA.27 - SRA. SUSANA ORRALA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,69

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0531-109/2019 20/8/2020

CDLA. SOL NACIENTE - MZ."C" SL.9 - SR. JHON MOREIRA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,56

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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13H05

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,6 146,7 No objetable No objetable 7,42 28,1 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

13H20

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,8 145,2 No objetable No objetable 7,38 28,6 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

0,64

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

BARRIO SAN EDUARDO - COOP. JUNTA DE BENEFICENCIA - MZ.251 SL.36 - SRA. BERTHA CARPIO

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0533-109/2019 20/8/2020

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,71

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0532-109/2019 20/8/2020

BARRIO SAN EDUARDO - COOP. MIRADOR DE TARQUI - MZ."G" SL.14 - SRA. GINA PESANTES

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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13H25

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

1,0 149,9 No objetable No objetable 7,35 28,3 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0534-109/2019 20/08/2020

COOP. VISTA ALEGRE - MZ.115 SL.6 - SRA. HORALIA SEGURA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,80

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003


