
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 6

Contrato: 032/2020

Latitud Longitud

11:17:00 -3,00687 -79,7384

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:35:00 -2,99801 -79,78428

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

FECHA DE MUESTREO: 21/1/2021

Espol.RPAP.0011

Espol.RPAP.0012

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,34 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 296,00

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

2,0 x 10^0

25,1

Método

PARROQUIA TENGUEL - BARRIO NUEVA 

ESPERANZA SHUM 0 Y S/N - SRA. ROSA LUVINA 

DIAZ GUAMAN

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

6,80

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,49 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,78

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Cloro libre residual

Turbiedad

Conductividad

pH

0,39

0,17

253,00

Sensorial

2,0 x 10^0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. LAS VEGAS - 0 Y 

CALLE 1 - SR. WASHINGTON YUNGA OCHOA

Análisis microbiológico

27,1

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 21/1/2021

Latitud Longitud

11:49:00 -2,99215 -79,78822

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:58:00 -2,99295 -79,79317

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0013

Espol.RPAP.0014

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Coordenadas

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 10 DE AGOSTO - 

MZ.104-1 - SR. KEVIN FABRICIO CALDERON

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 2,6 x 10^2 SM 9215 A

284,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,90

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Resultado Método

Cloro libre residual 0,49 NTE INEN 977:1982

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad 0,25 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

26

Método

Cloro libre residual 0,55

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,90

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor

Coordenadas

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. GUAYAQUIL - VIA 

SAN RAFAEL - SR. TARQUINO BELTRAN 

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^1 SM 9215 A

Turbiedad 0,31 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 287,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

27,9

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 3 de 6

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 21/1/2021

Latitud Longitud

12:07:00 -2,9932 -79,79464

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:25:00 -2,9946 -79,79167

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0015

Espol.RPAP.0016

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

No objetable Sensorial

Turbiedad 0,34 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 277,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,83

Sabor No objetable Sensorial

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

PARROQUIA TENGUEL - CALLE 9 DE OCTUBRE 

DIAGONAL A LA DISCOTECA CUPIDO - SRA. 

ENRIQUETA CANALES

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,46 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias 5,1 x 10^1 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. VIRGEN DEL CISNE - 

SRA. INGRID DAYANA CALCHIPUYA MURILLO

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

27,3

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

26,5

Código de muestra Hora

0,49 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 6,0 x 10^0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,42 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 287,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,75

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Temperatura ºC
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 21/1/2021

Latitud Longitud

12:35:00 -2,99616 -79,79611

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:53:00 -3,00135 -79,78848

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0017

Espol.RPAP.0018

Conductividad 288,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 2,9 x 10^1 SM 9215 A

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

27,9
PARROQUIA TENGUEL -  L. CABEZAS E/P RIZZ-M 

SUAZ - SR. ÉXITO EULOGIO QUIÑONEZ BONE

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,55 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,24 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,32 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

26,9
PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 07 DE SEPTIEMBRE 

MZ.0055-11 - SRA. OLGA ISABEL ALVEAR

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 276,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,92

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

7,78

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,55 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 21/1/2021

Latitud Longitud

13:08:00 -2,99867 -79,7909

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

13:30:00 -2,99645 -79,79028

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RPAP.0019

Espol.RPAP.0020

Conductividad 286,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,88

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

PARROQUIA TENGUEL -  HOSPITAL BASICO SAN 

FRANCISCO DE TENGUEL

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 3,0 x 10^0

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

28,2

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,50 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Coordenadas

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 05 DE DICIEMBRE 

MZ.0088-5 - SRA. BLANCA RUFFINA GUARANGO

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 0,63

pH 7,90

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,18 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 287,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,21 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

<1,1 SM 9221 ABCE

27,2
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 21/1/2021

Muestra CL Conductividad
Coliformes 

fecales
B. aerobias

Espol.RPAP.0011 0,39 253 <1,1 2,0 x 10^0
Espol.RPAP.0012 0,49 296 <1,1 2,0 x 10^0
Espol.RPAP.0013 0,49 287 <1,1 1,0 x 10^1
Espol.RPAP.0014 0,55 284 <1,1 2,6 x 10^2
Espol.RPAP.0015 0,49 287 <1,1 6,0 x 10^0
Espol.RPAP.0016 0,46 277 <1,1 5,1 x 10^1
Espol.RPAP.0017 0,55 276 <1,1 <1,0
Espol.RPAP.0018 0,55 288 <1,1 2,9 x 10^1
Espol.RPAP.0019 0,63 287 <1,1 <1,0
Espol.RPAP.0020 0,5 286 <1,1 3,0 x 10^0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta 

revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.
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Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.
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Resultados
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Cloro Libre Residual
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