
Informe de Resultados
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Página 1 de 14

Contrato: 078/2023

9:26:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,263408

HoraCódigo de muestra

Ensayos realizados

Temperatura ºC

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

< 1.0

1.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Standard Methods 23rd 9222 ABD

27,2

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

Espol.RAP.0351

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Método

COOP. UNION DE BANANEROS BLOQUE 1 MZ 37 SL 4 - SR. TERENCIO DE JESUS LIMONES 

Sitio de recolección de muestra

Análisis microbiológico

Resultado

< 1.0

Cloro libre residual

Olor

Sabor

Análisis Físico Químico

Método

Sensorial

Sensorial

Turbiedad

Conductividad

pH

Ensayos realizados Resultado

No objetable

Coordenadas

0,48

-79,88609

0,00

238,00

7,10

No objetable

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Latitud Longitud

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

9:33:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Turbiedad

Bacterias Aerobias

pH

Conductividad

7,56

Olor No objetable

-2,264744 -79,886089

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

6.0 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Coliformes totales

Resultado Método

0,46 NTE INEN 977:1982

0,00

25,5

Sitio de recolección de muestra

COOP. UNION DE BANANEROS BLOQUE 1 MZ 21 SL 17 - SRA. ALIDA BURGOS REYES

Análisis microbiológico

Resultado

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Espol.RAP.0352

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Código de muestra Hora Temperatura ºC

233,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Sensorial

Sabor

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

9:39:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

Latitud Longitud

Bacterias Aerobias < 1.0

237,00

Sabor No objetable

0,54 NTE INEN 977:1982

0,00 NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

pH

Sensorial

Hora

Espol.RAP.0353 27,7 COOP. UNION BANANEROS BLOQUE 1 MZ 27 SL 36 - SRA. KARINA LOPEZ 

Código de muestra Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

-2,265715 -79,885788

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,18 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado

Análisis microbiológico

Resultado

Ensayos realizados

Ensayos realizados

Método

Cloro libre residual

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Olor

Turbiedad

Conductividad

< 1.0

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

9:49:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

COOP. UNION DE BANANEROS BLOQUE 3 MZ 24 SL 5 - COMEDOR 

Análisis microbiológico

Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

-2,269061 -79,885728

Olor

Sabor

Conductividad

No objetable Sensorial

No objetable

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Espol.RAP.0354 26,8

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

0,00 NTE INEN-ISO 7027

234,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Coliformes totales

Bacterias Aerobias

Coliformes Fecales

Ensayos realizados

2.0 x 10^0

< 1.0

7,25 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,40 NTE INEN 977:1982

pH

Turbiedad

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

9:57:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

pH

236,00

Sabor

Temperatura ºC

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraCódigo de muestra Hora

Espol.RAP.0355 27,7 COOP. UNION DE BANANEROS BLOQUE 5 MZ 27 SL 2 - SR. RAFAEL PERALTA 

No objetable Sensorial

Latitud

Turbiedad

Cloro libre residual

0,00

0,43 NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,02 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable SensorialOlor

Longitud

-2,269307 -79,887198

Coordenadas

Conductividad

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

9.0 x 10^0

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

10:05:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Ensayos realizados

Sabor

Conductividad

pH

Olor

COOP. UNION DE BANANEROS BLOQUE 3 MZ 26 SL 5 - COMEDOR "EL DÓLAR 50 DE MI 

PITA"

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Análisis Físico Químico

0,00 NTE INEN-ISO 7027Turbiedad

235,00

Resultado Método

Cloro libre residual

Ensayos realizados

0,38 NTE INEN 977:1982

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0356 27,5

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,05 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,270046 -79,886738

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

10:12:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0357 25,9
COOP. UNION DE BANANEROS BLOQUE 3 MZ 400 SL 11 - SRA. MARIA ORTIZ 

(LUBRICADORA)

0,34

206,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,21 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Ensayos realizados

Turbiedad

NTE INEN 977:1982

0,00 NTE INEN-ISO 7027

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.0 x 10^2
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Coordenadas

Conductividad

Olor

Sabor

pH

Latitud Longitud

-2,269663 -79,884089

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

10:21:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.5 x 10^2
Standard Methods 23rd 9215 D

Ensayos realizados

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Resultado

Análisis microbiológico

Turbiedad

Conductividad

pH

Olor

Sabor

0,00 NTE INEN-ISO 7027

234,00

Ensayos realizados

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,14 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Cloro libre residual 0,45 NTE INEN 977:1982

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0358 27,8 COOP. UNION DE BANANEROS BLOQUE 3 MZ 490 SL 1 - SR. WILLIAM ALBERTO BORJA

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,269599 -79,881819

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

10:30:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0359 27,5 COOP. UNION DE BANANEROS BLOQUE 3 MZ 4 SL 22 - SR. JEREMIAS VALVERDE

Cloro libre residual 0,71 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,00 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 235,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,268916 -79,879485

pH 7,08 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

10:37:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Sensorial

Espol.RAP.0360 26,9 COOP. UNION DE BANANEROS BLOQUE 2 MZ 2687 - SR. DIEGO ABAD ESPINOZA 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 7.5 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,33 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,00 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 226,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,15 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,267372 -79,879534

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

10:52:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Espol.RAP.0361 25,6 COOP. VIRGEN DE MONSERRATE MZ A2 SL 16 - SRA. FLOR QUIMI 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,36 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,00 NTE INEN-ISO 7027

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 3.5 x 10^3
Standard Methods 23rd 9215 D

Conductividad 227,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,02 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,259771 -79,888688

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

10:58:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0362 28,3 COOP. VIRGEN DE MONSERRATE MZ B2 SL 2A - SR. MANUEL VIVARES

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,43 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,00 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 238,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,21 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,260338 -79,888262

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

11:12:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

COOP. VIRGEN DE MONSERRATE MZ B2 SL 10 - SR. WILFRIDO LINDAO

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0363 28

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,259704 -79,887985

Cloro libre residual 0,46 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,00 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 237,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,28 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/2/2024

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
pH Cumplimiento

238 0,48 < 1.0 1.0 x 10^0 7,10 SI

233 0,46 < 1.0 6.0 x 10^1 7,56 SI

237 0,54 < 1.0 < 1.0 7,18 SI

234 0,4 < 1.0 2.0 x 10^0 7,25 SI

236 0,43 < 1.0 9.0 x 10^0 7,02 SI

235 0,38 < 1.0 < 1.0 7,05 SI

206 0,34 < 1.0 1.0 x 10^2 7,21 SI

234 0,45 < 1.0 1.5 x 10^2 7,14 SI

235 0,71 < 1.0 < 1.0 7,08 SI

226 0,33 < 1.0 7.5 x 10^1 7,15 SI

227 0,36 < 1.0 3.5 x 10^3 7,02 SI

238 0,43 < 1.0 < 1.0 7,21 SI

237 0,46 < 1.0 < 1.0 7,28 SI

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0351

Espol.RAP.0352

Espol.RAP.0353

Espol.RAP.0354

Espol.RAP.0355

Espol.RAP.0356

Espol.RAP.0357

Espol.RAP.0358

Espol.RAP.0359

Espol.RAP.0360

Espol.RAP.0361

Espol.RAP.0362

Espol.RAP.0363

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

Observaciones

< 1.0

< 1.0

-0,40

0,60

1,60

Resultados Cloro Libre Residual
Resultad
os

Límite
min. 6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo


