LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 22/05/2019 Pég 1/6

FECHA Y HORA
22/05/2019

Codigo de muestra
Espol.RPAP.079-097/2018

Ll S s R T S

PARROQUIA TENGUEL - RECINTO NUEVA ESPERANZA - MZ.17 5L.6 - SR. JORGE ANIBAL ALFONSO

Resultados

Clorolibre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uS/cm oc NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRMETRICOBPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 H+B S$M9221 ABC $M9221 ABCE SM92154

0,8 0,51 167,2 No objetable | No objetable 6,09 _ 25,7 <1,1 <1,1 5,0x1070
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colerimetro: _._u.mD.> -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP- EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA | —— =
Mmuo_.wvb_u.omo-owu\womm 22/5/2019 11H30 e -

PARROQUIA TENGUEL - COOP. NUEVO TENGUEL - MZ.1SL.7 - SR. LUIS ARTEAGA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias %
mg/l NTU uS/em o NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL 5M 4500 H+B SM9221 ABC SM9221ABCE SMI9215A
0,7 0,45 172,9 No objetable | No objetable | 6,18 _ 25,5 <1,1 <1,1 <1,0 s
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 ]

Segtn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-

EQ-A-14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP- EQ-A -15; Turbidimetro:LP-£EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 22/05/2019 Psg 2/6

PARROQUIA TENGUEL - BARRIO LOS JARDINES - CALLE 2E Y CALLE ESPERANZA - SRA. ZOILA SOTAMBA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/mil
METODO COLIRMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+B 5M9221 A8C SM5221 ABCE SM3215A
0,7 0,15 280,0 No objetable | No objetable 7,53 _ 29,2 <1,1 <1,1 1,0x1040
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

o
| |

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.081-097/2018 22/5/2019 11H45
PARROQUIA TENGUEL - BARRIO LA MANTILLA - MZ.74 SL.3 - SR. RAUL RIVERA . &
Resultados =
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividag Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/| NTU pS/em oc NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPDY TURBIQUANT 1100R SENSORIAL SM 4500 H+B 5M9221 ABC SM9221 ABCE SMe215A
0,7 0,18 309,0 No objetable | No objetable | 7,28 _ 29,1 <1,1 <1,1 1,0x1070 .
030215 5 No objetable No objetable <1,1 2
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision T
Observacdiones: Colorimetro: LP-EQ-A-14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53 p 2 .
< 1.0 Significa ausenda de bacterias Aerébias totales =
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente ‘— &
Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RPAP.082-097/2018 22/5/2019 12H00

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerébias totales

<1,1Significa ausencia de hacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

&

l
Dra. m_g.m\.m.dm‘.m\\m_\mﬂﬂhaao

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresd Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 22/05/2019 Pag3/6

Codigo de muestra

FECHAY HORA

Espol.RPAP.083-097/2018

22/5/2019

12H15

PARROQUIA TENGUEL - COOP. NUEVO TENGUEL - MZ.16 /10 - SR. MILTON MERCHAN

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRMETRICO DPD TURBIQUANT 1100/R SENSORIAL M 4500 HeB M 8221 ABC $M3221ABCE SM92158
0,7 0,17 352,0 No objetable | No objetable | 7,55 | 292 <11 <1,1 <1,0
030a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP EQ-A-14; no:n:nmamw.obu::._m:o\._.mémz:mﬂo_ LP-EQ-A -15; Turbidim etro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aergbias tota
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente [_ £
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol RPAP.084-097/2018 22/5/2019 12H30
PARROQUIA TENGUEL - COOP. 5 DE DICIEMBRE - MZ. 45 SL.6 - SR. JOSE PILCO
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias

mg/! NTU pS/em =) NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DFD TURBIQUANT 11008 SENSORIAL 5M 4500 HeB SM9221 ABC SM8221ABCE sM92154

0,7 0,18 358,0 No objetable | No objetable 7,57 _ 28,0 <1,1 <1,1 7,0x10"0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidon

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; no:gc&gmﬁ_,o\v::quo\._.mq:aamﬁo_ LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa zusencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° QAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 22/05/2019 Pag 4/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmuo_.mvbv.owm-owwxmoum 22/5/2019 12H45

PARROQUIA TENGUEL - CALLE SARAGURO Y PEATONAL 8 (DIAGNAL AL CAMI TENGUEL) - SR. ROBERT ROMERO

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HS/cm o NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODO COLURIMETRICODPD |  TURBIQUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 HeB SMg221A8C $M9221 ABCE SM215A

0,7 0,20 366,0 No objetable | No objetable 7,60 _ 28,0 <1,1 <1,1 2,0x1070
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segdn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-FQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro;LP-EQ-B53 !

< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente .

Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmuo_.mv\.’v.omm-owq_\woum 22/5/2019 13H00

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 7 DE SEPTIEMBRE - MZ.61 SL.8 - FLIA VARGAS SALTOS

Resultados ﬁ
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |
mg/! NTU us/cm °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 3500 HeB 58221 ABC SMO221ABCE SMa2154
0,6 0,21 381,0 No objetable | No objetable | 7,70 | 29,5 <1,1 <1,1 <1,0
030a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gforia Bajafia Jurado ° Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico mma‘ e de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RPAP.087-097/2018

22/5/2019

[ 13H1s

PARROQUIA TENGUEL - CENTRO TENGUEL - CALLE VICTOR HUGO FLORES (CASA EN CONSTRUCCION) - SRA. PATRICIA ASENCIO

TOMA DE MUESTRA 22/05/2019 P4g 5/6

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU us/em o NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODFD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL S 4500 He SM 9221 A8C SM9221 ABCE SMe215A

0,6 0,19 377,0 No objetable | No objetable | 7,66 _ 28,4 <1,1 <1,1 1,0x1070
0,20a1,5 5 No objetable No objetable <11
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerdbias totales
<11 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formatoy los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHAY HORA
mmuo_.wv>v.cmm-cmu\nan_.m 22/5/2019 13H30

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. GUAYAQUIL CALLE 4 - SRA. JULIA TEN ESACA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em oC NMP/100ml NMP/200ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 B sMs221 AC SMO221ABCE SMo215A
0,6 0,22 375,0 No objetable | No objetable | 7,60 | 20,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisian

Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A-14; Conductimetro/Phmetro/Termém etro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

reTfEBajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RPAP.089-097/2018

22/5/2019

13H40

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 10 DE AGOSTO MZ.107 SL.15 - SR.JUAN PITA

TOMA DE MUESTRA 22/05/2019 Pag 6/6

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad us/em Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ,
me/! NTU 0 oc NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPG | TURBIQUANT 1100R SENSORIAL SM 4500 He8. SM 9221 28C SM9221ABCE $Mo215A
0,7 0,14 364,0 No objetable | No objetable | 7,59 [ 28,1 <1,1 <11 <1,0
030215 5 No objetable Ne objetable <1,1
Segtn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RPAP.090-097/2018 22/5/2019 13H55

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 24 DE MAYO MZ.23 SL.2 - SR. EMILIO GERMAN VICTOR

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad US/cm Olor Sabor pH T Colifarmes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU 0 E's NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICODPD | TURBIQUANT 11COIR SENSORIAL SM 3500 HeB $M9221 ABC $M9221ABCE SMo215A
0,7 0,14 376,0 No objetable | No objetable | 7,68 _ 28,1 <1,1 <1,1 1,1x10M
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro:

LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Y v

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° QAE LE IC 05-003



