LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 22/08/2019 Pag 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0071-109/2019 22/8/2019 _ 09H20
PARAISO DE LA FLOR - BLOQUE# 3 MZ.227 SL.15 - FLIA. POZO TOMALA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
mg/l NTU pS/fcm oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COL 1C0 DPD TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB 5M Y221 ABC 5M8221 ABCE SMA2154
1,3 0,24 659,0 No objetable | No objetable | 8,10 _ 30,4 <1,1 <1,1 6,0x10"0
0,30a1,5 5 No cbjetable No ohjetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y

los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0072-109/2019

22/8/2019

09H37

PARAISO DE LA FLOR - BLOQUE# 1 MZ.209 SL.2 - FLIA. PILCO MAMYA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH ik Coliformes totales Colifarmes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/fem 8C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
MEICIDO COLBIMETRICS DED TUHIBCIUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 HiB SME221 ABC SME221 ABCE SMOZ15A
1,5 0,31 648,0 No objetable | No objetable | 7,80 _ 30,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No obj I No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente

a Bajafa Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tergsa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0073-109/2019 22/8/2019 _ 10HO0
'|PARAISO DE LA FLOR - BLOQUE# 9 MZ.399 SL.5 - FLIA. VILLAMAR MERCHAN
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU psfem ac NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METooo couRiMETRIEO Ben | TURBICUIANT 1300R SENSORIAL Was00HsE 5221 ABC sMo2z aBce 92154
0,8 0,19 631,0 No objetable | No objetable | 7,90 _ 30,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

|Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0074-109/2019 22/8/2019 _ 10H15
PARAISO DE LA FLOR - BLOQUE# 10 MZ.417 SL.7 - SR. GENARO PINCAY
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Canductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uSfem o NMP/100m] NMP/100ml UFC/mi
METODS COURIMETRICO PD | TURBIGAIANT 1100 SENSORIAL SMASDIHIE SMB221 ABC M 9221 ABCE 92154

1.5 0,33 646,0 No objetable | No objetable | 7,70 _ 31,1 <1,1 <11 3,8x1072

0,30a 15 5 No abjetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado Ing. Maria Terésa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 22/08/2019 Pag 3/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0075-109/2019

22/8/2019

10H30

COOP. MAYAICU - MZ.473 5L.1 - SR. PEDRO JIMENEZ

COOP. MAYAICU - MZ.497 5L.08 - FLIA. GARCIA FIGUEROA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem -1 NMP/100mI NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICO 0P | TURBIGUANT 13001k SENSORIAL S 4500 Heth SM3221 ABC SM 0221 ABCE SMaz15A
1,5 0,50 683,0 No objetable | No objetable | 7,70 — 29,6 <IL,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No chjetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

oria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
me/l NTU us/em o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METOD0 COURIMETRICO 0P | TURBSIUANT 11006 SENSORIAL SH 4500 HeB SN 5221 MIC SM 5221 ABCE SM9215A
12 0,42 685,0 No objetable | No objetable | 7,80 | 31,5 <1,1 <1,1 7,0x10%0
0,30a 1,5 5 No ohjetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA w
Espol.RAP.0076-109/2019 22/8/2019 _ 10H45 e : &

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 22/08/2019 Pag 4/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0077-109/2019 22/8/2019 11HOO0
JCOOP. MAYAICU - MZ.4 SL.8823 - FLIA. MOYON TOTOY
Resultados !
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia:
me/l NTU usfem oc NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICD DRD TURBIILANT 11001 SENSORIAL SMA500 Hel SM3221 ABC SMO20T ABCE sMEIIEA | 4 ]
0,6 0,61 692,0 No objetable | No objetable | 7,50 | 31,1 a1 <11 <1,0 I
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1 ; - L B
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién 4 et o
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53 7 _
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias A
—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente ..jq.r. /
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0078-109/2019 22/8/2019 _ 11H10
COOP. MAYAICU - MZ.483 SL.12 - FLIA. VERGARA VILLAMAR
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem oC NMP/100mi NMP/100mi UFC/ml
METODO COLMIME TRICA DPD TURBIILANT 11001 SENSORIAL SMASD0HeE SMe221 A8C SM 9271 ARCE SMa215A
1,5 0,43 681,0 No objetable | No objetable | 7,50 | 32,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision :
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termametro: LP-EQ-A -15: Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53 !
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias ] H = {
El Farmato y los Requisitos son proporcionados por el cliente B

Ing. Marfa Teres4 Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 22/08/2019 Pag 5/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0079-109/2019 22/8/2019 _ 11H25
PARAISO DE LA FLOR - COOP. LINCONL SALCEDO - MZ.56 SL.8 - FLIA. TOASA MAY!
Resultados a1
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor sabor pH T oG s R —— . .r : :
mg/l NTU psfem ac NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODO COLRIMETRICO PD | TURBAQUANT 1100IR SENSORIAL SMASIO HeB SMB221 ABC SM 9221 ABCE SM9215a A
1,5 0,29 706,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 31,7 <1,1 <i,1 <1,0 w 3
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1 - ; b %
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision 4
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53 =
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales .
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias e
—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente : ¥ !:Jal.: .. "
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0080-109/2019 22/8/2019 11H45

COOP. BELLA VISION - MZ.438 SL.22 - FLIA. MERO PENAFIEL

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU us/em oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD | TURBIDLIANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HiB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SME2154
1,4 0,39 721,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 31,9 <1,1 <1,1 1,8x1071
0,30a1,5 5 No abjetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias
—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

e S oE —
N\.ﬁvaﬁh. (u.nﬁ..n\;..\ .\I...ﬂ\N\ﬁ..

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



