
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 6

Contrato: 032/2020

Latitud Longitud

10:05:00 -2,19466 -79,93221

Unidad Requisito

NMP/100ml Ausencia

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml Ausencia

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:23:00 -2,19655 -79,93221

Unidad Requisito

NMP/100ml Ausencia

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml Ausencia

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

CALLE 35 AVA #1108 E/ ARGENTINA Y SAN 

MARTIN - SR. BOLIVAR CUNALEMA

Análisis microbiológico

26,9

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Turbiedad

Conductividad

pH

0,56

0,60

202,00

Sensorial

1,0 x 10^0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

CALLE 38 AVA #413 E/ LETAMENDI Y FCO. DE 

MARCOS - SRA. LAURA ZURITA

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

7,61

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,63 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,54

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Cloro libre residual

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

<1,0

26,1

Método

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,57 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 125,00

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

FECHA DE MUESTREO: 22/10/2020

Espol.RAP.0021

Espol.RAP.0022

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 22/10/2020

Latitud Longitud

10:35:00 -2,19379 -79,9295

Unidad Requisito

NMP/100ml Ausencia

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml Ausencia

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:49:00 -2,19622 -79,92793

Unidad Requisito

NMP/100ml Ausencia

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml Ausencia

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

27

Coordenadas

CALLE 35 AVA E/ MALDONADO Y CALLEJON 

MALDONADO - SR. JOSE DONOSO

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Turbiedad 0,77 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 138,40

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH

Ensayos realizados

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,65

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor

Resultado Método

Cloro libre residual 0,63 NTE INEN 977:1982

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad 0,41 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

28

Método

Cloro libre residual 0,49 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Coordenadas

CALLE LETAMENDI #5824  E/ 32 AVA Y 33AVA - 

SR. DANIEL MINDIOLA VERA

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 2,0 x 10^0 SM 9215 A

124,40

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,47

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0023

Espol.RAP.0024

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 22/10/2020

Latitud Longitud

11:00:00 -2,19762 -79,92595

Unidad Requisito

NMP/100ml Ausencia

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml Ausencia

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:15:00 -2,19179 -79,92884

Unidad Requisito

NMP/100ml Ausencia

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml Ausencia

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

28,2

Código de muestra Hora

0,69 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 7,0 x 10^0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,27 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 125,70

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,55

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Temperatura ºC

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

CALLE 30 AVA #818 E/ ARGENTINA Y LETAMENDI - 

SRA. ELSA RODRIGUEZ

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

27,9

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

CALLE 35 AVA #300 Y CUENCA (ESQUINA) - SR. 

ALEJANDRO SUAREZ

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,57 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor No objetable Sensorial

Turbiedad 0,69 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 126,20

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,60

Sabor No objetable Sensorial

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Espol.RAP.0025

Espol.RAP.0026

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 22/10/2020

Latitud Longitud

11:24:00 -2,19288 -79,92714

Unidad Requisito

NMP/100ml Ausencia

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml Ausencia

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:35:00 -2,19096 -79,927

Unidad Requisito

NMP/100ml Ausencia

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml Ausencia

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

7,45

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,51 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,24

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,70 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

28,6
CALLE BRASIL #5725  E/ 32 AVA Y 33AVA - SR. 

JOSE ANTONIO LOPEZ RADA

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 124,50

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

28
CALLE 33 AVA #6051 Y CAPITAN NAJERA 

(ESQUINA) - SR. ERNESTO MINA

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,86 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,54 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Conductividad 137,50

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 9,0 x 10^0 SM 9215 A

Espol.RAP.0027

Espol.RAP.0028

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 22/10/2020

Latitud Longitud

11:46:00 -2,19104 -79,92391

Unidad Requisito

NMP/100ml Ausencia

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml Ausencia

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:00:00 -2,19398 -79,92264

Unidad Requisito

NMP/100ml Ausencia

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml Ausencia

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

<1,1 SM 9221 ABCE

29,1

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,60 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,50 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 134,10

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

CALLE MEDARDO ANGEL SILVA #3412  E/ 29 AVA 

Y 30AVA - SR. ELISEO REYES

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 0,81

pH 7,28

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Coordenadas

CALLE BRASIL #5313  E/ 27 AVA Y 28AVA - SRA. 

MARIA HENRIQUEZ

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

28,5

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,85 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Conductividad 133,20

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,24

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0029

Espol.RAP.0030

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 6 de 6

Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 22/10/2020

Muestra CL Conductividad
Coliformes 

fecales
B. aerobias

Espol.RAP.0021 0,56 202 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0022 0,63 125 <1,1 1,0 x 10^0
Espol.RAP.0023 0,63 138,4 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0024 0,49 124,4 <1,1 2,0 x 10^0
Espol.RAP.0025 0,69 125,7 <1,1 7,0 x 10^0
Espol.RAP.0026 0,57 126,2 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0027 0,51 124,5 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0028 0,86 137,5 <1,1 9,0 x 10^0
Espol.RAP.0029 0,81 134,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0030 0,85 133,2 <1,1 <1,0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta 

revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A-17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.
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Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Certificado de equipos 


