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Contrato: 078/2023

8:58:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

0,78

-79,93595

0,63

169,70

7,19

No objetable

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Latitud Longitud

Cloro libre residual

Olor

Sabor

Análisis Físico Químico

Método

Sensorial

Sensorial

Turbiedad

Conductividad

pH

Ensayos realizados Resultado

No objetable

HoraCódigo de muestra

Ensayos realizados

Temperatura ºC

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

< 1.0

2.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Standard Methods 23rd 9222 ABD

26,9

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

Espol.RAP.0314

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Método

PASCUALES SUR - MZ 98 SL 17 - SR. ANDRÉS LOROSA

Sitio de recolección de muestra

Análisis microbiológico

Resultado

< 1.0

-2,069748

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

9:07:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Código de muestra Hora Temperatura ºC

168,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Sensorial

Sabor

PASCUALES SUR - MZ 171 SL 69 - SR. PABLO DESIDERIO

Análisis microbiológico

Resultado

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Espol.RAP.0315

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Coliformes totales

Resultado Método

1,01 NTE INEN 977:1982

0,72

26,8

Sitio de recolección de muestra

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Turbiedad

Bacterias Aerobias

pH

Conductividad

7,50

Olor No objetable

-2,072791 -79,9337

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

9:14:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis microbiológico

Resultado

Ensayos realizados

Ensayos realizados

Método

Cloro libre residual

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Olor

Turbiedad

Conductividad

< 1.0

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

-2,0774 -79,93197

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,39 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado

Hora

Espol.RAP.0316 26,5 PASCUALES - COOP. ASAAD BUCARAN - MZ 215 SL 9 - SR. FREDDY BURGOS

Código de muestra

NTE INEN 977:1982

0,64 NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

pH

Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Bacterias Aerobias < 1.0

166,60

Sabor No objetable

0,70

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

9:20:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

7,36 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,60 NTE INEN 977:1982

pH

Turbiedad 0,81 NTE INEN-ISO 7027

166,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Coliformes totales

Bacterias Aerobias

Coliformes Fecales

Ensayos realizados

5.0 x 10^0

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Espol.RAP.0317 26,7

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Olor

Sabor

Conductividad

No objetable Sensorial

No objetable

-2,078666 -79,93023

Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

PASCUALES - COOP. ASAAD BUCARAN - MZ 220 SL 09 - SRA. VICKY VILLON

Análisis microbiológico

Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 5 de 13

Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

9:30:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias
Standard Methods 23rd 9215 D

Latitud

Turbiedad

Cloro libre residual

0,91

0,85 NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,37 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable SensorialOlor

Longitud

-2,075944 -79,9297

Coordenadas

Conductividad

No objetable Sensorial

Método

Sitio de recolección de muestraCódigo de muestra Hora

Espol.RAP.0318 26 PASCUALES - COOP. ASAAD BUCARAN - MZ 261 SL 16 - SRA. SONIA SANCHEZ

Temperatura ºC

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado

pH

167,80

Sabor

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

9:41:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,46 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,071732 -79,92689

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0319 27,7

0,54 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Análisis Físico Químico

0,66 NTE INEN-ISO 7027Turbiedad

167,60

Resultado Método

Cloro libre residual

Sabor

Conductividad

pH

Olor

PASCUALES - COOP. ASAAD BUCARAN - MZ 333 SL 9 - SR. SERGIO UGALDE

Ensayos realizados

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

9:51:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

Conductividad

Olor

Sabor

pH

Latitud Longitud

-2,066338 -79,92693

No objetable Sensorial

Ensayos realizados

Turbiedad

NTE INEN 977:1982

0,44 NTE INEN-ISO 7027

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Espol.RAP.0320 27,2 PASCUALES NORTE- MZ 15 SL 10A - SRA. DIANA MORAN

0,64

167,40 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,27 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Ensayos realizados

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

10:00:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Latitud Longitud

-2,066823 -79,92978

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0321 27,2 PASCUALES NORTE- 7MA CALLE 0116 P. CALLEJON 0103 - SRA. EGDA MONCADA

Coordenadas

Turbiedad

Conductividad

pH

Olor

Sabor

0,65 NTE INEN-ISO 7027

166,00

Ensayos realizados

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,22 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Cloro libre residual 0,73 NTE INEN 977:1982

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Resultado

Análisis microbiológico

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.2 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Ensayos realizados

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

10:10:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

pH 7,21 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,067089 -79,93285

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,75 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,71 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 165,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0322 26,9 PASCUALES NORTE- MZ 114 SL 24 - SRA. CARMEN MORAN

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

10:19:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial AceptableSabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,066132 -79,93156

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,45 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,68 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 165,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,07 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0323 26,6 PASCUALES NORTE- MZ 6725 SL 10 - SRA. ANDREA MARTINEZ

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

10:27:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Conductividad 166,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,12 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,068208 -79,93438

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,73 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,43 NTE INEN-ISO 7027

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0324 27,1 PASCUALES NORTE- MZ 179 SL 22A - SR. LUIS HERNANDEZ

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 12 de 13

Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

10:35:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,06817 -79,93568

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Turbiedad 0,61 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 165,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,08 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,80 NTE INEN 977:1982

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0325 26,8 PASCUALES - BARRIO LAS VEGAS, MZ 2 SL 28 - SR. FREDDY MORA

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 24/1/2024

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
pH Cumplimiento

169,7 0,78 < 1.0 2.0 x 10^0 7,19 SI

168,3 1,01 < 1.0 < 1.0 7,5 SI

166,6 0,7 < 1.0 < 1.0 7,39 SI

166,8 0,6 < 1.0 5.0 x 10^0 7,36 SI

167,8 0,85 < 1.0 < 1.0 7,37 SI

167,6 0,54 < 1.0 < 1.0 7,46 SI

167,4 0,64 < 1.0 1.0 x 10^0 7,27 SI

166 0,73 < 1.0 1.2 x 10^1 7,22 SI

165,7 0,75 < 1.0 < 1.0 7,21 SI

165,8 0,45 < 1.0 < 1.0 7,07 SI

166,3 0,73 < 1.0 < 1.0 7,12 SI

165 0,8 < 1.0 < 1.0 7,08 SI

0 0 0 0

< 1.0

< 1.0

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0314

Espol.RAP.0315

Espol.RAP.0316

Espol.RAP.0317

Espol.RAP.0318

Espol.RAP.0319

Espol.RAP.0320

Espol.RAP.0321

Espol.RAP.0322

Espol.RAP.0323

Espol.RAP.0324

Espol.RAP.0325

0

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

Observaciones

< 1.0

0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

RESUMEN DE RESULTADOS

-0,40

0,60

1,60

Resultados Cloro Libre Residual
Resultad
os

Límite
min. 6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo


