LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0260-109/2019

26/11/2019

10H00

COOP. SANTIAGUITO DE ROLDOS - MZ.1213 SL.18 - FLIA. CASTILLO SALAZAR

TOMA DE MUESTRA 26/11/2019 Pig 1/6

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad QOlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/cm [T NMP/100mi| NMP/100ml UFC/mi
METODD COLRMETRICD DPD | TWREIDUANT 11031 SENSORIAL M 4500 Hel 5N 3211 ABE 519221 ABLE 82158
0,5 0,40 111,8 No objetable | No objetable | 7,20 | 25,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable Mo objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0261-109/2019 26/11/2019 _ 10H15

COOP. SANTIAGUITO DE ROLDOS - MZ.1180 SL.4 - FLIA, OCHOA HERNANDEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em 8C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
RIVETRICO B0 | TUREIGUANT 1100IR SENSORIAL 541 4500 HiB W 221 ABC M 8221 ABCE SMEZISA
0,6 0,55 102,8 No objetable | No objetable | 7,00 _ 25,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-

EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

D

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

‘Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0262-109/2019

26/11/2019

10H30

COOP. SANTIAGUITO DE ROLDOS - MZ.1188 S5L.16 - FLIA. PANTA PANTA

TOMA DE MUESTRA 26/11/2019 Pag 2/6

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em aC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODD COLRIMETRICO DD | TURBIIUANT 11001 SENSORIAL M 45D HE 598221 AbC M 9221 ABCE SMS2154
0,6 0,74 105,2 No objetable | No objetable | 6,90 _ 25,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetra: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0263-109/2019 26/11/2019 _ 10H45

CDLA. LOS ESTEROS - MZ.41A VILLA.10 - FLIA. NIETO CARRANZA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabar pH T Colifarmes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METOOO COLIIMETRICO DFD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL AL 4300 HeB 5M0221 ABC 5M 9221 ABCE M 92154
0,8 0,48 117,7 No objetable | No objetable | 6,90 | 25,4 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable Mo objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetra: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Terésa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol

RAP

.0264-109/2019

26/11/2019

11H00

COOP. SANTA MONICA - MZ.38 SL

.26 - FLIA. SIMMONDS MOREIRA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em 2C NMP/100m| NMP/100m] UFC/ml
METODO COLIRIMETRICD DFD TURBIQUANT 11001K SENSORIAL SN ASO0 HeE 59221 ABC 5M 9221 ABCE SMO2154
05 0,60 113,8 No objetable | No objetable | 6,80 | 25,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

-

TOMA DE MUESTRA 26/11/2019 Pg 3/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0265-109/2019

26/11/2019

| 11H15

COOP. SANTA MONICA - MZ.19 SL.25 - FLIA. MACAS TIERRA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU H5/cm ac NWP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIMETRICO DFD | TURBIGUANT 13001K SENSORIAL SN 4500 HeB SMI231 ABE M 8221 ABCE M 92154
0,8 0,71 101,3 No objetable | No objetable | 6,80 | 25,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No ohjetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Marid Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 26/11/2019 P3g 4/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0266-109/2019

26/11/2019

11H30

CDLA. LA FRAGATA

-MZ.2267 VILLA.46B - FLIA, LOPEZ CARRANZA

Resultados
Clore libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/l NTU uS/fem o NMP/100m| NMP/100ml| UFC/mi
METODD oL TURBIILANT 1100 SENSORIAL St 4500 HeB SM 221 ABE SM 8221 ABCE SME2154
0,7 0,82 113,2 No objetable | No objetable | 6,90 | 25,4 <1,1 <11 <10
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0267-109/2019

26/11/2019

11H45

CDLA. LOS ESTEROS POPULARES- MZ.58A8 VILLA.12 - SRA. VERONICA RODRIGUEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Dlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU HS/cm e NMP/100m! NMP/100m] UFC/ml
METOOO COLRIMETRICO DPD | TURBIOUANT 11001K SENSORIAL SN 4500 HeE SME221 ABC SN E271 ABCE M 02154
0,8 0,90 108,9 No objetable | No objetable | 6,90 | 25,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

e

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 26/11/2019 Pag 5/6
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0268-109/2019 26/11/2019 12H00
COOP. JAIME ROLDOS - MZ.5 VILLA.2 - FLIA ZAMBRANO
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uS/em ac NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRMETRICO DFD | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL S A4S0 HeB 5K8271 ABD M 5221 ABCE M 82154

0,5 0,65 110,9 No objetable | No objetable | 7,00 | 25,9 <1,1 <11 <1,0

0,30a15 5 No abjetable No cbjetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA i
Espol.RAP.0269-109/2019 26/11/2019 12H15 .. ._“u
CDLA. JAMBELI - MZ.12 SL.14 - FLIA. VASQUEZ TORAL /. \ i _
Resultados == ———

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/! NTU HS/fem oC NME/100ml NMP/100m] UFC/ml
WMETODD COURNETRICD OFD | TURBIQUANT 11001K SENSORIAL ShA 450 Het SMI9221 ABC 8271 ABCE SMETIEA .

07 0,39 107,7 No objetable | No objetable | 6,90 | 25,1 <1,1 <1,1 <1,0 | T

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 .

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53 S
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales ; o

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes =

UFC: Unidades formadoras de colonias

", *
|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente . s

«\@“ > 7 A
Dra ajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 26/11/2018 Pig 6/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0270-109/2019 26/11/2019 _ 12H30

COOP. JAIME ROLDOS - MZ.17 VILLA.1 - SR. ALFONSO PEREZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 318 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em o NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODOD COURBVETRICE DRD | TURBIGUANT 11g0u SENSORIAL SM 4200 HeE SN 171 ABC M8 ABCE SME2IsA
0,7 0,81 103,4 No objetable | No objetable | 6,80 [ 24,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetra: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

8 1
UL
Dra. ajafia Jurado <Ing. Maria Tefesa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003




