LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 27/05/2019 Pag 1/6

Mv.‘._mmw.”

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0508-097/2018 27/05/2019 10HO8
CDLA. ALBORADA X ETAPA PARQUE FRENTE A LA MZ. 304 VILLA.18
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DFD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B M 5221 ABC SM32ZLABCE SMZ15A
0,7 0,41 206,0 No objetable | No objetable | 6,28 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
030a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segiin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0509-097/2018 27/05/2019 10H20
CDLA. ALBORADA XII ETAPA MZ.1 VILLA.104 - DENTAL HOUSE
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pS/em Ele NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COUIRIMETRICO OPD TURBIQUANT 1100IR mmzmow_b_n SM 4500 H+B SM9221ABC SM9221ABCE 5 92154
0,7 0,49 195,4 No objetable | No objetable | 6,36 _ 28,5 <1,1 <11, <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetre/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. fa Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tere

Gerente de Calidad

Amador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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CONTRATOQ DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0510-097/2018 27/05/2019 10H33
CDLA. ALBORADA XII ETAPA PARQUE A LADO DE LA MZ.14 VILLA.15
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes facales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METQDO COLIRIMETRICO DFD TURBIQUANT 1100R SENSORIAL S 4500 H+B SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM5215A
0,38 0,48 178,9 No objetable | No objetable | 6,50 [ 28,2 <11 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11
Segdn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetra/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.0511-097/2018 27/05/2019 10H47

CDLA. ALBORADA VI ETAPA MZ.666 SL.1 - FLIA. RAMIREZ DE LA CRUZ

A_ .

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/! NTU ps/em £ NMP/100mlI NMP/100ml UFC/ml = :
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL 53 4500 HeB SM5221 ABC $M9221 ABCE SM9215A
0,3 0,36 183,7 No objetable | No objetable | 6,15 _ 28,7 <1,1 <1,1 <1,0 . |
030215 5 No objetable No objetable <11 h il

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetra: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro;LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Terg§a Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE I1C 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 27/05/2019 Pag 3/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0512-097/2018 27/05/2019 11HOS
CDLA. ALBORADA VI ETAPA MZ.612 SL.1 - FLIA. LAZARO JACOME
Resultados
Clorolibre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pS/em oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COLURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB 349221 ABC SM9221A8CE SMR2154
0,5 0,63 206,0 No objetable | No objetable | 6,61 _ 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,k
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0513-097/2018 27/05/2019 11H20
CDLA. ALBORADA VIIl ETAPA MZ.828 VILLA.9 - SR. JOSE HERAS
Resultados
Cloro fibre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes facales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em LS NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRMETRICO DFD TURBIQUANT 110018 SENSQRIAL 5M 4500 4B SM0221 ABC $M9221 ABCE sMs215A
06 0,60 250,0 No objetable | No objetable | 6,60 | 28,2 <1,1 <1,1 <10 |
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetra: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

" Ing. Maria Tere$a Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N°® OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIQ 097/2018

Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.0514-097/2018 27/05/2019 11H40
CDLA. ALBORADA Il ETAPA MZ. "BN" VILLA.13 - OFICINA LIGERAL S.A.
Resultados

Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Olor sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU pS/em °C NMP/100m| NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRMETRICODFD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 2500 H+B. SM9221 ABC $M9221ABCE SM 52154

0,8 0,51 211,0 No objetable | No objetable | 6,59 _ 28,8 <1,1 <1,1 <1,0

030215 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Dbservaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 27/05/2019 Pag 4/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0515-097/2018 27/05/2019 12H00
CDLA. ALBORADA VII ETAPA MZ.725 VILLA.14 - FLIA. MIELES ZAMBRANO
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU pS/em oC NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL M 4500 H-B 549221 4BC SM9221 ABCE SM8215A

0,8 0,35 284,0 No objetable | No objetable | 6,29 _ 29,0 <11 <1,1 1,0x107M

0,30a1,5 5 No objetable No objetable £3.1.

Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cl

iente

Dra. Gl

ajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

s

Ing. Maria Tere’sa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 27/05/2019 Pag 5/6

Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.0516-097/2018 27/05/2019 12H15
CDLA. ALBORADA Il ETAPA MZ."BD" VILLA.24 - SRA. NATIVIDAD CAGUA SANCHEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em oC NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODFD | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SM 2500 HB $M9221 ABC SM3221ABCE SMoz15A
0,7 0,42 179,9 No objetable | No objetable | 6,55 _ 29,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <11
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Qbservaciones: Colorimetro: :.rmDJb -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0517-097/2018 27/05/2019 12H30
CDLA. ALBORADA VIII ETAPA MZ.811 5L.6 - FLIA. RODRIGUEZ VELEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMERICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 He8 589221 ABC SM9221ABCE $MB2154
0,7 0,37 210,0 No objetable | No objetable | 6,58 _ 29,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

=) \N\m\m&
Dra. fia Jurado

‘Ing. Maria Tefesa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 27/05/2019 Pag 6/6
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0518-097/2018 27/05/2019 12H45
CDLA. ALBORADA VII ETAPA MZ.737 VILLA.2 - FLIA. PALACIO PALMA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Cenductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/cm oC NMP/100mlI NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100R SENSORIAL SM 4500 H+B SM9221A8C SM9221ABCE SMO215A
0,4 0,29 255,0 No objetable | No objetable | 6,67 _ 282 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable Nao objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Glofia Bajafia Jurado “Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



