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10H30

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

1,0 196,8 No objetable No objetable 7,56 29,4 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

10H45

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,8 222,0 No objetable No objetable 7,22 29,6 <1,1 <1,1 1,1x10^3

No objetable No objetable <1,1

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,84

0,30 a 1,5                                     5

LOTIZACION. COLINAS DEL HIPODROMO - MZ.0138 SL.8 - SRA. CLEMENTINA MENDEZ RUIZ

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0545-109/2019 27/8/2020

COOP. 9 DE ENERO - MZ.1165 SL.15 - PRODUCTOS MANABITAS - SRA. NARCISA DE JESUS MONTAÑO

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

SM 4500 H+B

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0544-109/2019 27/08/2020

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL

0,30 a 1,5                                     5

0,97

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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11H00

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,7 303,0 No objetable No objetable 7,25 27,9 <1,1 <1,1 1,2x10^1

No objetable No objetable <1,1

11H15

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,9 121,4 No objetable No objetable 7,25 26,7 <1,1 <1,1 8,1x10^1

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,80

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0547-109/2019

MAPASINGUE OESTE - BARRIO ECUATORIANO DEL ESTE - MZ."F" SL.13 - SR. JOSE ABRAHAM MANTILLA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

27/8/2020

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0546-109/2019

LOTIZACION. COLINAS DEL HIPODROMO - MZ.0019 SL.20A - SRA. JUSTINA AMERICA ALENCASTRO CASTRO

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

27/8/2020

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,73

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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11H30

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,9 122,2 No objetable No objetable 7,29 26,8 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

11H45

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,7 123,1 No objetable No objetable 27,50 7,3 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,83

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0549-109/2019

MAPASINGUE OESTE - AV. 5TA - MZ.126 SL.27 - SR. MANUEL CHUYA NAULA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

27/8/2020

0,92

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

MAPASINGUE OESTE - BANCO DE LA VIVIENDA - MZ.10 VILLA.1 - SR. JOSUE RENE CARRILLO

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0548-109/2019 27/8/2020

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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12H00

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,8 122,3 No objetable No objetable 7,27 26,8 <1,1 <1,1 3,0x10^0

No objetable No objetable <1,1

12H15

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,8 276,0 No objetable No objetable 7,28 30,8 <1,1 <1,1 8,5x10^1

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,84

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0551-109/2019 27/8/2020

MAPASINGUE OESTE - AV.3ERA #309 Y CALLE 2DA - SR. FELIPE VILLACIS

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,92

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0550-109/2019

MAPASINGUE OESTE - AV. 5TA #348 Y CALLE 3ERA - MZ.13D1 SL.62 - SR. ANDRES MARCILLO

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

27/8/2020

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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12H30

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,7 126,4 No objetable No objetable 7,35 26,4 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

0,93

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

MAPASINGUE OESTE - AV.3ERA #103 Y VIA DAULE - VULCANIZADORA "DANA REYES" - SR. FRANKLIN REYES

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0552-109/2019 27/8/2020

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003


