
Informe de Resultados
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Página 1 de 16

Contrato: 078/2023

8:56:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,158538

Latitud

30,2

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

Espol.RAP.0196

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Método

MAPASINGUE ESTE MZ Z2 SL 5 - SR. WALTER LASSO

Sitio de recolección de muestra

Análisis microbiológico

Resultado

< 1.0

Longitud

-79,923023

0,94

124,30

7,16

No objetable

No objetable

HoraCódigo de muestra

Ensayos realizados

Temperatura ºC

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

< 1.0

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Cloro libre residual

Olor

Sabor

Coordenadas

0,45

Análisis Físico Químico

Método

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Turbiedad

Conductividad

pH

Ensayos realizados Resultado

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

9:02:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Código de muestra

Olor

Latitud

-2,15834

Coordenadas

Longitud

-79,921865

Sitio de recolección de muestra

COOP. QUISQUIS MZ 62 SL 9 - ALEX KART DETAILER PROFESSIONAL 

Cloro libre residual

pH

Sabor

Método

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales

Turbiedad

Conductividad

Ensayos realizados

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Espol.RAP.0197 26,2

Hora Temperatura ºC

Ensayos realizados

Análisis microbiológico

1.9 x 10^4

Resultado

0,54

0,98

113,50

7,85

No objetable

No objetable

Método

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Resultado

< 1.0

< 1.0

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

9:07:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Turbiedad

Bacterias Aerobias

pH

Conductividad

7,85

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

MAPASINGUE ESTE ENTRE LA 1ERA Y 7MA - SRA. MARIA NIETO

Análisis microbiológico

Resultado

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

6.5 x 10^3
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Coliformes totales

Resultado Método

0,65 NTE INEN 977:1982

0,34

27,5

Sitio de recolección de muestra

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Espol.RAP.0198

Código de muestra Hora Temperatura ºC

-2,157142 -79,922109

NTE INEN-ISO 7027

115,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

9:16:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

Latitud Longitud

Ensayos realizados

Ensayos realizados

pH

Código de muestra Hora

Espol.RAP.0199 27,8 COOP. QUISIQUIS MZ 48 SL 15-2 - RESTAURANTE "LA FAMILIA"

Análisis microbiológico

Resultado

-2,160214 -79,920513

Cloro libre residual

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Olor

Turbiedad

Conductividad

< 1.0

Bacterias Aerobias 7.6 x 10^2
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado

114,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,70 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

0,55 NTE INEN 977:1982

0,75 NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

9:20:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Olor

Sabor

Conductividad

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,160636 -79,920724

Ensayos realizados

8.4 x 10^1

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Coliformes totales

Bacterias Aerobias

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

0,88 NTE INEN-ISO 7027

113,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,56 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,56 NTE INEN 977:1982

pH

Turbiedad

Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0200 28 COOP. QUISQUIS MZ 5 SL 3 - SRA. ANGELICA LOPEZ 

Análisis microbiológico

Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

9:44:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

Sabor No objetable Sensorial

Temperatura ºC

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestra

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Latitud

Código de muestra Hora

Conductividad

pH

109,40 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,37 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable SensorialOlor

Longitud

-2,123456 -79,899706

Turbiedad

Cloro libre residual

Espol.RAP.0201 27,9 GUAYACANES MZ 58 SL 13 - SRA. NICOLE VILLEGAS

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

7.5 x 10^3

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

0,26

0,60 NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

9:53:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial AceptableSabor

Conductividad

pH

Olor

GUAYACANES MZ 68 SL 24 - SRA. JOSEFINA ASPIAZU

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.5 x 10^2
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

0,91 NTE INEN-ISO 7027Turbiedad

115,50

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 0,33 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0202 28,2

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,36 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,122837 -79,897079

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

10:05:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0203 27,7 GUAYACANES MZ 15 SL 18 - TALLER "PROMOTOSHOP"

0,48

116,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,28 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Ensayos realizados

Turbiedad

NTE INEN 977:1982

0,58 NTE INEN-ISO 7027

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

4.8x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Ensayos realizados

Coordenadas

Conductividad

Olor

Sabor

pH

Latitud Longitud

-2,120368 -79,898343

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

10:39:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis microbiológico

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual 0,53 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

2,0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Turbiedad

Conductividad

pH

Olor

Sabor

0,51 NTE INEN-ISO 7027

112,10

Ensayos realizados

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,36 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0204 27,3 GUAYACANES MZ 53 SL 10 - PICANTERIA "EL MANABA EZEQUIEL"

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,122114 -79,89993

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

11:12:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0205 27,7 MAPASINGUE OESTE CELLEJON 2DO - VULCANIZADORA 

Cloro libre residual 0,48 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,60 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 115,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,156817 -79,934751

pH 7,18 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

11:15:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Sensorial

Espol.RAP.0206 27,3 MAPASINGUE OESTE AV. 7MA CALLE 3ERA - SR. VICENTE FIENCO

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 5,0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,86 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,90 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 113,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,35 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,155693 -79,936419

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

11:22:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Espol.RAP.0207 28 MAPASINGUE OESTE CALLE 3ERA CALLEJON 113 - CHIFA "DON FRANK"

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,31 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,63 NTE INEN-ISO 7027

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 1,4 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Conductividad 108,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,28 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,157565 -79,936477

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

11:28:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0208 27,9 MAPASINGUE OESTE CALLE 3ERA AV. 4TA - RESTAURANTE "HERMANOS LOOR"

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias 1,4 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,78 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,78 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 113,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,32 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,158971 -79,934758

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

11:37:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

MAPASINGUE OESTE AV. 2DA  CALLE 2DA - SR. LUIS GUSQUI

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0209 28,2

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

pH 7,32 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Cloro libre residual 0,60 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,89 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 114,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,160019 -79,932503

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

11:41:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºCHoraCódigo de muestra

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Espol.RAP.0210 29,7 MAPASINGUE OESTE AV. 1ERA CALLE 1ERA - RESTAURANTE "TIPICOS DE FABI"

Análisis microbiológico

-2,160118 -79,93084

Bacterias Aerobias 4.2x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,64 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,91 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 115,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,16 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 27/11/2023

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
pH Cumplimiento

124,3 0,45 < 1.0 < 1.0 7,16 SI

113,5 0,54 < 1.0 1.9 x 10^4 7,85 SI

115,3 0,65 < 1.0 6.5 x 10^3 7,85 SI

114,5 0,55 < 1.0 7.6 x 10^2 7,7 SI

113,6 0,56 < 1.0 8.4 x 10^1 7,56 SI

109,4 0,6 < 1.0 7.5 x 10^3 7,37 SI

115,5 0,33 < 1.0 1.5 x 10^2 7,36 SI

116,6 0,48 < 1.0 4.8x 10^1 7,28 SI

112,1 0,53 < 1.0 2,0 x 10^0 7,36 SI

115,8 0,48 < 1.0 < 1.0 7,18 SI

113,8 0,86 < 1.0 5,0 x 10^0 7,35 SI

108 0,31 < 1.0 1,4 x 10^1 7,28 SI

113,1 0,78 < 1.0 1,4 x 10^1 7,32 SI

114,2 0,6 < 1.0 < 1.0 7,32 SI

115 0,64 < 1.0 4.2x 10^1 7,16 SI

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0196

Espol.RAP.0197

Espol.RAP.0198

Espol.RAP.0199

Espol.RAP.0200

Espol.RAP.0201

Espol.RAP.0202

Espol.RAP.0203

Espol.RAP.0204

Espol.RAP.0205

Espol.RAP.0206

Espol.RAP.0207

Espol.RAP.0208

Espol.RAP.0209

Espol.RAP.0210

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

< 1.0

< 1.0

Observaciones

< 1.0

-0,40

0,60

1,60

Resultados Cloro Libre Residual
Resultad
os

Límite
min. 6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo


