
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 7

Contrato: 032/2020

Latitud Longitud

9:50:00 -2,19652 -79,91005

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:05:00 -2,19252 -79,90864

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

FECHA DE MUESTREO: 28/1/2021

Espol.RAP.0189

Espol.RAP.0190

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,57 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 228,00

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

4,0 x 10^0

26,7

Método

CALLE 12 AVA Y CUENCA - TALLER DE 

SINLENCIADORES - SR. EDISON SUNTAXI

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

6,80

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,67 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 6,94

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Cloro libre residual

Turbiedad

Conductividad

pH

0,50

0,64

220,00

Sensorial

<1,0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

CALLE 12 AVA E/ PEDRO PABLO GOMEZ Y 

ALCEDO - M.002 SL.9  -  SR. ANDRE SANTANA

Análisis microbiológico

26,6

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 28/1/2021

Latitud Longitud

10:20:00 -2,19227 -79,90643

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:35:00 -2,19648 -79,90751

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0191

Espol.RAP.0192

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Coordenadas

CALLE 9 NA #612 E/ CAPITAN NAJERA Y FEBRES 

CORDERO -  SR. RICARDO CISNEROS

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 2,0 x 10^0 SM 9215 A

216,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,02

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Resultado Método

Cloro libre residual 0,64 NTE INEN 977:1982

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad 0,84 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

25,6

Método

Cloro libre residual 0,50

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

6,90

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor

Coordenadas

CALLE 9 NA E/ COLON  Y ALCEDO -  SR. JOSE 

GONZALEZ

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias 1,2 x 10^1 SM 9215 A

Turbiedad 0,60 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 217,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH

Ensayos realizados

Análisis Físico Químico

26,3

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 28/1/2021

Latitud Longitud

10:50:00 -2,19637 -79,90474

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:05:00 -2,19145 -79,90372

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0193

Espol.RAP.0194

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

No objetable Sensorial

Turbiedad 0,47 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 216,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,05

Sabor No objetable Sensorial

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

GUERRERO MARTINEZ #209  Y SUCRE - SRA. 

MARIA TRAMONTANA

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,60 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

GUERRERO MARTINEZ Y CAPITAN NAJERA - SR. 

ALFREDO TIERRA

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

26,4

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

26,3

Código de muestra Hora

0,60 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 5,0 x 10^0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,71 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 218,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 6,98

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Temperatura ºC
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 28/1/2021

Latitud Longitud

11:20:00 -2,1938 -79,90226

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:35:00 -2,19744 -79,90306

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0195

Espol.RAP.0196

Conductividad 217,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

27,5
VICTOR HUGO BRIONES #110 E/ CAPITAN NAJERA 

Y FEBRES CORDERO - SR. NELSON MALAVE

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,63 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,44 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,42 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

26,3
ALCEDO Y VICTOR HUGO BRIONES "TALLER DE 

SISTEMA DE ESCAPE" - SR. JUAN SANCHEZ

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 218,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,10

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

7,11

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,50 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 28/1/2021

Latitud Longitud

11:50:00 -2,19377 -79,89906

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:05:00 -2,20103 -79,9012

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0197

Espol.RAP.0198

Conductividad 220,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

pH 7,05

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

LIZARDO GARCIA #1831  Y MALDONADO - SR. 

JORGE PEÑA

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^0

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

28,1

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,52 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Coordenadas

LIZARDO GARCIA E/ COLON Y ALCEDO (GARAJE) - 

SRA. GLORIA SANCHEZ 

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 0,45

pH 6,98

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias 3,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,47 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 218,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,55 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

<1,1 SM 9221 ABCE

27,2
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Informe de Resultados
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 28/1/2021

Latitud Longitud

12:20:00 -2,199901 -79,898482

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:35:00 -2,205206 -79,900143

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Espol.RAP.0199

Espol.RAP.0200

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Turbiedad

Análisis microbiológico

11

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

No objetable Sensorial

pH 7,00

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Resultado Método

Cloro libre residual 0,50 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Sabor

Conductividad

Coordenadas

TULCAN #2109 E/ CUENCA Y BRASIL - SR. CARLOS 

BACILIO

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

27,5

210,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Coliformes Fecales

0,47 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 215,00

Standard Métodos 23rd Edition 

2510-B

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,60 NTE INEN 977:1982

<1,1

Ensayos realizados

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 5,0 x 10^0 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

0,41 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

27,2
TULCAN E/ ARGENTINA Y GENERAL GOMEZ - 

LAVADORA DE CARROS - SR. SEGUNDO LEON

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

<1,1 SM 9221 ABC

12

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,02

Standard Methods 23rd Edition 

4500-H+B 
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 28/1/2021

Muestra CL Conductividad
Coliformes 

fecales
B. aerobias

Espol.RAP.0189 0,5 220,0 <1,1 4,0 x 10^0
Espol.RAP.0190 0,7 228,0 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0191 0,6 217,0 <1,1 1,2 x 10^1
Espol.RAP.0192 0,5 216,0 <1,1 2,0 x 10^0
Espol.RAP.0193 0,6 218,0 <1,1 5,0 x 10^0
Espol.RAP.0194 0,6 216,0 <1,1 1,0 x 10^0
Espol.RAP.0195 0,5 218,0 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0196 0,6 217,0 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0197 0,5 218,0 <1,1 3,0 x 10^0
Espol.RAP.0198 0,5 220,0 <1,1 1,0 x 10^0
Espol.RAP.0199 0,5 210,0 <1,1 5,0 x 10^0
Espol.RAP.0200 0,6 215,0 <1,1 <1,0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta 

revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Observaciones
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Resultados Cloro Libre Residual
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Límite máx.
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0,0 75,0 150,0 225,0

1

4

7

10

13

16 Conductividad

0,0

0,3

0,6

0,9

Es
p

o
l.R

A
P

.0
1

8
9

Es
p

o
l.R

A
P

.0
1

9
0

Es
p

o
l.R

A
P

.0
1

9
1

Es
p

o
l.R

A
P

.0
1

9
2

Es
p

o
l.R

A
P

.0
1

9
3

Es
p

o
l.R

A
P

.0
1

9
4

Es
p

o
l.R

A
P

.0
1

9
5

Es
p

o
l.R

A
P

.0
1

9
6

Es
p

o
l.R

A
P

.0
1

9
7

Es
p

o
l.R

A
P

.0
1

9
8

Es
p

o
l.R

A
P

.0
1

9
9

Es
p

o
l.R

A
P

.0
2

0
0

Cloro Libre Residual

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 


