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Contrato: 078/2023

8:55:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

0,31

-79,97474

0,75

233,00

7,49

No objetable

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Latitud Longitud

Cloro libre residual

Olor

Sabor

Análisis Físico Químico

Método

Sensorial

Sensorial

Turbiedad

Conductividad

pH

Ensayos realizados Resultado

No objetable

HoraCódigo de muestra

Ensayos realizados

Temperatura ºC

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

< 1.0

1.8 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Standard Methods 23rd 9222 ABD

28,5

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

Espol.RAP.0364

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Método

ALBORADA X ETAPA MZ 503 SL 24 - SR. JORGE RODRIGUEZ (VULCANIZADORA)

Sitio de recolección de muestra

Análisis microbiológico

Resultado

< 1.0

-2,13582

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

9:02:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Código de muestra Hora Temperatura ºC

200,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Sensorial

Sabor

ALAMOS NORTE MZ 25 SL 29 A - SRA. ELSA GUZMAN (COMEDOR "EL RINCON CHONERO")

Análisis microbiológico

Resultado

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Espol.RAP.0365

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

5.2 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Coliformes totales

Resultado Método

0,38 NTE INEN 977:1982

0,14

27,9

Sitio de recolección de muestra

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Turbiedad

Bacterias Aerobias

pH

Conductividad

8,00

Olor No objetable

-2,13164 -79,91031

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

9:07:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis microbiológico

Resultado

Ensayos realizados

Ensayos realizados

Método

Cloro libre residual

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Olor

Turbiedad

Conductividad

< 1.0

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

-2,131642 -79,90932

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,70 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado

Hora

Espol.RAP.0366 27,7 ALAMOS NORTE MZ 25 SL 11 A - SRA. DENISSE MOLINA (PICANTERIA "MARANATHA")

Código de muestra

NTE INEN 977:1982

0,75 NTE INEN-ISO 7027

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

pH

Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Bacterias Aerobias 3.0 x 10^0

166,30

Sabor No objetable

0,57

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

9:17:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

7,42 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,63 NTE INEN 977:1982

pH

Turbiedad 0,14 NTE INEN-ISO 7027

166,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Coliformes totales

Bacterias Aerobias

Coliformes Fecales

Ensayos realizados

1.0 x 10^0

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Espol.RAP.0367 27,5

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Olor

Sabor

Conductividad

No objetable Sensorial

No objetable

-2,13241 -79,90824

Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

ALAMOS NORTE MZ 25 SL 2 B - DISENSA

Análisis microbiológico

Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 5 de 13

Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

9:21:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

2.0 x 10^0

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias
Standard Methods 23rd 9215 D

Latitud

Turbiedad

Cloro libre residual

0,11

0,65 NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,35 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable SensorialOlor

Longitud

-2,13206 -79,90983

Coordenadas

Conductividad

No objetable Sensorial

Método

Sitio de recolección de muestraCódigo de muestra Hora

Espol.RAP.0368 28,3 ALAMOS NORTE MZ 24 SL 5 - COMEDOR "CASA CEVICHE"

Temperatura ºC

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado

pH

165,60

Sabor

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

9:32:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,18 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,12626 -79,90903

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0369 29,2

0,33 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

5.9 x 10^4
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Análisis Físico Químico

0,24 NTE INEN-ISO 7027Turbiedad

154,00

Resultado Método

Cloro libre residual

Sabor

Conductividad

pH

Olor

EL CONDOR MZ 596 SL 9 - SR. FREDY LOZA 

Ensayos realizados

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

9:39:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

Conductividad

Olor

Sabor

pH

Latitud Longitud

-2,124085 -79,90934

No objetable Sensorial

Ensayos realizados

Turbiedad

NTE INEN 977:1982

0,61 NTE INEN-ISO 7027

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Espol.RAP.0370 29,2 EL CONDOR MZ A SL 20 - SR. GUSTAVO CAJAMARCA (PICANTERIA "LOLITA")

0,38

171,40 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,33 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Ensayos realizados

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

9:46:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Latitud Longitud

-2,12397 -79,90931

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0371 29,1 EL CONDOR MZ 787 SL 51 - SR. HENRY PADRON 

Coordenadas

Turbiedad

Conductividad

pH

Olor

Sabor

0,14 NTE INEN-ISO 7027

168,10

Ensayos realizados

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,18 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Cloro libre residual 0,66 NTE INEN 977:1982

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Resultado

Análisis microbiológico

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Ensayos realizados

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

9:55:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

pH 7,23 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,12384 -79,91055

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 1.7 x 10^2
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,53 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,25 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 166,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0372 28,7 COLINAS DE LA ALBORADA MZ 777 SL 22 - SR. ANGEL MONTESDEOCA 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

10:01:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial AceptableSabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,12256 -79,91143

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,41 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,13 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 169,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,12 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0373 28,5 COLINAS DE LA ALBORADA MZ 65 SL 3 - SR. GERMAN REYES (TALLER)

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 1.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

10:07:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Conductividad 167,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,23 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,12216 -79,91367

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 2.0 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,42 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,84 NTE INEN-ISO 7027

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0374 28,3 COLINAS DE LA ALBORADA MZ 1847 SL 38 - TALLER MECANICO 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

10:14:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,1257 -79,91261

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Turbiedad 0,98 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 171,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,11 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Bacterias Aerobias 2.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,46 NTE INEN 977:1982

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0375 28,8 COLINAS DE LA ALBORADA MZ 746 SL 2 - SR. JOSE BALCAZAR

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 28/2/2024

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
pH Cumplimiento

233 0,31 < 1.0 1.8 x 10^1 7,49 SI

200 0,38 < 1.0 5.2 x 10^1 8 SI

166,3 0,57 < 1.0 3.0 x 10^0 7,7 SI

166 0,63 < 1.0 1.0 x 10^0 7,42 SI

165,6 0,65 < 1.0 2.0 x 10^0 7,35 SI

154 0,33 < 1.0 5.9 x 10^4 7,18 SI

171,4 0,38 < 1.0 < 1.0 7,33 SI

168,1 0,66 < 1.0 < 1.0 7,18 SI

166,3 0,53 < 1.0 1.7 x 10^2 7,23 SI

169,5 0,41 < 1.0 1.0 x 10^0 7,12 SI

167,6 0,42 < 1.0 2.0 x 10^1 7,23 SI

171 0,46 < 1.0 2.0 x 10^0 7,11 SI

0 0 0 0

< 1.0

< 1.0

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0364

Espol.RAP.0365

Espol.RAP.0366

Espol.RAP.0367

Espol.RAP.0368

Espol.RAP.0369

Espol.RAP.0370

Espol.RAP.0371

Espol.RAP.0372

Espol.RAP.0373

Espol.RAP.0374

Espol.RAP.0375

0

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

Observaciones

< 1.0

0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

RESUMEN DE RESULTADOS

-0,40

0,60

1,60

Resultados Cloro Libre Residual
Resultad
os

Límite
min. 6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo


