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Contrato: 078/2023

9:04:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis Físico Químico

Método

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Turbiedad

Conductividad

pH

Ensayos realizados Resultado

Coordenadas

0,61

Longitud

-79,930173

0,80

125,10

7,65

No objetable

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Análisis microbiológico

Resultado

< 1.0

< 1.0

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Cloro libre residual

Olor

Sabor

HoraCódigo de muestra

Ensayos realizados

Temperatura ºC

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

29,3

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

Espol.RAP.0211

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Método

COOP. JUNTA DE BENEFICENCIA AV. BARCELONA Y AV. 46 - SR. JOSE BUSTOS (COMEDOR)

Latitud

-2,188497

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

9:14:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Resultado

< 1.0

< 1.0

< 1.0

Resultado

28,6

Hora Temperatura ºC

Ensayos realizados

Análisis microbiológico

Método

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales

Latitud

-2,186095

Coordenadas

Longitud

-79,929853

Sitio de recolección de muestra

BARRIO SAN EDUARDO MZ 269 SL 17 - SR. FREDDY ARAMBULO

Código de muestra

Turbiedad

Conductividad

Ensayos realizados

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Espol.RAP.0212

0,51

0,56

127,60

7,88

No objetable

No objetable

Método

Olor

Cloro libre residual

pH

Sabor

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

9:22:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

127,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

NTE INEN-ISO 7027

-2,185541 -79,928573

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Espol.RAP.0213

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Coordenadas

Latitud Longitud

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Turbiedad

Bacterias Aerobias

pH

Conductividad

7,93

< 1.0

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,50 NTE INEN 977:1982

0,58

28,6

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

BARRIO SAN EDUARDO AV 44.80 MZ 0260 SL 1 - SR. MANUEL GONZALEZ

Análisis microbiológico

Resultado

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd 9215 D

Ensayos realizados

Coliformes totales

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

9:30:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado

Código de muestra Hora

Espol.RAP.0214 29,4 BARRIO SAN EDUARDO MZ 263 SL 9 - SRA. ANGELICA PANTALEON (COMEDOR)

Análisis microbiológico

Resultado

0,40 NTE INEN 977:1982

0,68 NTE INEN-ISO 7027

127,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,78 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Cloro libre residual

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Olor

Turbiedad

Conductividad

< 1.0

Ensayos realizados

Ensayos realizados

pH

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,185541 -79,928572

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

9:45:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

0,64 NTE INEN-ISO 7027

131,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,45 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,71 NTE INEN 977:1982

pH

Turbiedad

28,2 CDLA. BELLAVISTA MZ 32 SL 35 - SR. JUSTO FLORES

Análisis microbiológico

Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Ensayos realizados

< 1.0

Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0215

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Coliformes totales

Bacterias Aerobias

Coliformes Fecales

Olor

Sabor

Conductividad

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,185526 -79,928573

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

9:50:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Conductividad

pH

131,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,52 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable SensorialOlor

Longitud

-2,183085 -79,910178

Turbiedad

Cloro libre residual

Espol.RAP.0216 28,9 CDLA. BELLAVISTA MZ 9 SL 5 - SRA. GISSELLA MARIDUEÑA

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

0,65

Latitud

Sitio de recolección de muestra

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

0,74 NTE INEN 977:1982

Coordenadas

NTE INEN-ISO 7027

Sabor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

10:01:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,183086 -79,910278

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,52 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Resultado Método

Cloro libre residual 0,83 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0217 27,8

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Sabor

Conductividad

pH

Olor

CDLA. BELLAVISTA MZ 0001 SL 16 - SRA. SILVIA HENRIQUEZ

Análisis microbiológico

Resultado

Análisis Físico Químico

0,88 NTE INEN-ISO 7027Turbiedad

132,60

Ensayos realizados Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

10:08:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Latitud Longitud

-2,179542 -79,914429

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual

Coordenadas

Conductividad

Olor

Sabor

pH

144,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,62 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Ensayos realizados

Turbiedad

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

2.9 x 10^3
Standard Methods 23rd 9215 D

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0218 28,4 MIRADOR CERRO EL PARAISO

0,35

Ensayos realizados

NTE INEN 977:1982

0,70 NTE INEN-ISO 7027

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 9 de 16

Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

10:30:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Latitud Longitud

-2,184112 -79,904539

Coordenadas

Turbiedad

Conductividad

pH

Olor

Sabor

0,84 NTE INEN-ISO 7027

133,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,61 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0219 27,5 COOP. SANTA MARIA LAS LOMAS MZ C1 SL 17 - FLIA MORALES RODRIGUEZ 

Cloro libre residual 0,77 NTE INEN 977:1982

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

< 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado MétodoEnsayos realizados

Análisis microbiológico

Sensorial

Ensayos realizados

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Resultado Método

Coliformes totales

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

10:45:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,187058 -79,902522

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Turbiedad 0,58 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 130,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,64 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,46 NTE INEN 977:1982

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0220 28,4 CDLA. FERROVIARIA 7MA CALLE 201  Y 2DA AV. - SR. GARAICOA CAMACHO

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

10:55:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,186558 -79,904378

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Turbiedad 0,62 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 134,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,64 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,78 NTE INEN 977:1982

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0221 28,3 CDLA. FERROVIARIA MZ 405 - SRA. FABIOLA GARCIA

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

11:12:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,168604 -79,919186

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Turbiedad 0,94 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 118,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,74 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,37 NTE INEN 977:1982

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0222 29,2 CDLA. MIRAFLORES AV. LAS PALMAS CALLE 1 SL 6 - SR. RICARDO AROSEMENA

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

11:20:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,166069 -79,919582

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Turbiedad 0,90 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 118,90 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,85 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Bacterias Aerobias 4.0 x 10^2
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,38 NTE INEN 977:1982

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0223 28,7 CDLA. MIRAFLORES AV. CENTRAL MZ 208 Y CALLE 4TA - SRA. CECILIA ANDRADE

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

11:30:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

-2,168449 -79,920449

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Turbiedad 0,99 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 121,40 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,63 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Bacterias Aerobias < 1.0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,45 NTE INEN 977:1982

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0224 27,7 CDLA. EL PARAISO MZ 201 SL 20 - SR. JORGE GARCIA (LUBRICADORA)

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

11:43:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial AceptableSabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,170958 -79,922807

Conductividad 128,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,61 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,38 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,59 NTE INEN-ISO 7027

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 5.5 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Espol.RAP.0225 27,2 CDLA. EL PARAISO MZ O SL 7 CALLE LOS CIRUELOS - SR. ALFREDO MARMOL

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºCHoraCódigo de muestra

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo



Informe de Resultados
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 29/11/2023

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
pH Cumplimiento

125,1 0,61 < 1.0 < 1.0 7,65 SI

127,6 0,51 < 1.0 < 1.0 7,88 SI

127,2 0,5 < 1.0 < 1.0 7,93 SI

127,2 0,4 < 1.0 < 1.0 7,78 SI

131,8 0,71 < 1.0 < 1.0 7,45 SI

131,3 0,74 < 1.0 < 1.0 7,52 SI

132,6 0,83 < 1.0 < 1.0 7,52 SI

144,5 0,35 < 1.0 2.9 x 10^3 7,62 SI

133,5 0,77 < 1.0 < 1.0 7,61 SI

130,3 0,46 < 1.0 < 1.0 7,64 SI

134,2 0,78 < 1.0 < 1.0 7,64 SI

118,7 0,37 < 1.0 < 1.0 7,74 SI

118,9 0,38 < 1.0 4.0 x 10^2 7,85 SI

121,4 0,45 < 1.0 < 1.0 7,63 SI

128 0,38 < 1.0 5.5 x 10^1 7,61 SI

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.
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Coliformes totales      

(NMP/100ml)

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.
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Resultad
os

Límite
min. 6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo


