LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 30/05/2019 Pég 1/6

Codigo de muestra
Espol.RAP.0519-097/2018

FECHAY HORA

30/05/2019 | 09HOS

SAMANES 3 - MZ.308 VILLA.1 - SRA. MAGALY ACOSTA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Colifarmes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em oC NMP/100m| NMP/100m! Urc/ml
METODO COLIRMETRICODPD | TURBIQUANT L100IR SENSORIAL SM 4500 H=B SM9221 ABC SM9221 ABCE SMo21SA
0,6 0,26 335,0 No objetable | No objetable | 6,72 _ 26,1 <1,1 i o <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
- Segtn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A-14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aer6hias totales
<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmuo_.wbv.ommoéwq\moum 30/05/2019 10H15

SAMANES 1 - MZ.101 SL.2 - SR. CARLOS DELGADO "TE QUIERO VERDE"

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/I| NTU ps/em o NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB 5M9221 ABC SM9221 ABCE SMB215A
05 0,38 3330 No objetable | No objetable 6,82 _ 26,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

A g

Bdjafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

s

Ing. Maria Teresd Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0521-097/2018 30/05/2019

10H30

SAUCES 5 - MZ.258 VILLA.2 - SRA. JOSSELYN BENAVIDES "ASADERO DE POLLO D'BONCHQ"

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oC NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METOBO COLRMETRICG DFD TURBIQUANT L100IR SENSORIAL $M 4500 HeB 5M 5221 ABC SMB221ABCE SMo215A
0,5 0,17 294,0 No objetable | No objetable | 6,77 _ 26,8 <1,1 <1,1 7,061071
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: _._u-mD..p..“._mh Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhbias totales
<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0522-097/2018 30/05/2019 10H45

SAUCES 5 - MZ.232 VILLA.15 - "LOS MORQS DE LA CARPITA" SRA. MARIUXI ALVARADO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Colifarmes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COUIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL 5M 4500 H+B SM9221 ABC $M9221 ABCE SMB2154
0,7 0,24 285,0 No objetable | No objetable | 6,66 _ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

z-Bajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 30/05/2019 P4g 3/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0523-097/2018 30/05/2019 11HOO
SAUCES 6 - MZ.304 VILLA.20 - FLIA. CASTRO ROMERO
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uS/em oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODO COLRMETRICODPD | TURBIQUANT 1100 SENSORIAL M 4500 Heg $M221 A5C SM9221 A8CE SMe215a

0,6 0,41 320,0 No objetable | No objetable | 6,73 _ 26,8 <1,1 <1,1 4,0x1070

0,30a1,5 5 ‘ No objetable No objetable o

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A =14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son propercionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0524-097/2018 30/05/2019 11H15
SAUCES 6 - MZ.333 VILLA.12 - FLIA, ROSALES ROSALES
Resultados

Clora libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes facales Bacterias Aerobias

mg/l NTU ps/cm °c NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSQRIAL SM 4500 H:8 SM9221 ABC SMB221ABCE $M82154

0,6 0,33 303,0 No objetable | No objetable 6,58 _ 27,8 <1,1 <1,1 4,0x1070

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

A
Dr. ajafia Jurado Ing. Maria Tere$a Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N°® QOAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 30/05/2019 P4g 4/6

Codigo de muestra

FECHAY HORA

Espol.RAP.0525-097/2018

30/05/2019

11H30

SAUCES 8 - MZ. 500 VILLA.19 - SRA. NELLY SORNOZA "DELICIAS DEL NORTE"

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

me/l NTU ps/em o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRMETRICODPD | TURBIGUANT 11001 SENSORIAL S 4500 Het SM9221 ABC SM3221ABCE SMo215A

0,6 0,44 289,0 No objetable | No objetable | 6,60 [ 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A ..Hmh Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0526-097/2018 30/05/2019 11H45
SAUCES 8 - MZ. 456 VILLA.7 - SR. GUILLERMO GUERRA
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Cond uctividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU us/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TUREIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 4B SM 9221 ABC SMI221ABCE SM 92154

0,6 0,50 316,0 No objetable | No objetable | 6,53 _ 27,8 <1,1 <1,1 1,0x1040

0,30a1,5 5 No objetable Mo objetable <11

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

@ Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra

FECHAY HORA

TOMA DE MUESTRA 30/05/2019 Pég 5/6

Espol.RAP.0527-097/2018 30/05/2019 12H00
ALBORADA XIIl ETAPA - MZ.13 VILLA.28 - JUSTO MURNOZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/cm oC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICOOFD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB sMs221 A3C $M9221ABCE M 32154
0,8 0,52 278,0 No objetable | No objetable | 6,75 _ 2757 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimelro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.0528-097/2018 30/05/2019 12H15
ALBORADA XIIl ETAPA - MZ.9 VILLA.15 - SR. JOSE AREVALO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU uS/em o NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METOZ0 COLIRIMETRICO DPD! TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SMAS00 HB 5M 9221 ABC SM9221 ABCE SMO2154
0,6 0,30 281,0 No objetable | No objetable | 6,69 _ 27,8 <1,1 <1,1 2,0x10™0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A

-15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aer6bias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. GioTa Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0529-097/2018

30/05/2019

12H30

ALBORADA XIV ETAPA - MZ.1 VILLA.36 - SR

. DAVID VASQUEZ (COMEDOR)

TOMA DE MUESTRA 30/05/2019 Pag 6/6

Resultados

Cloro libre residual ﬁzqmmmgma Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias _ ~

mg/l NTU uSfcm oC NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODRD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL S 4500 H:B $M9221A8C SM9221A8CE SMO215A

0,6 0,31 264,0 No objetable | No objetable | 6,63 [ 27,8 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0530-097/2018 30/05/2019 12H45

ALBORADA XIV ETAPA - MZ.9 VILLA.6 - SRA. MERCEDES VERA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabar pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODPD |  TURBIQUANT 11001 SENSORIAL M 4500 Hel SM 0221 ABC SM9221ABCE SMg215A
0,7 0,26 234,0 No objetable | No objetable | 6,68 _ 28,4 <11 <1,1 3,0x1070
0,30a1,5 5 No abjetable No objetable <13

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observadones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeréhias totales

<1,1 Significa ausencia de ba

cterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. F Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

¢ Ing. Marfa Tereda Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



