
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 9

Contrato: 121/2021

Latitud Longitud

9:43:00 -2,20029 -79,93655

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

9:56:00 -2,20042 -79,93124

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

CALLE 36 AVA E/ GARCIA  GOYENA Y CAMILO DESTRUGE 

- SRA. NARCISA FARIAS QUIJIJE

Análisis microbiológico

28,5

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Turbiedad

Conductividad

pH

0,45

0,83

149,50

Sensorial

1,0 x 10^0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

CALLE 42 AVA E/ GARCIA GOYENA Y BOLIVIA - SRA. 

MARIA PAEZ

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

7,62

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,54 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,40

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

1,0 x 10^0

28,2

Método

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,94 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 141,80

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

FECHA DE MUESTREO: 30/8/2022

Espol.RAP.0521

Espol.RAP.0522

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 2 de 9

Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 30/8/2022

Latitud Longitud

10:06:00 -2,1954 -79,93317

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:14:00 -2,19605 -79,93073

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

28,2

Coordenadas

CALLE 39 AVA E/ARGENTINA  Y SAN MARTIN - SRA. 

BLANCA ESMERALDAS ORTEGA CORDOVA 

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias 3,0 x 10^0 SM 9215 A

Turbiedad 0,61 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 152,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Ensayos realizados

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,22

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor

0,52 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

26,6

Método

Cloro libre residual 0,48

Coordenadas

CALLE 36 AVA E/  SAN MARTIN Y  LETAMENDI - SR. 

RICARDO PILALOA CASTAÑEDA

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 3,9 x 10^2 SM 9215 A

138,40 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,25

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Espol.RAP.0523

Espol.RAP.0524

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 0,54 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 3 de 9

Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 30/8/2022

Latitud Longitud

10:29:00 -2,19226 -79,92994

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:42:00 -2,19527 -79,9244

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora

0,58 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 3,1 x 10^2 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,79 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 138,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,19

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Temperatura ºC

Coordenadas

BRASIL E/ CALLES 36 AVA Y 37 AVA - SRA. JOHANA 

GARCIA

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

27,4

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Coordenadas

MALDONADO #4752 E/ CALLES 28 AVA Y 29 AVA - SRA. 

YOLANDA GOMEZ

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,49 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

27,9

Sensorial

Turbiedad 0,89 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 140,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,83

Sabor No objetable Sensorial

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Espol.RAP.0525

Espol.RAP.0526

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 4 de 9

Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 30/8/2022

Latitud Longitud

10:56:00 -2,19801 -79,92673

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:08:00 -2,19908 -79,91891

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

7,95

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,38 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,85

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,96 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

27,8
ARGENTINA #5311 E/ CALLES 30 AVA Y 31 AVA 

(CAFETERIA EL CHINO) - SR. DIOSITO CAICEDO

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 139,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

27,6
CALLE 21 AVA #1404 Y SAN MARTIN - SR. HECTOR 

CASTRO

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 0,49 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,40 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Conductividad 140,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Espol.RAP.0528

Espol.RAP.0527

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 5 de 9

Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 30/8/2022

Latitud Longitud

11:18:00 -2,19746 -79,91932

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:28:00 -2,197 -79,91758

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

<1,1 SM 9221 ABCE

27,4

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,61 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,33 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 145,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

CALICUCHIMA #4613 E/ CALLES 42 AVA Y 43 AVA - SRA. 

JUANA CHAIYA

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 0,48

pH 7,79

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias 1,7 x 10^3 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Coordenadas

MALDONADO #4011 E/ CALLES 20 AVA Y 21 AVA - SR. 

LUIS VERA MEDINA

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

28

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,56 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Conductividad 150,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,82

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0529

Espol.RAP.0530

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 6 de 9

Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 30/8/2022

Latitud Longitud

11:38:00 -2,19976 -79,91808

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:46:00 -2,19961 -79,91637

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Coordenadas

28
CALLE 18 AVA #1012 E/  LETAMENDI  Y SAN MARTIN - 

SRA. ROSA VALVERDE

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

<1,1 SM 9221 ABC

151,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes Fecales

0,90 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 150,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,60 NTE INEN 977:1982

<1,1

Ensayos realizados

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

0,82 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

CALLE 20 AVA #1517 E/  ARGENTINA Y SAN MARTIN - SR. 

SEBASTIAN PERALTA

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

28,7

Análisis microbiológico

11

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

No objetable Sensorial

pH 7,92

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Resultado Método

Cloro libre residual 0,51 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Sabor

Conductividad

12

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,90

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 2,0 x 10^0 SM 9215 A

Turbiedad

Espol.RAP.0531

Espol.RAP.0532

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 7 de 9

Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 30/8/2022

Latitud Longitud

11:56:00 -2,19788 -79,91421

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:10:00 -2,20031 -79,91364

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

26,7
MALDONADO #3610  E/ CALLES 16 AVA Y 17 AVA - SRA. 

MARIA LUISA OJEDA

Bacterias Aerobias 3,5 x 10^1 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

27,6
CALLE 15 AVA #1009 E/  SAN MARTIN   Y LETAMENDI - 

SRA. MARIA CRISTINA ESTRADA

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

13

Conductividad 147,00 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,78

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual 0,57 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,73 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

SM 9221 ABCE

7,65

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Análisis microbiológico

14

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Cloro libre residual 0,50 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,64 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

Espol.RAP.0533

Espol.RAP.0534

Conductividad 153,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado Método

Código de muestra Hora Temperatura ºC

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 8 de 9

Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 30/8/2022

Latitud Longitud

12:20:00 -2,19895 -79,91165

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

pH 7,57

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Resultado Método

Cloro libre residual 0,60 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,90 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 164,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

Espol.RAP.0535 27,4
CALLE 13 AVA #1211 E/  CALICUCHIMA  Y MALDONADO - 

SRA. CECILIA COSTA JIMENEZ

Análisis microbiológico

15

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG

Página 9 de 9

Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 30/8/2022

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

149,5 0,45 <1,1 1,0 x 10^0 SI

141,8 0,54 <1,1 1,0 x 10^0 SI

152,5 0,54 <1,1 3,0 x 10^0 SI

138,4 0,48 <1,1 3,9 x 10^2 SI

138,7 0,58 <1,1 3,1 x 10^2 SI

140,5 0,49 <1,1 <1,0 SI

139,8 0,38 <1,1 <1,0 SI

140,6 0,49 <1,1 <1,0 SI

145,2 0,48 <1,1 1,7 x 10^3 SI

150,5 0,56 <1,1 <1,0 SI

151,7 0,51 <1,1 <1,0 SI

150,2 0,6 <1,1 2,0 x 10^0 SI

147 0,57 <1,1 3,5 x 10^1 SI

153,3 0,5 <1,1 <1,0 SI

164,5 0,6 <1,1 <1,0 SI

0 0 0 0 0

0 0 0 0 00

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0521

Espol.RAP.0522

Espol.RAP.0523

Espol.RAP.0524

Espol.RAP.0525

Espol.RAP.0526

Espol.RAP.0527

Espol.RAP.0528

Espol.RAP.0529

Espol.RAP.0530

Espol.RAP.0531

Espol.RAP.0532

Espol.RAP.0533

Espol.RAP.0534

Espol.RAP.0535

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

<1,1

<1,1

0

Observaciones

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.

6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

0,00 40,00 80,00 120,00 160,00 200,00

1

4

7

10

13

16

19 Conductividad

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 


