LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 31/10/2019 Pag 1/7

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0188-109/2019

31/10/2019

09H35

CHEMBER #4628 Y JOSE MASCOTE - SR. JOSE QUITO

Resultados

Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 13 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HS/em aC NMP/100mi NMP/100ml UFC/mi
METODG COURBAETRICODRD | TURBIQUANT 21001k SENSORIAL M 4500 H4B M 8211 4BC 5N 5271 ABCE ShEzER

0,6 0,72 128,6 No objetable | Mo objetable | 7,50 | 26,0 <11 <11 3,0%10°0
0,30a15 5 No ohjetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0189-109/2019 31/10/2019 | 09H50

FCO. SEGURA #1602 Y AV. DEL EJERCITO - SR. CARLOS PAREDES

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |8
mg/l NTU ws/fem aC NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METORO COUMMAITHICO DPD | TUREILANT 1180A SENSORIAL M 4500 H4E SMHLT ABC SNGPIT ARCE SM 37154
0,8 0,64 130,9 No objetable | No objetable | 7,20 | 26,4 <1,1 <1,1 1,0X100
0,30a 15 5 No objetable No objetable <11

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termodmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

{é«/}fé:‘:e -M c‘_’_f___;

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0190-109/2019 31/10/2019 | 10HO5

JOSE MASCOTE #4963 Y ORIENTE - SR. HECTOR SANCHEZ

Resultados
Cloro [ibre residual  Turbiedad Conductividad Olar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oc NMP/100m| NMP/100mi UFC/mi
METODD COURIMETRICD 0PD | TURBAIUANT 1100IK SENSORIAL SAL 4500 He GRS M 5271 ABCE W 97154
0,8 0,71 133,8 No objetable | No objetable | 7,30 [ 26,5 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <]1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0191-109/2019 31/10/2019 10H20
MARACAIBO #1728 Y ESMERALDAS - SRA. LAURA REYES
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |

mg/l NTU WuSfem ac NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODO COLNMETHIEO DPD | TLMBIGILANT 11001 SENSORIAL 5h1 4500 HiB 5 811 ABL SN D221 ABCE W 2158

0,5 0,55 131,8 No objetable | No objetable | 7,10 I 26,2 <11 <1,1 2,0X10"0

[0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidon
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajania Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.,
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE ICD5-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0192-109/2019 31/10/2019 10H35

4 DE NOVIEMBRE E/ JOSE DE ANTEPARA Y GARCIA MORENO (TALLER) - SR. JAVIER AVEIGA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterfas Aerobias
mg/l NTU uS/cm o NMP/100mi| NMP/100m| UFC/mi
METCHRG COURIMETRICO IPD | TUREIDGANT 11008 SENSORIAL SMA500 Het SM 3271 ABE SAH227 AHCE M EzTEA
0,8 0,60 135,1 No objetable | No objetable | 7,10 | 26,8 <l,1 <1,1 2,0X1072
030215 5 Mo objetable No ohjetable <]1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0193-109/2019 31/10/2019 10H50

CAMILO DESTRUGE #1315 E/ GARCIA MORENO Y ANTEPARA - SR. JOSE PERALTA

Resultados
Clore libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/ecm ac NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODO COLMMETRICO DPFD TURBOLANT 11001F SENSORIAL A 500 HeB M 92 aBC SME271 ABCE SN BT15A
0,9 0,58 134,2 No objetable | No objetable | 7,20 [ 27,0 <11 <1,1 <1,0
J030a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

“Gloria Bajafia Jurado Ing. Maria Teresd Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N* OAE LE IC05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0194-109/2019

31/10/2019

11HO05

JOSE MASCOTE Y GARCIA GOYENA - SR. ROLANDO RUGEL

Resultados
Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Oior Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |
mg/! NTU uS/fem [l NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODE COURMAETHIED DPD. | TURBIOUANT 11008 SENSORIAL M 4300 HeE SN 4121 ABE SN U221 ABCE 1 B215A
0,6 0,48 118,1 No objetable | No objetable | 7,10 | 27,7 <1,1 <1,1 2,5X1001
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segin Norma INEN 1 108; 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0195-109/2019

31/10/2019

l

11H20

CAMILO DESTRUGE #2003 Y CARCHI - SRA. MARIA TUAREZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU H5/cm oC NMP/100mi NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRIED 0PD | TURSIDUANT 1300IR SENSORIAL M 4500 Helt Sh 9721 ABC SME771 ABCE LEEETY
0,6 0,63 1292 No objetable | No objetable | 7,20 I 28,1 <l,1 <1,1 1,0X100
0,30a1,5 5 No objetab! No obj <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colarimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tere

Gerente de Calidad

Amador M.

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0196-109/2019 31/10/2019 l 11H35
ASISCLO GARAY #1123 Y CAPITAN NAJERA - SRA. PANCHITA ESPINOZA
Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS5/em o NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
WMITODD COLRIMETRICD 0FD | TURRIGAAANT 110G1K SENSORIAL ShASD0 HeB SM A7 ARC SMB2I1 ABCE SME2IEA
0,5 0,41 122,6 No objetable | No objetable | 7,00 | 29,7 <1,1 <1,1 3,0X1072
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA G ] :—- :
Espol.RAP.0197-109/2019 31/10/2019 11H50

BABAHOYO #812 E/ AYACUCHO Y HUANCAVILCA - SRA LAURA SAAVEDRA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 13 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em oC NMP/100m| NMP/100m] UFC/mi
WETODO COURIMETRICO DPD | TURBSILANT 110015 SENSORIAL M 4500 Het 5W 8271 ABC M 221 ABCE 715
0,5 0,64 121,5 No objetable | No objetable | 7,00 | 29,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Reguisitos son proporcionados por el cliente

4 v ‘(E‘ﬁf— >

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Dras 1a Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0198-109/2019

31/10/2019

[

12H05

GALLEGOS LARA #309 E/ SUCRE Y COLON - SRA. EMMA 1ZA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerobias
mg/l NTU HSfcm 2C NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICODPD | TLRBIGUANT 1100 SENSORIAL SMA500 HAl SME22T ABC M 8737 ABTE SM 2154
0,4 0,51 122,1 No objetable | No objetable | 7,10 | 28,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 Mo objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
IEi Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0199-109/2019 31/10/2019 12H20

SUCRE #1111Y CALLE 9NA - SRA. PATRICIO HURTADO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ¥
mg/| NTU HSfem eC NMP{100m| NMP/100m| UFC/ml
WETOBO coukiveTRco opn | TURBIOUANT 1100IR SENSORIAL SN ALK HeB SARI21 ABE 55221 ABCE sMartsA
0,4 0,60 124,6 No objetable | No objetable | 7,00 | 27,8 <1,1 <1,1 2,0X10%0
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

—

Dra. Gﬁﬂ%&ﬁ%urado

Directora General y Gerente Técnico

(,

ng. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

TOMA DE MUESTRA 31/10/2019 Pag 6/7

ACREDITACION N*® OAE LE IC05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0200-109/2019

31/10/2019

12H35

TOMA DE MUESTRA 31/10/2019 Pag 7/7

CALLE 7MA #405 Y COLON - SR. MAXIMO VASQUEZ
Resultados
Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Olar Sabor pH 2 3 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem oC NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIGLIANT 1100 SENSORIAL AU HeB 48171 ARE 5148221 ABCE s z1sA
0,6 0,42 250,0 No objetable | No objetable | 7,10 I 29,3 <1,1 <1,1 1,2X10"1
0,30a 1,5 5 No objetabl No obj <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

{E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



