
 SOLICITUD DE OFERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES LOS MERINOS, INCLUYE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

PROGRESO 

  

PROCESO EC-EMAPAG-CW-RFB-007 

 

ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES 

 

ACLARACIÓN AL 25-NOVIEMBRE-2020 

 

CONSULTAS DEL 20-OCTUBRE-2020 ACLARADAS EL 16-NOVIEMBRE-2020 
 

2. No pudimos encontrar en el plano de detalle en lo referente a la partida 1.4.4.4.1 y 9.1.2.1 Suministro e 

instalación de válvula de clapeta D= 1800 mm. Favor con su ayuda con la ubicación de dichas válvulas 

de clapeta. 

 

ACLARACIÓN.- LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR PARA EFECTOS DE LA 

PREPARACIÓN DE SU OFERTA LA LISTA DE CANTIDADES AJUSTADA QUE SE INDICA EN EL 

LITERAL F DE LA CIRCULAR DE ENMIENDA No. 3. 

 
5. Favor con su gentil ayuda con los siguientes rubros en la lista de cantidades en la que no se pudo 

identificar en los planos ni tampoco en las especificaciones técnicas: 

 PANELES DIVISORES MODULARES PARA OFICINA 

 REVESTIMIENTO DE ALUMINIO 

 PERFILES DE ALUMINIO 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE CONTROL DE RIEGO XCZ-PRB-150 

 REJILLAS DE DRENAJE 

 REJA METALICA 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 5.65 X 0.44 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE D= 0,60 M. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA A= 0,40 M. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 0.30 X 4.70 

 BOLARDOS DE ACERO PREFABRICADOS DE 900 MM DE LONGUITUD DE ALTURA 

UTIL 

 DOMO DE POLICARBONATO 

 CUBIERTA DE POLICARBONATO (CELULAR) 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE CONTROL DE RIEGO XCZ-PRB-150 

 

ACLARACIÓN.- LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR PARA EFECTOS DE LA 

PREPARACIÓN DE SU OFERTA LA LISTA DE CANTIDADES AJUSTADA QUE SE INDICA EN EL 

LITERAL F DE LA CIRCULAR DE ENMIENDA No. 3. EN CASO DE DETECTARSE LA FALTA DE 

UN RUBRO EN LA LISTA DE CANTIDADES COMO LA INDICADA EN LA PRESENTE 

CONSULTA, ESTA SERÁ MOTIVO DE ANÁLISIS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS EN APLICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES RESPECTIVAS. 
 

6. Favor con su gentil aclaración con los siguientes rubros (Unidad) en la lista de cantidades donde 

presenta cantidades con decimales: 

 11.2.2.35 - REJILLAS DE DRENAJE: 2.33 U 

 16.3.2.6.1 - PAQUETE 48000 BTUH, 220/60/1: 230.19 UN 

 11.2.2.47 - FLUXOMETRO PARA INODORO: 3.05 U 

 11.6.2.39 - FLUXOMETRO PARA INODORO: 0.63 U 

 16.7.1.3.38 - ESPEJO E3: 2.17 U 

 

ACLARACIÓN.- VER CIRCULAR DE ENMIENDA No 3. LITERAL F. 

15. En la partida 16.8.5 - climatización de la lista de cantidades en la EBAR PROGRESO no se encuentra 

Louver Descarga Persiana Acustica (LVA) donde muestra en el plano 577 H-08. Favor con su gentil 

aclaración. 

 

ACLARACIÓN.- VER CIRCULAR DE ENMIENDA No 3. LITERAL F. 

 

 

 

 


