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3. En la división/especificaciones 11122-05 Grupo B indican o detallan 9 unidades, al igual en planos M-

08, M-142, sin embargo, en el listado de cantidades detallan 7 unidades, por favor aclarar. 

 

ACLARACIÓN.- VER CIRCULAR DE ENMIENDA No 3. LITERAL F. 

 
4. En listado de equipos partida 3.7.3.4 bombas auxiliares desarenador indican 3 unidades, la 

división/especificaciones 11183-04 y planos M-75, M-76, I-17 indican 6 unidades, por favor aclarar.  

 

ACLARACIÓN.- VER CIRCULAR DE ENMIENDA No 3. LITERAL F. 

 
8. Para la partida 6, dentro del listado de equipos no encontramos línea dónde integrar sistema de Mezcla 

de Almacenamiento y EC de FOG, lodos digeridos.  

 Bombas Mezclado TQ almacenamiento FOG Sistema2 No. 852,853, REF: I-29, M-287  

 Bombas Mezclado TQ almacenamiento FOG Sistema 1 No.870,871 REF:M-315,316,317, I-

32 

 Bombas de TQ de almacenamiento de lodo digerido REF: M-327, I-4  

 

ACLARACIÓN.- VER CIRCULAR DE ENMIENDA No 3. LITERAL F. 
 

9. En listado de equipos/lista de cantidades partida 6.2.2.1 y 6.2.2.2, sistema de mezcla y bombas de 

calentamiento mesofílico respectivamente, indican equipos relativos a los digestores 1 y 2. Planos M-

10 M284, M-293, I-38, I-39, I-36 indican en línea continua (a surtir en esta Fase I) los equipos relativos 

a Digestor 3. Para el caso de la partida 6.2.2.2 Bombas de calentamiento el listado indica 2 unidades, 

planos indican 3 favor de especificar.  

 

Favor de aclarar sí los equipos periféricos del digestor 3, se cotizarán en esta etapa. 

 

ACLARACIÓN.- VER CIRCULAR DE ENMIENDA No 3. LITERAL F. RESPECTO A LOS EQUIPOS 

PERIFÉRICOS DEL DIGESTOR 3 LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR, PARA EFECTOS 

DE PREPARACIÓN DE SU OFERTA, LA LISTA DE CANTIDADES AJUSTADA QUE SE INDICA 

EN EL LITERAL F DE LA ENMIENDA 3. 
 

10. En listado de equipos/lista de cantidades partida 6.2.2.3 bombas de transferencia de lodos indican 2 

unidades, la división/especificaciones 11122 y planos -10, M-284, I-40, I-36; indican 3 unidades, por 

favor aclarar. 

 

ACLARACIÓN.- VER CIRCULAR DE ENMIENDA No 3. LITERAL F. 

 
12. División 11310 2.02 inciso C tanques de almacenamiento FeCl3 punto 4, redirige a Doc 11430 Numeral 

2.20, el documento 11430 no existe dentro del paquete de información, favor de aclarar. 

 

ACLARACIÓN.- LOS LICITANTES PARA EFECTOS DE PREPARAR SU OFERTA DEBERÁN 

CONSIDERAR QUE ESTA ESPECIFICACIÓN NO FORMA PARTE DE LOS DOCUMENTOS DE 

SOLICITUD DE OFERTAS. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE PROPORCIONARÁ 

AL CONTRATISTA ESTA ESPECIFICACIÓN Y, SI MOTIVA LA NECESIDAD DE UN RUBRO 

NUEVO SE ANALIZARÁ Y, DE SER EL CASO, SE INCORPORARÁ EN LA LISTA DE 

CANTIDADES APLICANDO LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES RESPECTIVAS. 

 
14. División 11200 y 11201 inciso B (partida 3.5.3) detalla tres (3) lavadores/compactadores de residuo 

(que recibirán material retenido en las rejillas gruesas, como en las rejillas finas), sin embargo, en la 

lista de cantidades y en plano M44 detallan 2 unidades, por favor aclarar. 

 

ACLARACIÓN.- VER CIRCULAR DE ENMIENDA No 3. LITERAL F. 
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15. División 11180-9, detalla el sistema de ventilación (2) ventiladores centrífugos número de equipos 193 

y 194, sin embargo, en el listado de cantidades detallan 4 unidades, por favor aclarar. 

 

ACLARACIÓN.- VER CIRCULAR DE ENMIENDA No 3. LITERAL F. 

 


