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CONSULTAS DEL 24-JULIO-2019  

1. En los pliegos revisados se indica en cada sensor que los mismos deben disponer de un SDI de 12 

canales independientes. Se refiere al protocolo SDI-12? A que hacer relación los 12 canales 

independientes?. 

ACLARACIÓN.- SI, SE REFIERE AL PROTOCOLO DE COMUNICACIONES SERIAL SDI-12. 

HACE RELACIÓN A APLICACIONES DE RECURSOS HÍDRICOS. SE PUEDE EMPLEAR OTROS 

PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES SERIALES Y ABIERTOS (NO PROPIETARIOS) SOBRE 

INTERFAZ FÍSICO RS232, RS422, RS485, COMPATIBLES E INTEROPERABLES. 

2. La medición de los nitritos presentes en el agua, puede realizarse de manera ex situ? 

ACLARACIÓN.- SÍ, LOS NITRITOS PUEDEN MEDIRSE DE MANERA EX SITU. 

 


