LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 07/02/2019 Pig 1/4

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0376-0097/2018 07/02/2019 10HOO
CALLE 46 AVAY CHEMBERS - MZ.0113 SL.25 - SR. ERNESTO MENDOZA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/| NTU psfem °C NMP/1C0mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMMETRICODPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 3221 ABCE 5M92154
0,7 0,36 179,5 No objetable | No objetable | 7,12 | 27,2 <11 <11 <1,0
0,30a1,5 3 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
__u Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0377-0097/2018 07/02/2019 10H15
CALLE NICOLAS AUGUSTO GONZALES #5504 Y 44 AVA - SR. HECTOR HAZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICOOPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B M 5221 ABC $M 9221 ABCE SM92154
0,6 0,43 184,7 No objetable | No objetable | 7,15 _ 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA | &
Espol.RAP.0378-0097/2018 07/02/2019 10H30
CALLE 41 AVA #6089 Y ROSENDO AVILES- SR. SEGUNDO VILLAROEL
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em ec | Nmpz0omI NMP/100mI UFC/ml - :
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SMAS00H+8 SM 9221 ABC SM8221 ABCE SM 2154 =
0,6 0,52 185,2 No objetable | No objetable | 7,05 _ 27,1 <1,1 <1,1 <1,0 €
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales =
<11 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente - .
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0379-0097/2018 07/02/2019 10H45
CALLEJON PARRA E/ 42 Y 43 AVA - MZ.0562 SL.12 - SR. ANGEL GUACHO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfecm oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METGDO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 H+B SM9221 ABC SM9221 ABCE SM5215A
0,6 0,33 179,8 No objetable | No objetable | 7,21 _ 24,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formata y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico Gerente'de Calidad

Ing. Maria Teresa pMriador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 07/02/2019 Pig 3/4
Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.0380-0097/2018 07/02/2019 11HOO
CALLE 44 AVA #1604 Y CALLE "C" - SRA. VICTORIA RANGEL
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH s Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/I NTU HS/em eC NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/ml
METQDO COLRIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SMS215A
0,7 0,41 173,7 No objetable | No objetable | 7,19 _ 26,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turb
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeréhias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

imetro:l P-EQ-B53

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0381-0097/2018 07/02/2019 _ 11H15
CALLE "CH" #1232 Y CALLE 42 AVA - SRA ELBA RAMIREZ
Resultados

Cloro libre residual ~ Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/! NTU pS/em o NMP/100ml| NMP/100m| UFC/mi
METODO COLRIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM4S00 HeB $MD221 ABC SM 8221 ABCE SM 82154

0,6 0,32 178,6 No objetable | No objetable | 7,01 _ 25,9 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003




LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 07/02/2019 Pag 4/4

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0382-0097/2018 07/02/2019 11H30
CALLE "E" E/ CALLES 38Y 39 AVA - SR. ELIAS GRABE
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uS/em oc NMP/100ml NMP/100m] UFC/ml
METODO COLRMMETRICO DPD | TURBIQUANT 12001R SENSORIAL M 4500 B 5M9221 ABC SM 9221 ABCE sMe215A

0,7 0,37 13,9 No objetable | No objetable | 7,10 _ 26,2 <1,1 <1,1 4,0x1071

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

fia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerentefde Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



