LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra

FECHA Y HORA
Espol.RAP.0383-0097/2018 14/02/2019 10H15
CALLE 28 AVA #300 Y CAPITAN NAJERA - SR. MANUEL MENA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pS/em o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100/R SENSORIAL SM 4500 H+B SM9221 ABC SM9221 ABCE SM 92154
0,7 0,35 1413 No objetable | No objetable 712 _ 25,4 e bk <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0384-0097/2018 14/02/2019 10H30
CALLE 26 AVA E/ BRASIL Y CUENCA- MZ.256 SL.1 - SRA. ANA FIGUEROA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem o NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 H+B SM 8221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A
_ 0,5 0,43 210,0 No objetable [ No objetable | 7,08 _ 25,8 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segiin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP

EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son propercionados por el cliente
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GiGrTa Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018
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CALLE 22 AVA #1314 E/ PORTETE Y ARGENTINA - SR. MANUEL NACIPUCHA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/I NTU us/em eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METORO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B. SM9221 ABC SM9221 ABCE SM 92154
0,6 0,37 220,0 No objetable | No objetable | 7,21 _ 26,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente/de Calida

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0385-0097/2018 14/02/2019 10H45
CALLE LETAMENDI #4910 Y CALLE 23 AVA - SRA. ERICKA RIVERA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH P Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU psfem o NMP/100m| NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRIMETRICOGPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B $M 9221 A8C 5M8221 ABCE SM92154
0,5 0,39 208,0 No objetable | No objetable | 7,10 _ 25,5 <1,1 <1,1 <1,0 j
0,3021,5 5 No objetable No cbjetable <1,1 I
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente oy,
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0386-0097/2018 14/02/2019 11HOO
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0387-0097/2018 14/02/2019 11H15
CALLE CALICUCHIMA #4319 E/ CALLES 19 Y 20 AVA - SR. CARLOS MURILLO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em °c NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB 5M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,5 0,49 209,0 No objetable | No objetable | 7,15 _ 26,3 <1,1 <11 1,0x10r1
0,3021,5 5 No objetable No objetable <11
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro; LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0388-0097/2018 14/02/2019 11H30
CALLE 20 AVA #4214 Y FEBRES CORDERO - SRA. GFOCONDA TORRES
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i3 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em °c NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL $M 4500 H-B SM5221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,5 0,39 213,0 No objetable | No objetable | 7,12 * 25,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segiin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Gerente dé Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0389-0097/2018 14/02/2019 11H45
CALLE 19 AVA #3821 Y PEDRO PABLO GOMEZ - SRA. MARTHA MEDINA
Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oc NMP/100m] NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM3215A
0,3 0,25 208,0 No objetable | No objetable | 7,10 [ 26,1 <11 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003




